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SIA ''DRAFTS''

projektE5anas inZenierim
Aleksandram Vdovinam

T€ri4u ield 36a Rrga
t\ 'l ' 'r-rl

Par tehniskaj iem noteikumiem

Saskaqd ar JDsu pieprasrjumu tehniskd projekta inradei "Notekiide4u pa5teces
kanalizdcijas vada projekte5ana Lakst-rgalu ielS (no Zvejnieku ielas Nr. 7 lTdz VIA Baltika
A7)", $.ekavas pagast6, RTgas rajond, lai nodro5indtu elektrisko tTklu droSu ekspluatdciju,
ka arT pieklti5anu energoobjektiem, tehniskajd projekta jauzr-ada visas eso5o un
perspekt-rvo elektrisko tTklu izvieto5anas zonas, iev€rojot "Aizsargjoslu likumd"
noteiktds elektrisko tTklu ekspluatdcijas aizsargjoslas (16. pants) un jdinformE zemes
-rpa5niekus par -rpa5umu lieto5anas tiesibu ierobeZojumiem tajds (35. un 45. pants),
proj ektcj ot j 6sagl abd eso 5o elektroap gddes obj ektu izvietoj umu.

Elektrisko trklu ekspluatdcijas aizsargioslas:

Nr.
p.
k.

Elektrisko tTklu
objekti

Platums (m) drpus pilsEtdm
un ciemiem, kd arT pils€tu

lauku teritorijds

Platums (m)
pils€tds un

ciemos
PiezTmes

I fVL lldz 20kV 13.0x .0* VL - gaisa vadu
niias

2. 3VL ar spriegumu
rairdk par 20kV,
Tdz 110kV

20.0 m attElumd no malEjie,rn
vadiem uz lrpusi no lTnijas

f.0 m qtilumtm
nalEjiem vadiem
z drpusi no
iniias

3 . 3VL ar spriegumu
uairdk par I l0kv

10.0 m attdlumd no malEjiem
vadiem uz drpusi no llnijas

8.0 m attdlumd no
malcjiem vadiem
uz drpusi no
llniias

4. KL 2.0 2.0 KL - kabelu
r-niias

B[ves: TP, SP, FP 1 .0 1 .0 I m attElumiino
noZogojuma vai
bDves visvairdk
izvirzTto dalu
proiekciias



* Platums noteikts, pamatojoties uz "Aizsargjoslu likuma" 16. pantu, pie4emts, ka
attdlums starp gaisa vadu lTnijas malEjiem vadiem ir lm.

1. Projekt€jot pdr€jds komunikacijas jdievEro, saska4d ar spEkd eso56m normdm, Sddus
horizontalus attdlumus no elektropdrvades hnijas:

Zem Eku pamatiem kabela ieguldT5ana nav atlauta.

2. "NotekDde4u pa5teces kanalizdcijas vada projekt€Sana LakstTgalu ield (no
Zvejnieku ielas Nr. 7 lldz VIA Baltika A7)", (ekavas pagasta, RTgas rajond tehnisko
projektu ar komunikdciju izvietojumu saska4ot AS "Sadales tTkls" Centrdla regiona,
Gaismas ield 3, $.ekavas pagastd, RTgas rajond.

AttTstTbas dalas vad-rtaj s Janis Krams

Andris Lapdenoks 67727 497

Nr.
p . k

Elektrisko tlklu
obiekti

Komunikdcijas, bflves,
Dabas obiekti

Attdlums

I 20kV gaisvadu lTnija
(no mal€i6 vada)

Koku stumbri = 6 . 5 m

2. 20kV balsta pazemes dala lelas braucamd dala 1 . 5  m
J . 20kV balsta pazemes dala l.4kV kabelis 2m
4. 20kV gaisvadu llnijas

malEiais vads
Ekas 6r€jd siena vai balkons 2m

5. D.4kV kabelIn l a BDves nazemes dala 0 .6  m
6. C.4kV kabel tn l a Sakaru kabelis 0.5 m
- ).4kV kabeIlniia ).4kV kabelu lTniia 0 .1m
8. ).4kV kabelTniia Koku stumbri , 2m
9. Z0kV balsta oazemes dala Jakaru kabelis (aizsargdts ar lenka tEraudu) l m
10 . ).4kV kabeItn t a Zemd un videid soiediena sazes vads > 1 m

l l ).4kV kabelTniia A,ugstd spiediena gazes vads 2m
t2 . ).4kV kabe tn l a Jdensvads l m
t 1

'P" - veida 2010.42kV T A V un V usunsizturlbas oakdoes €kas 5m


