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Pielikumi  

1. pielikums  Programma Nr. 5-03/ 14 / 2023 ietekmes uz vidi novƉrtƉjumam vƉja elektrostaciju 

parka ĂBauska  ï Ƣekava -  Ogreñ un tƃ saistƛtƃs infrastruktƸras projekta ƛstenoġanai 
Ƣekavas novada Baldones pagastƃ un Bauskas novada Vecumnieku pagast ƃ 
(izsniegta 202 3. gada 12 . septembrƛ)  un LƉmums Nr. 5 -02 -1/39/2024 par 
grozƛjumiem 2023.gada 12. septembra Programmƃ Nr. 5 -  03/14/2023  (izsniegta 

2024. gada 26.  jƸlijƃ) 

2. pielikums  ParedzƉtai darbƛbai piemƉrojamo normatƛvo aktu apkopojums 

3. pielikums  VES parka Bauska -Ƣekava-Ogre izpƉtes teritorijai pieguƦoġo zemju ƛpaġumu 

saraksts un karte M 1: 10  000 (informƃcija uz 23.01. 2024. )  

4. pielikums  ƚpaġi aizsargƃjamƃs dabas teritorijas, koki un mikroliegumi paredzƉtƃ vƉja parka 

izpƉtes un pieguƦoġajƃs teritorijƃs 

5. 1.  pielikums  SertificƉta sugu un biotopu eksperta (putni) atzinums par ornitofaunu   

(sagatavots 17.11.2023. , papildinƃts ar 1.pielikumu 28.10.2024.)  

5.2. pielikums  Melnƃ stƃrƣa pƉtnieka atzinums (sagatavots 26.04.2024.)  

5.3.  pielikums  Ornitologa noteiktie ierobeģojumi (sƃkotnƉjam novietojumam un optimƃlam 

novietojumam ) (kartes) . Ierobeģotas pieejamƛbas informƃcija  

6. pielikums  SertificƉta sugu un biotopu eksperta (sikspƃrƨi) atzinums (sagatavots 28.12.2023. , 

papildinƃts 30.09.2024.) 

7. 1.  pielikums  SertificƉtu sugu un biotopu ekspert u grupas  atzinums (sagatavots 09 .01 .2024 .)  

7.2. pielikums  SertificƉta sugu un biotopu eksperta atzinums (sagatavots 25 .0 9.2024. )  

8. pielikums  ƒeologa SlƉdziens par darbƛbai plƃnotƃs teritorijas inģenierƓeoloƓiskiem 

/Ɠeotehniskajiem apstƃkƦiem (sagatavots 17 .12 .2024. )  

9. pielikums  KultƸrvƉstures mantojuma novƉrtƉjums 

10. pielikums  Atzinums par paredzƉtƃs darbƛbas ietekmi uz ainavu (2. red., uz 18.07.2025.)  

11. pielikums  Trokġƨu ietekmes novƉrtƉjums 

12. pielikums  Mirgoġanƃs efekta novƉrtƉjums 

13. pielikums  LVƒMC izziƨa par esoġo gais a piesƃrƨojuma lƛmeni ParedzƉtƃs darbƛbas ietekmes 

zonƃ 

14. pielikums  Pƃrskats par sabiedrƛbas un institƸciju iesniegtajiem priekġlikumiem un atbildes uz 

jautƃjumiem 

15. pielikums  PƉtƛjumu centra SKDS pƉtƛjums par Latvijas iedzƛvotƃju attieksmi saistƛbƃ ar 

atjaunƛgo energoresursu izmantoġanu 
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Elektroniskie pielikumi  

E-1. Trokġƨa modelƉġanas ievaddati 

E-2. Mirgoġanas efekta modelƉġanas ievaddati 

E-3. LVƒMC izziƨa un datu rindas 

E-4. SƃkotnƉjƃs sabiedriskƃs apsprieġanas protokoli (Baldone, Tome, Vecumnieki )  

E-5. InstitƸciju vƉstules par konsultƃcijƃm (saskaƨƃ ar Ietekmes uz vidi novƉrtƉjuma Programmƃ 

norƃdƛto, Ziƨojuma sagatavoġanas laikƃ ir veiktas konsultƃcijas ar sekojoġƃm valsts un paġvaldƛbu 

institƸcijƃm) :  

Á AS ñAugstsprieguma tƛklsò vƉstule (Nr. 2.5/2024/188 no 15.01.2024.)  

Á Bauskas novada paġvaldƛbas vƉstule (Nr. BNP/2024/4.7 /124/N no 22.01.2024. )  

Á Ƣekavas novada paġvaldƛbas vƉstule (Nr. 1-7.1/24/304 no 01.02.2024.)  

Á Valsts aƓentƸra ñCivilƃs aviƃcijas aƓentƸraò vƉstule (Nr. 01 -8/198 no 02.02.2024.)  

Á VSIA ñLatvijas valsts ceƦiò vƉstules (Nr. 4.8/3379 no 23.02.2024.  un Nr. 4.8. / 18231 no 

03.10.2024. )  

Á VSIA ñLatvijas Vides, ƓeoloƓijas un meteoroloƓijas centrsò vƉstule (Nr. 1-2/228  no 

23.02.2024.)  

Á VAS ñLatvijas Valsts radio un televƛzijas centraò vƉstule (Nr. 40TD.05 -02/01/22/BA -16694 

no 13.03.2024.)  

Á VAS ñLatvijas dzelzceƦġò vƉstule (Nr. DT -6.4.1/203 -2024  no 13.03.2024.)  

Á Satiksmes ministrijas vƉstule (Nr. 15-01/1051 no 18.03.2024.)  

Á VAS ñLatvijas gaisa satiksmeò vƉstule (Nr. VI -AD/JPN -03 /2024/118  no 09.05.2024. )  

Á Valsts meģa dienesta vƉstule (Nr. VMD1 -10/1184 no 09.07.2024.)  

Á VAS ñElektroniskie sakariò vƉstule (Nr. 2.1-2/586 no 05.08.2024.)  

Á Aizsardz ƛbas ministrija (detalizƉtƃka informƃcija sniegta Ziƨojuma 3.11. nodaƦƃ) 

 

Valsts i nstitƸciju vƉstules, kuras tika saƨemtas kopƃ ar Vides pƃrraudzƛbas valsts biroja izsniegto IVN 

Programmu Nr. 5 -03/14/2023 (papildina IVN Programmas prasƛbas) 

Á Valsts vides dienesta AtƦauju pƃrvaldes vƉstule (Nr. 2.3/AP/9752/2023 no 05.09.2023.) 

Á Dabas aizsardzƛbas pƃrvaldes vƉstule (Nr. 4.9/5504/2023-N no 06.09.2023.)  

Á Nacionƃlƃ kultƸras mantojuma pƃrvaldes vƉstule (Nr. 06 -05/6867 no 06.09.2023.)  

Á Veselƛbas inspekcijas vƉstule (Nr. 2.4.1.-2./7112 no 06.09.2023.)  
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SAƚSINƂJUMI 

AER ï atjaunojamie energoresursi  

apt. -  aptuveni  

AS ï akciju sabiedrƛba 

AST -  AS ñAugstsprieguma tƛklsò 

BESS -  Bateriju enerƓijas uzkrƃġanas sistƉmas (Battery Energy Storage Systems)  

CAPEX -  kapitƃlieguldƛjumi, ieguldƛjumi (capital expenditures )  

DAP ï Dabas aizsardzƛbas pƃrvalde 

DDPS ñOzolsò -  dabas datu pƃrvaldƛbas sistƉma ñOzolsò 

ekv. -  ekvivalents  

EVA ï EnerƓƉtikas un vides aƓentƸra 

IAQM ï Gaisa kvalitƃtes vadƛbas institƸts (Institute of Air Quality Management )  

IVN ï Ietekmes uz vidi novƉrtƉjums 

ƚADT ï ƚpaġi aizsargƃjama dabas teritorija 

kV ï kilovolti  

kv. -  kvartƃls (meģsaimniecƛba) 

kWh ï kilovatstundas  

LiDAR -  Light Detection And Ranging  (tƃlizpƉtes tehnoloƓija, kas Ʀauj veikt attƃlinƃtu reljefa un 
objektu mƉrƛġanu, izmantojot lƃzerpulsa signƃlus)  

LR ï Latvijas Republika  

LVM ï AS ñLatvijas valsts meģiò 

LU ï Latvijas Universitƃte 

mb ï milibƃri, spiediena mƉrvienƛba 

MK ï Ministru kabinets  

NKMP -  Nacionƃlƃs kultƸras mantojuma pƃrvalde 

OPEX -  darbƛbas izdevumi (operating expenses )  

PPPV -  piesƃrƨota vai potenciƃli piesƃrƨota vieta 

RAG -  radioaktƛvo atkritumu glabƃtava 

SEG -  siltumnƛcefekta gƃzes 

TIAN -  Teritorijas izmantoġanas un apbƸves noteikumi 

UBA ï upju baseinu apgabals  

UNESCO -  Apvienoto Nƃciju Izglƛtƛbas, zinƃtnes un kultƸras organizƃcija 

ƷSIK ï Ʒdens saimniecisko iecirkƨu klasifikators 

VA ï valsts aƓentƸra 

VAS ï valsts akciju sabiedrƛba 

VES ï vƉja elektrostacija 

vjl. -  virs jƸras lƛmeƨa 

VPVB ï Vides pƃrraudzƛbas valsts birojs (kopġ 2025. gada 1. februƃra ï EnerƓƉtikas un vides 
aƓentƸra (EVA) )  

VSIA ï valsts sabiedrƛba ar ierobeģotu atbildƛbu 

ZIZIMM -  Zemes izmantojuma, zemes izmantojuma maiƨas un meģsaimniecƛbas (sektors) 
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ZMNƚ -  Valsts SIA ĂZemkopƛbas ministrijas nekustamie ƛpaġumiñ   
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I evads  

Ietekmes uz vidi novƉrtƉjuma ziƨojums (turpmƃk tekstƃ ï Ziƨojums) SIA "Latvijas vƉja parki" (reƓ. 

Nr. 40203415150, Pulkveģa Brieģa iela 12, Rƛga, LV-1010) p aredzƉtai darbƛbai ï vVƉja elektrostaciju 

parka ñBauska ï Ƣekava -  Ogreò un tƃ saistƛtƃs infrastruktƸras projekta ƛstenoġana Ƣekavas novada 

Baldones pagastƃ un Bauskas novada Vecumnieku pagastƃ izstrƃdƃts saskaƨƃ ar likumu ñPar 

ietekmes uz vidi novƉrtƉjumuò un Ministru Kabineta ( turpmƃk tekstƃ ï MK)  13.01.2015. not. Nr.  18 

"Kƃrtƛba, kƃdƃ novƉrtƉ paredzƉtƃs darbƛbas ietekmi uz vidi un akceptƉ paredzƉto darbƛbu" prasƛbƃm 

un, ƨemot vƉrƃ Vides pƃrraudzƛbas valsts biroja (turpmƃk tekstƃ ï VPVB1) 12.09.2023. izdoto 

programmu  Nr. 5 -03/14/2023 un LƉmumu Nr. 5-02-1/39/2024 par grozƛjumiem 2023.gada 12. 

septembra Programm ƃ Nr. 5 -  03 /14/2023  (pievienot s Ziƨojuma 1. pielikumƃ). VPVB lƉmums Nr. 

5-  02 -1/20/2023 par ietekmes uz vidi novƉrtƉjuma procedƸras piemƉroġanu paredzƉtai darbƛbai 

pieƨemts 2023. gada 16. augustƃ. Ietekmes uz vidi novƉrtƉjuma Ziƨojumu saskaƨƃ ar savstarpƉjo 

lƛgumu sagatavoja ñSkepast&Puhkimò O¦ un tƃ apakġuzƨƉmƉjs SIA ñSkepast&Puhkimò.  

ParedzƉtƃs darbƛbas ierosinƃtƃja ir SIA ñLatvijas vƉja parkiò. SIA ñLatvijas vƉja parkiò ir dibinƃts 

2022. gadƃ saskaƨƃ ar MK rƛkojumu Nr. 464  kƃ AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meģi" 

kopuzƨƉmums. Kopġ 2024. gada aprƛƦa, saskaƨƃ ar MK lƉmumu un noslƉgto vienoġanos starp 

uzƨƉmuma dibinƃtƃjiem, uzƨƉmuma vienƛgais ƛpaġnieks ir AS ñLatvenergoò. UzƨƉmuma stratƉƓiskais 

mƉrƣis ir "ƛstenot stratƉƓiski svarƛgu vƉja parku projektus Latvijas Nacionƃlajƃ enerƓƉtikas un klimata 

plƃnƃ 2021.ï 2030. gadam iekƦauto mƉrƣu sasniegġanai un turpmƃkai virzƛbai uz klimatneitralitƃtes 

sasniegġanu, veicinot enerƓƉtiskƃs neatkarƛbas nodroġinƃġanu" . UzƨƉmuma mƉrƣis ir 

energoneatkarƛbas, ilgtermiƨa atjaunƛgƃs enerƓijas un vƉrtƛbas pieaugums visu Latvijas iedzƛvotƃju 

un uzƨƉmumu interesƉs. Zemes ƛpaġumi, uz kuriem paredzƉts uzstƃdƛt vƉja elektrostacijas, pieder  

Latvijas valstij, to apsaimniekoġanu nodroġina AS "Latvijas valsts meģi" atbilstoġi apbƸves tiesƛbu 

lƛgumos norƃdƛtajam. 

Atbilstoġi ES Direktƛvai 2023/2413, lai veicinƃtu atjaunƛgƃs enerƓijas (AER) izmantoġanu, 

AER  staciju, tostarp VES, plƃnoġana, bƸvniecƛba un ekspluatƃcija, to pieslƉgums tƛklam un 

pats  saistƛtais tƛkls un uzkrƃġanas aktƛvi ir seviġƣi svarƛgƃs sabiedrƛbas interesƉs un kalpo 

sabiedrƛbas veselƛbai un droġƛbai. AER projektu ƛstenoġana ir priekġnosacƛjums ES un 

Latvijas klimata mƉrƣu sasniegġanai. 

VƉja elektrostaciju parka ñBauska -Ƣekava-Ogreò projekts saskaƨƃ ar IVN programmu paredz izbƸvƉt 

lƛdz 20  vƉja elektrostacijƃm un ar tƃm saistƛto infrastruktƸru, t.i. piekƦuves piev edceƦus, savienojoġƃs 

elektr opƃrvades lƛnijas, saraģotƃs elektroenerƓijas akumulƉġanas sistƉmu un transformatoru  

apakġstaciju. Katras elektrostacijas nominƃlƃ jauda varƉtu sasniegt 8 MW, plƃnojot vƉja 

elektrostaciju parka kopƉjo jaudu l ƛdz 160  MW. VƉja parkƃ saraģoto elektroenerƓiju plƃnots nodot 

augstsprieguma tƛklƃ, izbƸvƉjot apakġstaciju un pieslƉgumu AS ĂAugstsprieguma tƛklsñ 11 0 kV 

elektrolƛnijai ñƢegums-2 -  Ƣekavaò. 

Ietekmes uz vidi novƉrtƉjuma pabeigġana plƃnota 202 5. gada sƃkumƃ, bƸvprojekta izstrƃdi 

paredzƉts realizƉt lƛdz 2025. gada beigƃm. Parka bƸvniecƛbas darbi varƉtu aizƨemt apmƉram 2 

gadus. VES parka ñBauska-Ƣekava-Ogreò darbƛbas uzsƃkġana plƃnota 2028. gadƃ. 

Saskaƨƃ ar MK 04.02.2021. not. Nr.  83 ñNoteikumi par prioritƃro investƛciju projektu apkalpoġanuò, 

Latvijas Investƛciju un attƛstƛbas aƓentƸra 2024. gada 15. janvƃrƛ ir apstiprinƃjusi SIA ñLatvijas vƉja 

parki ò investƛciju projekta atbilstƛbu prioritƃrajam statusam. 

Ietekmes uz vidi novƉrtƉjuma Ziƨojuma sagatavoġanas laikƃ vƉrtƉta paredzƉtƃs darbƛbas radƛtƃ 

trokġƨa ietekme, mirgoġanas efekta novƉrtƉġana, ietekme uz dabas vƉrtƛbƃm un bioloƓisko 

 

1 kopġ 2025. gada 1. februƃra ï EnerƓƉtikas un vides aƓentƸra (EVA), turpmƃk tekstƃ, kur 

attiec inƃms, lietots VPVB vai EVA 
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daudzveidƛbu, padziƦinƃti vƉrtƉjot ietekmi uz ornitofaunu  un sikspƃrƨiem, ietekmi uz apkƃrtnes 

ainavu un kultƸrvƉsturisko mantojumu, kƃ arƛ augsnes, grunts, gruntsƸdens un virszemes Ƹdeƨu 

piesƃrƨojuma iespƉjamƛbas novƉrtƉjums. Ietekme uz gaisa kvalitƃti vƉrtƉta VES parka bƸvniecƛbas 

procesam, jo parka ekspluatƃcijas laikƃ emisijas gaisƃ neveidosies .  

ParedzƉtƃs darbƛbas alternatƛvo risinƃjumu noteikġanƃ ġajƃ Ziƨojumƃ izmantota sekojoġa pieeja: 

vƉja parka novietojumam nav definƉtas savstarpƉji salƛdzinƃmas novietojuma alternatƛvas, bet 

sƃkotnƉji definƉtajam  pamatnovietojum am  ar 20 VES (A scenƃrijs) veikts ietekmes vƉrtƉjums, ƨemot 

vƉrƃ dabas ekspertu atzinumos un no valsts institƸcijƃm saƨemtajos norƃdƛjumos noteiktos 

ierobeģojumus turbƛnu izvietojumam un tehnoloƓiskajiem risinƃjumiem, tƃdƉjƃdi tuvinot 

pamatnovietojumu optimƃlajam novietojumam (B scenƃrijs), novƉrġot, vai ja tas nav iespƉjams, 

maksimƃli mazinot ietekmes uz cilvƉku veselƛbu un vidi.  
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Ziƨojuma izstrƃdƉ piedalƛjƃs sekojoġi speciƃlisti: 

Elƛna Silgaile Dabaszinƃtƨu maƓistra grƃds vides zinƃtnƉ 

Raivo Damkevics  BioloƓijas maƓistra grƃds; vides zinƃtƨu maƓistra grƃds 

Viesturs Ozols  Dabaszinƃtƨu maƓistra grƃds bioloƓijƃ 

Hendrik Puhkim  MaƓistra grƃds Ɠeogrƃfijƃ 

Lƛga Atmata Dabaszinƃtƨu maƓistra grƃds bioloƓijƃ 

Aivars Gilucis  Doktora grƃds ƓeoloƓijƃ. BƸvprakses sertifikƃta numurs 2-00014, 
specialitƃte -  inģenierizpƉte 

Jƃnis Lapinskis Doktora grƃds ƓeoloƓijƃ 

ƈriks Leitis Doktora grƃds Ɠeogrƃfijƃ, MaƓistra grƃds vƉsturƉ, KultƸrvides 

pƉtnieks 

Dƃvis Valters Immurs  Dabaszinƃtƨu maƓistra grƃds Ɠeogrƃfijƃ 

Haralds Punculis  Profesionƃlais maƓistra grƃds Ɠeomƃtikƃ, inģeniera kvalifikƃcija 

ƓeodƉzijƃ un kartogrƃfijƃ 

Eteri Eha  Zinƃtƨu maƓistrs ekoloƓiskajƃ inģenierzinƃtnƉ 

Mihkel Lindpere  Augstƃkƃ izglƛtƛba jƸras transporta pakalpojumu jomƃ 

 

Ziƨojums balstƛts uz ġƃdu ekspertu atzinumiem: 

Andris Dekants  SertificƉts eksperts (sert. nr. 183) 

Gunƃrs PƉtersons SertificƉts eksperts (sert. nr. 073) 

Margita Deiļmane SertificƉta eksperte (sert. nr. 024) 

Gatis Eriƨġ SertificƉts eksperts (sert. nr. 079)  

Anete Poġiva-Bunkovska  SertificƉta eksperte (sert. nr. 116) 

Toms Daniels Ļakars SertificƉts eksperts/eksperta asistents (sert. nr.182) 

Santa Grandovska  Biotopu eksperta asistente  

Mƃris Strazds Doktora grƃds bioloƓijƃ, melnƃ stƃrƣa pƉtnieks 
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1.  ParedzƉtƃs darbƛbas raksturojums 

1.1.  ParedzƉtƃs darbƛbas teritorija un vietas izvƉles pamatojums 

ParedzƉtƃ darbƛba un ietekmes uz vidi novƉrtƉjuma priekġmets ir vƉja elektrostaciju parka ñBauska -

Ƣekava-Ogreò (turpmƃk tekstƃ ï VES parks Bauska -Ƣekava-Ogre, arƛ ï vƉja parks, ParedzƉtƃ 

darbƛba) , kur plƃnots izbƸvƉt lƛdz 20 turbƛnƃm, kur katras turbƛnas jauda varƉtu sasniegt 8 MW,  un 

tƃ saistƛtƃs infrastruktƸras izbƸve Ƣekavas novada Baldones pagastƃ un Bauskas novada Vecumnieku 

pagastƃ. Ƨemot vƉrƃ to, ka izpƉtes teritorija iekƦauj Bauskas un Ƣekavas novadus, kƃ arƛ tƃs 

austrumu daƦa nelielƃ joslƃ robeģojas ar Ogres novadu, parka nosaukums ir Bauska -Ƣekava-Ogre. 

VƉja parkam paredzƉtƃ izpƉtes teritorija izvietota Latvijas centrƃlajƃ daƦƃ, Ƣekavas novada 

dienvidaustrumu  daƦƃ, aptuveni 1 km uz dienvida ustrumiem no Baldones pilsƉtas un Bauskas novada 

ziemeƦu daƦƃ, aptuveni 5 km uz ziemeƦiem no Vecumniekiem  (skat. 1.1.  attƉlu).  

 

1.1. attƉls. VES parka Bauska -Ƣekava-Ogre izpƉtes teritorijas novietojums 

  



VƉja elektrostaciju parka ñBauska ï Ƣekava -  Ogreò un tƃ saistƛtƃs infrastruktƸras projekta 

ƛstenoġana Ƣekavas novada Baldones pagastƃ un Bauskas novada Vecumnieku pagastƃ 

 

   13  / 245  

Tuvƃkƃs apdzƛvotƃs vietas (ciemi) ParedzƉtƃs darbƛbas tuvumƃ ir Mercendarbe, Vƃrpas, Piebalgas, 

Dzelzƃmurs un Zvirgzde. ParedzƉtƃs darbƛbas teritorijas tieġƃ tuvumƃ atrodas arƛ vairƃkas viensƉtas, 

kuras izvietotas ne tuvƃk kƃ normatƛvajos aktos noteiktajƃ attƃlumƃ no paredzƉtajƃm vƉja 

elektrostacij ƃm ( turpmƃk tekstƃ ï VES, arƛ -  turbƛnas) , resp., MK 30.04.2013. not. Nr.  240 ĂVispƃrƛgie 

teritorijas plƃnoġanas, izmantoġanas un apbƸves noteikumiò noteiktiem  minimƃlajiem  attƃlumiem 2.  

VƉja parka izpƉtes teritorijƃ iekƦautas 7 AS ñLatvijas valsts meģiò nekustamo ƛpaġumu zemes vienƛbas 

vai to daƦas (skat . 1.1.  tabulu  un 1.2. attƉlu) . VES parka izpƉtes teritorijas kopƉjƃ platƛba ir 6 358  ha.  

Saskaƨƃ ar Valsts kadastra informƃcijas sistƉmƃ reƓistrƉto informƃciju, visu nepiecieġamo zemes 

vienƛbu lietoġanas mƉrƣis ir meģa zeme . Lai meģa zemƉs veiktu VES parka un saistƛtƃs infrastruktƸras 

izbƸvi, nepiecieġamajƃ apjomƃ bƸs jƃveic teritorijas atmeģoġana un zemes transformƃcija 

(detalizƉtƃka informƃcija sniegta Ziƨojuma 1.4.1 . nodaƦƃ ï Teritorijas atmeģoġana).  

 

1.1. tabula. VES parka Bauska -Ƣekava-Ogre izpƉtes teritorija 

Nr.  
Nekustamƃ ƛpaġuma 

nosaukums  

Administratƛvƃ 

teritorija  

Kadastra 

numurs  

Zemes vienƛbas 

kadastra 

apzƛmƉjums 

1.  SpaƦenieku meģi Ƣekavas novads, 
Baldones pagasts  

8025  005  0006  8025  010  0039  

2.  SpaƦenieku meģi Ƣekavas novads, 

Baldones pagasts  

8025  005  0006  8025  010  0139  

3.  Garƃ sila meģi Ƣekavas novads, 

Baldones pagasts  

8025  009  0020  8025  012  0083  

4.  Garƃ sila meģi Ƣekavas novads, 
Baldones pagasts  

8025  009  0020  8025  009  0224  

5.  Vecumnieki VM Meģsargu 
Sils  

Bauskas novads, 
Vecumnieku pagasts  

4094  002  0028  4094  002  0028  

6.  Vecumnieki VM Meģsargu 

Sils  

Bauskas novads, 

Vecumnieku pagasts  
4094  002  0028  4094  001  0003  

7.  Meģakaƣi Bauskas novads, 

Vecumnieku pagasts  
4094  002  0042  4094  002  0081  

Dienvidrietumos izpƉtes teritorij u norobeģo valsts reƓionƃlais autoceƦġ P89 (Ƣekava -  Skaistkalne) , 

ziemeƦrietumu daƦƃ -  valsts vietƉjais autoceƦġ V9 (Iecava ï Baldone -  Daugmale), savukƃrt ziemeƦu 

daƦƃ -  V4 (Baldone -  Tome). IzpƉtes teritorijas tieġƃ tuvumƃ atrodas vairƃki paġvaldƛbas autoceƦi, 

savukƃrt teritoriju ġƣƉrso AS "Latvijas valsts meģi" (turpmƃk tekstƃ ï LVM) uzturƉtie meģu ceƦi 

(detalizƉtƃka informƃcija sniegta Ziƨojuma 1.4.3. nodaƦƃ ï PievedceƦu un laukumu izbƸve) . 

IzpƉtes teritorija robeģojas ar 166  nekustamiem ƛpaġumiem (informƃcija uz 23 .01 .2024. , skat. 

Ziƨojuma 3. pielikumu). PieguƦoġie ƛpaġumi ir gan valsts, gan paġvaldƛbas, gan juridisku un fizisku 

personu ƛpaġumi.  

Tuvƃkƃ augstsprieguma elektrolƛnija, pie kura s plƃnots VES parka Bauska -Ƣekava-Ogre  pieslƉgums, 

atrodas izpƉtes teritorijas ziemeƦos -  110  kV elektro pƃrvades lƛnija ñƢegums 2 -  Ƣekavaò. IzpƉtes 

teritorijƃ neatrodas piesƃrƨotas vai potenciƃli piesƃrƨotas vietas, kƃ arƛ rƸpnieciskas raģoġanas 

objekti , un tƃs tieġƃ tuvumƃ neatrodas arƛ paaugstinƃtas bƛstamƛbas objekti (detalizƉtƃka informƃcija 

 
2 Saskaƨƃ ar MK 30.04.2013. not. Nr. 240 ĂVispƃrƛgie teritorijas plƃnoġanas, izmantoġanas un 
apbƸves noteikumiò 163.2.p. -  Plƃnojot vƉja elektrostaciju un vƉja parku izvietojumu, vƉja 
elektrostacijƃm, kuru jauda ir lielƃka par 2 MW, attƃlums no tuvƃkƃs plƃnotƃs vƉja elektrostacijas 
un vƉja parka robeģas lƛdz dzƛvojamƃm un publiskƃm Ɖkƃm ir vismaz 800 m . 
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sniegta Ziƨojuma 2.1.  nodaƦƃ). Kopumƃ teritorija raksturojama kƃ intensƛvi apsaimniekotas meģa 

zemju platƛbas, kas vietƃm mijƃs ar vƉsturiskajƃm lauksaimniecƛbas zemju platƛbƃm. Valsts meģu 

210. kv. atrodas aktƛvi izmantota derƛgo izrakteƨu ieguves vieta ï Gediƨu karjers3. 

 

1.2.  attƉls. ParedzƉtƃs darbƛbas izpƉtes teritorijas sadalƛjums pa zemes vienƛbƃm vai to daƦƃm 

 
3 Zemes dzƛƦu informƃcijas sistƉma: https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/zemes -dzilu -

informacijas -sistema   

https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/zemes-dzilu-informacijas-sistema
https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/zemes-dzilu-informacijas-sistema
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Saskaƨƃ ar Dabas aizsardzƛbas pƃrvaldes (turpmƃk tekstƃ ï DAP) dabas datu pƃrvaldƛbas sistƉmƃ 

ĂOzolsò pieejamo informƃciju, izpƉtes teritorija un ParedzƉtƃs darbƛbas vieta neatrodas ƛpaġi 

aizsargƃjamƃ dabas teritorijƃ (turpmƃk tekstƃ -  ƚADT). Tuvƃkƃ ƚADT ir dabas liegums ñKalƉju tƛrelisò, 

kas atrodas ap 1,1 km uz austrumiem no tuvƃkƃs izpƉtes teritorijas robeģas.  IzpƉtes teritorijas 

robeģƃs atrodas divi mikroliegumi, kas izveidoti putnu aizsardzƛbai. DetalizƉtƃka informƃcija par 

aizsargƃjamƃm dabas teritorijƃm un dabas pieminekƦiem, kƃ arƛ izpƉtes teritorijƃ esoġo bioloƓisko 

daudzveidƛbu sniegta Ziƨojuma 2. 7. nodaƦƃ.  

IzpƉtes teritorijas ziemeƦrietumu stƸrƛ ietilpst kultƸrvƉsturiskais objekts ï arheoloƓijas piemineklis 

Urlu senkapi (Zaimju kapi) (Nr. 2087) un daƦƉji tam noteiktƃ aizsargjosla, kƃ arƛ arheoloƓijas 

piemineklim Priednieku viduslaiku kapsƉta (Nr. 8985) noteiktƃs aizsargjoslas daƦa. Citi tuvƃkie 

kultƸrvƉsturiskie objekti ƃrpus izpƉtes teritorijas koncentrƉjuġies tƃs ziemeƦrietumu daƦƃ ï Baldones 

pilsƉtƃ un tƃs apkƃrtnƉ un dienvidos ï Vecumnieku ciemƃ (detalizƉtƃka informƃcija sniegta Ziƨojuma 

2.8.1. nodaƦƃ). Teritorijas ainaviskais nozƛmƛgums un raksturojums dots Ziƨojuma 2.8.2. nodaƦƃ.  

ParedzƉtƃs darbƛbas teritorija atrodas Daugavas un Lielupes upju baseinu apgabalos (turpmƃk tekstƃ 

-  UBA). Daugavas un Lielupes upju baseinu apgabalu Ƹdensġƣirtne izpƉtes teritoriju pƃrdala aptuveni 

vienƃdƃs daƦƃs. Tuvƃkƃs Ƹdensteces ir BƉļupƛte, Milupƛte, Ƣekava, RƸsiƨupe, Zvirgzde, Mellais strauts 

un Apiƨupƛte. Lielƃkƃs Ƹdenstilpes ir Aklais ezers un uz RƸsiƨupƛtes izveidotƃ mƃkslƛgƃ Ƹdenskrƃtuve 

ï Staƨƣu ezers. DaƦu no ParedzƉtƃs darbƛbas teritorijas ġƣƉrso valsts nozƛmes un meģu meliorƃcijas 

sistƉmas. Plaġƃka informƃcija par izpƉtes teritorijas hidroloƓiskajiem apstƃkƦiem sniegta Ziƨojuma 

2.4. nodaƦƃ.  

ParedzƉtƃs darbƛbas vietas izvƉles argumentƉts pamatojums 

2022. gadƃ tika pieƨemts EnerƓƉtiskƃs droġƛbas un neatkarƛbas veicinƃġanai nepiecieġamƃs 

atvieglotƃs energoapgƃdes bƸvju bƸvniecƛbas kƃrtƛbas likums, kura mƉrƣis ir sekmƉt atjaunƛgƃs 

enerƓijas raģoġanu, veicinƃt Latvijas Republikas enerƓƉtisko droġƛbu un neatkarƛbu, kƃ arƛ mazinƃt 

klimata un v ides negatƛvo pƃrmaiƨu procesus. Likumƃ noteikto mƉrƣu izpildei, kƃ arƛ kontekstƃ ar 

Eiropas zaƦo kursu un citiem ar energoapgƃdi ietekmƉjoġiem faktoriem un aspektiem, 2023. gada 

28. novembr ƛ Ministru Kabinet s akceptƉja  rƛkojumu Nr. 831 ñPar vienreizƉjƃ maksƃjuma apmƉra 

apstiprinƃġanu saistƛbƃ ar tiesƛbƃm noslƉgt apbƸves tiesƛbu lƛgumu stratƉƓiski nozƛmƛgu vƉja parku 

izvietoġanai valsts meģa zemƉñ, kas Ʀauj Zemkopƛbas ministrijai pieġƣirt izpƉtes un apbƸves tiesƛbas 

SIA  ñLatvijas vƉja parkiò stratƉƓiski nozƛmƛgu vƉja parku ierƛkoġanai valsts meģa zemƉs (LVP 

pieġƣƛruma teritorijas skat. 1.2. attƉlƃ, pieġƣƛruma teritoriju platƛba ï 2 443,09 ha ) . ApbƸves tiesƛbu 

lƛgumu ar SIA ñLatvijas vƉja parkiò noslƉdzis valsts meģa zemes pƃrvaldƛtƃjs ï akciju sabiedrƛba 

ñLatvijas valsts meģiò. Lƛgums noslƉgts uz 30 gadiem ar tiesƛbƃm to pagarinƃt, ja to pieƦauj 

normatƛvais regulƉjums. 

ParedzƉtƃ VES parka Bauska-Ƣekava-Ogre vietas izvƉles pamatojumu t.sk. noteica sekojoġi faktori , 

kƃ: 

Á iespƉjas nodot saraģoto elektroenerƓiju AS ñAugstsprieguma tƛklsò (turpmƃk tekstƃ ï AST) 

pƃrvades infrastruktƸrƃ (izpƉtes teritorijas tuvumƃ esoġƃs augstsprieguma elektrolƛnijas 

redzam as 1.16. attƉlƃ);  

Á normatƛvajos aktos un nozaru vadlƛnijƃs noteiktie ierobeģojumi, prasƛbas un minimƃlie 

attƃlumi:  

o VES, kuru jauda ir lielƃka par 2 MW, attƃlums no tuvƃkƃs plƃnotƃs vƉja elektrostacijas 

un vƉja parka robeģas lƛdz dzƛvojamƃm un publiskƃm Ɖkƃm ir vismaz 800 m  (sask . ar 

MK 30.04.2013. not. Nr.  240 ñVispƃrƛgie teritorijas plƃnoġanas, izmantoġanas un 

apbƸves noteikumiò 163.2.p.), skat. 2. 2. attƉlu;  

o VES bƸvniecƛba ir atƦauta ƃrpus pilsƉtƃm un ciemiem vietƉjƃs paġvaldƛbas teritorijas 

plƃnojumƃ noteiktajƃ rƸpnieciskƃs apbƸves teritorijƃ, tehniskƃs apbƸves teritorijƃ, 

lauksaimniecƛbas teritorijƃ, uz meģu zemƉm, ievƉrojot, ka attƃlums no dzƛvojamƃm un 
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publiskƃm Ɖkƃm lƛdz tuvƃkƃs plƃnotƃs vƉja elektrostacijas un vƉja parka robeģai ir 

vismaz 800  metri (sask. ar EnerƓƉtiskƃs droġƛbas un neatkarƛbas veicinƃġanai 

nepiecieġamƃs atvieglotƃs energoapgƃdes bƸvju bƸvniecƛbas kƃrtƛbas likuma (2022.) 

4. pantu) , skat. 2. 2. attƉlu;  

o VES izvietoġana ir aizli egta ƚpaġi aizsargƃjamƃs dabas teritorijƃs ï NATURA 2000  

teritorijƃs (sask. ar MK 16.03.2010. not. Nr.  264 ñƚpaġi aizsargƃjamo dabas teritoriju 

vispƃrƉjie aizsardzƛbas un izmantoġanas noteikumiò) un mikroliegumos ( sask. ar MK 

18.12.2012. not. Nr.  940 ñNoteikumi par mikroliegumu izveidoġanas un 

apsaimniekoġanas kƃrtƛbu, to aizsardzƛbu, kƃ arƛ mikroliegumu un to buferzonu 

noteikġanuò 37.p.) , skat. Ziƨojuma 4. pielikum u;  

o valsts aizsargƃjamo kultƸras pieminekƦu vizuƃlƃs uztveramƛbas zonƃ jƃizvƉrtƉ VES un 

vƉja parku ietekme uz ainavu, ƨemot vƉrƃ konkrƉto situƃciju un kultƸras pieminekƦa 

specifiku (sask. ar MK 30.04.2013. not. Nr.  240 ñVispƃrƛgie teritorijas plƃnoġanas, 

izmantoġanas un apbƸves noteikumiò 163.4.p.) (karti ar ParedzƉtƃs darbƛbas 

pieguƦoġajƃ teritorijƃ esoġajiem kultƸrvƉsturiskajiem objektiem skat. 2. 25. attƉlƃ);  

o VES aizliegts izvietot aizsargjoslƃs ap valsts aizsardzƛbas vajadzƛbƃm paredzƉtajiem 

navigƃcijas tehniskajiem lƛdzekƦiem uz sauszemes  un militƃrajiem jƸras novƉroġanas 

tehniskajiem lƛdzekƦiem. Aizsargjosl as maksimƃlais platums ap valsts aizsardzƛbas 

vajadzƛbƃm paredzƉtajiem navigƃcijas tehniskajiem lƛdzekƦiem uz sauszemes ir 15 

kilometri no objekta centra  (s ask. ar Aizsargjoslu likuma (1997.) 50.p. 3) ;  

o lai aizsargƃtu putnu sugas vai dabas vƉrtƛbas no vƉja elektrostaciju un vƉja parku 

ietekmes, nosacƛjumus un minimƃlo pieƦaujamo attƃlumu vƉja elektrostaciju 

izvietoġanai nosaka atbilstoġi ietekmes uz vidi novƉrtƉjumam (sask. ar MK 30.04.2013. 

not. Nr.  240 ñVispƃrƛgie teritorijas plƃnoġanas, izmantoġanas un apbƸves noteikumiò 

163.3.p.) ;  

o ja vƉja elektrostaciju parka vƉja turbƛnas atradƛsies lƛdz 16 km no navigƃcijas tehniskƃ 

lƛdzekƦa jeb radiobƃkas tƃlƃkƃs ietekmes zonƃ, tad nepiecieġams veikt vƉja 

elektrostaciju parka ietekmes uz radiobƃkas darbƛbu padziƦinƃtu analƛzi un novƉrtƉjumu 

(Saskaƨƃ ar Eiropas Aeronavigƃcijas droġƛbas organizƃcijas izstrƃdƃtƃm vadlƛnijƃm 

ñGuidelines for Assessing the Potential Impact of Wind Turbines on Surveillance 

Sensorsò (EUROCONTROL-GUID -0130; Ed.Nr.1.2; Ed.Data 09/09/2014, pielikumƃ) ) ;  

o bez tam, jƃƨem vƉrƃ ierobeģojumi ekspluatƃcijas, sanitƃrajƃs un droġƛbas aizsargjoslƃs 

gar lƛnijveida un to saistoġajiem objektiem ï gƃzesvadiem, gƃzapgƃdes iekƃrtƃm un 

bƸvƉm, gƃzes noliktavƃm un krƃtuvƉm, elektronisko sakaru tƛkliem un 

radiomonitoringa punktiem, elektriskiem tƛkliem, siltumtƛkliem, optiskiem teleskopiem 

un radioteleskopiem , valsts un publiskƃs lietoġanas dzelzceƦa lƛnijƃm; citiem publiskƃs 

lietoġanas autoceƦiem u.c.  

Á klimatisko apstƃkƦu novƉrtƉjums un vƉja rƃdƛtƃji attiecƛgajƃ teritorijƃ, lai novƉrtƉtu kƃdu 

efektivitƃti sasniegtu attiecƛgƃs vƉja parka turbƛnas. 

ParedzƉtƃ darbƛba tieġi izriet no Ministru kabineta noteiktajiem mƉrƣiem, dibinot 

SIA  "Latvijas vƉja parki", un VES parka vietas pamatojums  izriet no iespƉjas slƉgt apbƸves 

lƛgumu, elektropƃrvades lƛnijas tuvuma un citiem iepriekġ aprakstƛtajiem faktoriem. 

Ġajƃ Ietekmes uz vidi novƉrtƉjumƃ definƉto pieeju ParedzƉtƃs darbƛbas alternatƛvo risinƃjumu 

noteikġanƃ un sƃkotnƉji definƉto 20 VES izvietojumu vƉja parkƃ Bauska -Ƣekava-Ogre skatƛt 

Ziƨojuma 1.7. nodaƦƃ. 
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1.2.  VƉja apstƃkƦu raksturojums 

VƉja apstƃkƦi ParedzƉtƃs darbƛbas teritorijƃ ir viens no noteicoġajiem faktoriem, kas tiek ƨemts vƉrƃ, 

izvƉloties gan vƉja parka bƸvniecƛbai piemƉrotus turbƛnu modeƦus, gan plƃnojot staciju izvietojumu. 

AtmosfƉras spiediena sadalƛjums, kas nosaka arƛ vƉja raksturu Latvijas teritorijƃ, ir cieġi saistƛts ar 

atmosfƉras cirkulƃcijas ƛpatnƛbƃm. ReƓionƃlƃs atmosfƉras spiediena un vƉja virziena atġƣirƛbas 

Latvijas teritorijƃ neizpauģas tik spilgti kƃ vƉja ƃtruma sadalƛjums. 

AtmosfƉras spiediena gada gaita ir atkarƛga no valdoġajƃm bƃriskajƃm sistƉmƃm daģƃdƃs sezonƃs 

un aktƛvƃs virsmas sasilġanu un atdziġanu radiƃcijas bilances izmaiƨu rezultƃtƃ. Visƃ Latvijas 

teritorijƃ atmosfƉras spiediena gada sadalƛjumƃ spilgti izpauģas maksimumi februƃrƛ, maijƃ un 

oktobrƛ un minimumi aprƛlƛ, jƸlijƃ un decembrƛ. Teritorijas kontinentƃlƃkajƃ daƦƃ galvenais 

maksimums ir februƃra mƉnesƛ, bet Baltijas jƸras un Rƛgas lƛļa piekrastƉ ï maija mƉnesƛ. Visƃ Latvijas 

teritorijƃ gada vidƉjƃ atmosfƉras spiediena amplitƸda ir salƛdzinoġi neliela, 4ï5 mb. Atseviġƣos gados 

atkarƛbƃ no daģƃdu bƃrisko veidojumu intensitƃtes ir iespƉjamas lielas atmosfƉras spiediena novirzes 

no ilggadƛgƃ vidƉjƃ rƃdƛtƃja4. 

Lai raksturotu vƉja apstƃkƦus un to ietekmi ParedzƉtƃs darbƛbas teritorijƃ, programmƃ w indPRO  

(izstrƃdƃtƃjs -  EMD International A/S ) tika apstrƃdƃta Eiropas VidƉja termiƨa laika prognoģu centra 

(European Centre for Medium -Range Weather Forecasts)  datubƃzes ERA 55 informƃcija par laika 

periodu no  01.01.2013. lƛdz 31.12.2023., kopsummƃ desmit gadu ilgam periodam.  

IVN procesƃ pieteiktais un ietekmju novƉrtƉjumƃ pieƨemtais VES augstums ir lƛdz 300 m (turbƛnas 

masta augstums kopƃ ar lƃpstiƨas maksimƃlo vertikƃlo augstumu), lai gan turbƛnas ar ġƃdu 

augstumu pagaidƃm vƉl neraģo. Ƨemot vƉrƃ straujo vƉja turbƛnu attƛstƛbu, ir paredzams, ka laikƃ, 

kad tiks uzsƃkts VES parka bƸvniecƛbas process, bƸs pieejami VES modeƦi, kas pƉc tehnoloƓiskajiem 

parametriem un efektivitƃtes rƃdƛtƃjiem sasniegs ġƃdu augstumu.  

MinƉtƃ iemesla dƉƦ vƉja apstƃkƦu analƛze ġƛ IVN ietvaros tiek vƉrtƉta 200 m augstumƃ, kurƃ potenciƃli 

var atrasties vƉja turbƛnas lƃpstiƨu rotƃcijas centrs (VES gondola  jeb masta augstumƃ). 

Apkopojot informƃciju par vƉja apstƃkƦiem novƉrtƉġanas periodƃ ParedzƉtƃs darbƛbas teritorijƃ 200 

m augstumƃ virs zemes virsmas, tika noteikts sekojoġais: 

Á vidƉjais vƉja ƃtrums ï 7, 23 m/s , 

Á zemƃkais vidƉjais vƉja ƃtrums ï 6,86 m/s (reƓistrƉts 2018.gadƃ), augstƃkais ï 7,70 m/s 

(reƓistrƉts 2020.gadƃ), grafiks ar gada vidƉjo vƉja ƃtrumu parƃdƛts 1.3. attƉlƃ, 

Á vidƉjais vƉja ƃtrums gan pa gadiem, gan gada griezumƃ ir mainƛgs, 

Á gada griezumƃ augstƃkais vidƉjais vƉja ƃtrums tika novƉrots aukstajos mƉneġos, zemƃkais 

vƉja ƃtrums novƉrots vasaras periodƃ (grafiks parƃdƛts 1.4. attƉlƃ), 

Á novƉrtƉġanas periodƃ no 0,13  %  lƛdz 0,31 %  no gada kopƉjƃ laika tika novƉroti bezvƉja 

apstƃkƦi (vƉja ƃtrums ir mazƃks par 0,5 m/s). 

 

VƉja apstƃkƦu analƛzes rezultƃti norƃda uz to, ka ParedzƉtƃs darbƛbas teritorijƃ var izvietot VES, kas 

atbilst starptautiskajƃ standartƃ IEC 61400-1 ĂVƉjturbƛnas. 1.daƦa: ProjektƉġanas prasƛbasò III un S 

klases prasƛbƃm (paredzƉtas teritorijƃm ar zemu vƉja ƃtrumu). III un S klases VES ir piemƉrotas 

uzstƃdƛġanai vietƃs, kurƃs vidƉjais vƉja ƃtrums masta augstumƃ sasniedz vismaz 6 m/s. 

Pƃrsvarƃ VES darbojas pie vƉja ƃtruma robeģƃs no 2,5  m/s lƛdz 26 m/s: darbƛba tiek uzsƃkta, kad 

vƉja ƃtrums sasniedz 2,5  m/s (masta augstumƃ) (cut - in), un apturƉta pie vƉja ƃtruma 26 m/s (cut -

 
4 M. KƦaviƨġ, J. ZaƦoksnis ñKlimats un ilgtspƉjƛga attƛstƛbaò. Rƛga: LU AkadƉmiskais apgƃds, 2016. 

5 Modelis ERA5, https://climate.copernicus.eu/climate - reanalysis  
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out )  (atkarƛbƃ no VES modeƦa). Saskaƨƃ ar ġajƃ nodaƦƃ veikto vƉja datu analƛzi, tika noteikts, ka 

novƉrtƉġanas periodƃ no 6,3 %  lƛdz 9,7 % no gada laika tika konstatƉti vƉja apstƃkƦi, kad VES 

neraģos elektroenerƓiju sakarƃ ar nepietiekoġo vƉja ƃtrumu, savukƃrt vƉja ƃtrums, kas bƸtu lielƃks 

par 26 m/s , bijis retos gadƛjumos.  

 

1. 3. attƉls. Gada vidƉjƃ vƉja ƃtrums 200 m augstumƃ 

(novƉrtƉġanas periods 01.01.2013.-31.12.2023.)  

 

 

1. 4. attƉls. MƉneġa vidƉjais vƉja ƃtrums 200 m augstumƃ 

(novƉrtƉġanas periods 01.01.2013.-31.12.2023.)  

 

Nozƛmƛgs parametrs, kas raksturo vƉja apstƃkƦus, ir valdoġais vƉja virziens. ParedzƉtƃs darbƛbas 

teritorijƃ dominƉjoġie ir dienvidrietumu un dienvidu vƉji (vƉju roze novƉroġanas periodam no 

01.01.2013. lƛdz 31.12.2023. atspoguƦota 1.5. attƉlƃ). 
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1. 5. attƉls. VƉju roze 200 m augstumƃ 

Laika periodƃ 01.01.2013.-31.12.2023.  

 

NelabvƉlƛgi meteoroloƓiski apstƃkƦi 

Lƛdz ar iepriekġ minƉto secinƃms, ka pƃrsvarƃ VES darbojas pie vƉja ƃtruma robeģƃs no 2,5 m/s lƛdz 

26 m/s: darbƛba tiek uzsƃkta, kad vƉja ƃtrums sasniedz 2,5 m/s (masta augstumƃ) (cut - in ), un 

apturƉta pie vƉja ƃtruma 26 m/s (cut -out) (atkarƛbƃ no VES modeƦa), sasniedzot kuru, vƉja turbƛnas 

darbƛba automƃtiski apstƃjas, lai to pasargƃtu no bojƃjumiem. JƃatzƛmƉ, ka arƛ neregulƃrs un strauji 

mainƛgs vƉja ƃtrums vai virziens var radƛt nevienmƉrƛgu slodzi uz turbƛnu, kas veicina ƃtrƃku 

komponentu nolietoġanos, lƛdz ar to lielƃku tehniskƃs apkopes nepiecieġamƛbu. Pie nelabvƉlƛgiem 

meteoroloƓiskiem apstƃkƦiem jƃattiecina arƛ apledojuma veidoġanos uz turbƛnas lƃpstiƨƃm, kas var 

radƛt apdraudƉjumu cilvƉka dzƛvƛbai, veselƛbai vai ƛpaġumam ar ledus gabalu kriġanu iekƃrtas 

apkƃrtnƉ (detalizƉtƃka informƃcija sniegta Ziƨojuma 3.12. nodaƦƃ -  Avƃriju riska novƉrtƉjums).  

1.3.  ParedzƉto vƉja elektrostaciju un palƛgiekƃrtu raksturojums 

AktualizƉtajƃ Nacionƃlajƃ enerƓƉtikas un klimata plƃnƃ 2021. ï 2030.  gadam, kas 202 4. g. 12 . jƸlijƃ 

apstiprinƃts ar MK rƛkojumu Nr. 573 , noteikts, ka Latvija plƃno palielinƃt atjaunƛgo energoresursu 

ƛpatsvaru elektroenerƓijas raģoġanƃ, palielinot uzstƃdƛtƃs vƉja Ɠeneratoru un saules fotoelementu 

jaudas, ƨemot vƉrƃ Latvijas elektroenerƓijas pƃrvades tƛklu kapacitƃti. Plƃnƃ noteiktƃ mƉrƣa 

ƛstenoġanu laika grafikƃ bƸtiski ir paƃtrinƃjusi ġobrƛd esoġƃ politiski ekonomiskƃ situƃcija pasaulƉ.  
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Saskaƨƃ ar Vides aizsardzƛbas un reƓionƃlƃs attƛstƛbas ministrijas 2022. g. sagatavoto Informatƛvo 

ziƨojumu VES parku virs 50 MW ƛstenoġanas procedƸras optimizƉġanai6, Latvijƃ ġobrƛd ir viszemƃkais 

vƉja enerƓijas jaudu apjoms Baltijas valstu starpƃ. VƉja enerƓija nosedz tikai 3 % no elektroenerƓijas 

piegƃdes iekġƉjam tirgum kopƉjƃ apjoma. Lƛdz ġim vƉja un saules potenciƃls izmantots minimƃli un 

bƸtu vƉrtƉjams, kƃ ir iespƉjams veicinƃt atjaunƛgƃs enerƓijas raģoġanu gan uzstƃdot jaunas jaudas, 

gan palielinot esoġƃs.  

Kontekstƃ lƛdz ar iepriekġ minƉto, kƃ arƛ kopƉjo Eiropas virzƛbu uz klimatneitralitƃti (samazinot lƛdz 

minimumam vai vispƃr atsakoties no fosilo jeb neatjaunojamo energoresursu izmantoġanas), strauji 

augoġais pieprasƛjums veicina vƉja elektroenerƓijas iekƃrtu raģotƃju piedƃvƃto tehnoloƓiju un 

inģeniertehnoloƓisko risinƃjumu attƛstƛbu, kƃ arƛ ieviest jaunas inovƃcijas nozares globƃlajƃ attƛstƛbƃ. 

PiemƉram, pirms desmit un vairƃk gadiem tirgƸ lielƃkoties bija pieejamas vƉja elektroenerƓiju 

raģojoġƃs turbƛnas ar jaudu 3 -5 MW,  paġlaik tiek izmantotas turbƛnas ar jaudu 6-8 MW. Paredzams, 

ka jau tuvƃkajƃ nƃkotnƉ bƸs pieejamas vƉl lielƃkas jaudas turbƛnas, ƨemot vƉrƃ, ka tiek veikti 

pƉtƛjumi par iespƉjƃm izmantot turbƛnas ar jaudu lƛdz 20 MW.  

ParedzƉtƃs darbƛbas ietvaros VES park ƃ Bauska -Ƣekava-Ogre  plƃnota vƉja elektrostaciju izbƸve, kas 

paredz tehnoloƓisko/montƃģas laukumu izveidi, elektrostaciju uzstƃdƛġanu atbilstoġi plƃnotajam 

izvietojumam, transformatoru apakġstaciju izbƸvi, saraģotƃs elektroenerƓijas akumulƉġanas sistƉmu 

izbƸvi, kƃ arƛ jaunu pievedceƦu izbƸvi vai esoġo pƃrbƸvi, un elektropƃrvades kabeƦu traġu izbƸvi. 

Plƃnoto elektrostaciju, transformatoru apakġstaciju un akumulƃcijas sistƉmu, kƃ arƛ plƃnoto 

piev edceƦu un elektropƃrvades kabeƦu izvietojumu skat. 1.13. un 1.15.  attƉlos. 

 

VƉja elektrostacijas darbƛbas vispƃrƉjs apraksts 

VƉja elektrostaciju veido tƉrauda vai betona konstrukcijas tornis, kur a iekġienƉ ir ierƛkotas piekƦuves 

kƃpnes un/vai lifts turbƛnas augġƉjai daƦai ï gondolai un tehniskajiem elementiem. Tornis tiek 

komplektƉts no  atseviġƣiem segmentiem, kas uz turbƛnas uzstƃdƛġanas vietu tiek nogƃdƃti gatavƃ 

veidƃ (torƨa moduƦi, gondola un lƃpstiƨas). Turbƛnas augġƉjƃ daƦƃ ir izvietota gondola. Gondolƃ ir 

ietverti galvenie turbƛnas komponenti ï Ɠenerators un transformators, pƃrnesuma kƃrba, bremzes 

un rotors. Pie rotora ru mbas ir piestiprinƃtas trƛs stiklġƣiedras kompozƛtmateriƃla lƃpstiƨas ar 

regulƉjamu lƃpstiƨu vƉrsumu. VES konstrukcijas konceptuƃlƃ shƉma sniegta 1.6. attƉlƃ. 

Gondolas augġƉjƃ daƦƃ ir izvietots anemometrs, mƉraparatƸra vƉja ƃtruma u.c. raksturlielumu 

mƉrƛtƃji. Katra VES modeƦa tehniskajƃs specifikƃcijƃs (ko sniedz turbƛnu raģotƃjs) ir norƃdƛts vƉja 

ƃtrums (m/s), pie kura stacijas darbƛba tiek uzsƃkta, un pie kuras ï pƃrtraukta (lai izvairƛtos no stipra 

vƉja radƛtiem bojƃjumiem) (skatƛt 1.2. tabulu).  

Anemometrs nepƃrtraukti mƉra vƉja ƃtrumu un nosƸta datus uz kontrolieri vƉja turbƛnas uzraudzƛbai 

un vadƛbai. Bremze, kas atrodas gondolƃ, nepiecieġamƛbas gadƛjumƃ aptur rotora darbƛbu.  

Lielais turbƛnas augstums Ʀauj izmantot pƉc iespƉjas lielƃku vƉja ƃtrumu, kas pieejams lielƃkos 

augstumos. Principiƃli vƉja turbƛnas darbojas pƉc vienkƃrġa principa ï vƉjġ grieģ turbƛnas 

dzenskrƸves lƃpstiƨas ap rotoru, kas grieģ Ɠeneratoru, kas savukƃrt raģo elektrƛbu. Gondolƃ esoġais 

transformators (pƉdƉjo gadu raģotajƃs VES transformators atrodas gondolas korpusƃ) pƃrveido 

iegƸto elektroenerƓiju vidƉja sprieguma maiƨstrƃvas elektroenerƓijƃ (20 -36  kV). Turpinƃjumƃ 

elektroenerƓija tiek novadƛta pa kabeƦiem uz turbƛnas pamatnƉ esoġo vidƉjƃ sprieguma iekƃrtu. No 

minƉtƃs iekƃrtas pa elektropƃrvades kabeƦiem elektroenerƓiju plƃnots novadƛt uz stacionƃru 

elektrisko akumulatoru bateriju enerƓijas uzkrƃġanas sistƉmu un/vai uz pƃrvades apakġstaciju. 

 
6 Informatƛvais ziƨojums izstrƃdƃts, lai izvƉrtƉtu spƉkƃ esoġo normatƛvo regulƉjumu enerƓijas 
raģoġanas atbalstam no atjaunojamiem energoresursiem, un pƉctecƛgi 29.09.2022. Saeima 
pieƨƉmusi EnerƓƉtiskƃs  droġƛbas un neatkarƛbas veicinƃġanai nepiecieġamƃs atvieglotƃs 
energoapgƃdes bƸvju bƸvniecƛbas kƃrtƛbas likumu 



VƉja elektrostaciju parka ñBauska ï Ƣekava -  Ogreò un tƃ saistƛtƃs infrastruktƸras projekta 

ƛstenoġana Ƣekavas novada Baldones pagastƃ un Bauskas novada Vecumnieku pagastƃ 

 

   21  / 245  

Visas VES ir aprƛkotas ar tehniskƃ stƃvokƦa monitoringa sistƉmƃm. Ġƛs sistƉmas ir bƸtiskas, lai 

nodroġinƃtu efektƛvu un nepƃrtrauktu darbƛbu, kƃ arƛ, lai novƉrstu iespƉjamos bojƃjumus un 

samazinƃtu uzturƉġanas izmaksas. Galvenie tehniskƃ stƃvokƦa monitoringa sistƉmu komponenti 

ietver: sensorus un mƉrierƛces (vibrƃcijas sensorus, temperatƸras sensorus, eƦƦas kvalitƃtes 

sensorus, sprieguma un strƃvas sensorus); datu vƃkġanas un analƛzes sistƉmas (tehnoloƓijas datu 

pƃrsƸtƛġanai reƃllaikƃ un datu analƛzes algoritmus, lai paredzƉtu iespƉjamos bojƃjumus vai 

nepiecieġamƃs apkopes); attƃlƃs uzraudzƛbas un kontroles centrus (centralizƉtas vadƛbas telpas, kur 

inģenieri var reƃllaikƃ uzraudzƛt vairƃku vƉja turbƛnu darbƛbu, kƃ arƛ automƃtiskas trauksmes un 

paziƨojumu sistƉmas, kas brƛdina par iespƉjamiem darbƛbas traucƉjumiem). Tehniskƃ stƃvokƦa 

monitoringa sistƉmas Ʀauj vƉja elektrostacijƃm darboties efektƛvƃk un ilgƃk, vienlaikus samazinot 

apkopes izmaksas un palielinot droġƛbu. 

 

 

1. 6. attƉls. VƉja elektrostacijas uzbƸves konceptuƃlƃ shƉma 

1 ï pamati; 2 ï savienojums ar elektrotƛklu; 3 ï tornis; 4 ï piekƦuves kƃpnes; 5 ï vƉja virziena 

vadƛba; 6 ï gondola; 7 ï Ɠenerators un transformators; 8 ï anemometrs (vƉja ƃtruma u.c. 

raksturlielumu mƉrƛtƃjs); 9 ï elektriskƃs vai mehƃniskƃs bremzes; 10 ï pƃrnesuma kƃrba; 11 ï 

rotora lƃpstiƨa; 12 ï lƃpstiƨas slƛpuma kontrole; 13 ï rotora rumba  

 

Bez tam, katra VES ir aprƛkota ar zibens aizsardzƛbas sistƉmƃm, un VES esoġƃs elektroniskƃs iekƃrtas 

un citi jutƛgi komponenti ir aizsargƃti ar izolƃcijas materiƃliem no elektriskƃ pƃrsprieguma radƛtiem 

bojƃjumiem. Ġƃdas sistƉmas ir izstrƃdƃtas atbilstoġi starptautiskajiem standartiem, kas nosaka 

prasƛbas vƉja turbƛnu aizsardzƛbai pret zibens triecieniem. Efektƛva zibens aizsardzƛbas sistƉma ir 

bƸtiska ne tikai turbƛnu darbƛbas nodroġinƃġanai, bet arƛ to droġƛbai un ilgtermiƨa uzturƉġanai.  
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VES komplektƃcijƃ ietilpst arƛ dƸmu detektƉġanas un ugunsdzƉsƛbas sistƉmas. PƉdƉjƃ desmitgadƉ ir 

bƸtiski mainƛjies VES ugunsdroġƛbas un ugunsdzƉsƛbas aprƛkojums, jaunƃs VES tiek aprƛkotas ar 

efektƛvƃm automƃtiskƃm ugunsgrƉka atklƃġanas un dzƉġanas sistƉmƃm. 

Tƃpat VES iespƉjams aprƛkot ar daģƃdƃm pretapledoġanas sistƉmƃm vai aizsargpƃrklƃjumiem, kas 

neƦauj veidoties apledojumam uz VES konstrukcijas elementiem.  

 

TehnoloƓiju izvƉle ParedzƉtƃs darbƛbas kontekstƃ 

IVN procesƃ pieteiktais un ietekmju novƉrtƉjumƃ pieƨemtais VES augstums ir lƛdz 300 m un jauda ï 

8 MW, lai gan turbƛnas ar ġƃdu augstumu un jaudu pagaidƃm vƉl neraģo. IVN aprƉƣinos tiek 

salƛdzinƃti ġobrƛd tirgƸ pieejamo turbƛnu modeƦu raksturlielumi, pieƨemot, ka gadƛjumƃ, ja tiks 

izstrƃdƃtas jaudƛgƃkas turbƛnas, to radƛtƃs ietekmes uz vides faktoriem bƸs vienƃdas vai pat mazƃkas 

kƃ paġlaik pieejamajiem modeƦiem. KonkrƉts turbƛnas modelis IVN procesƃ nav izvƉlƉts, bet 

salƛdzinƃti vairƃki ġobrƛd tirgƸ pieejami VES modeƦi (skat. 1.2. tabulu). VES modeƦa izvƉle atkarƛga 

no daudziem faktoriem, t.sk. pieejamƛbas no raģotƃju puses, no to izmantoġanas efektivitƃtes 

konkrƉtajƃ teritorijƃ. KonkrƉta modeƦa izvƉle tiks noteikta SIA ñLatvijas vƉja parkiò iepirkuma 

procesa laikƃ. Tehnisko specifikƃciju izstrƃdƉ jƃƨem vƉrƃ iepriekġ minƉtie kritƉriji, kƃ arƛ ġajƃ 

Ietekmes uz vidi novƉrtƉjuma procesa laikƃ definƉtajiem maksimƃlajiem vides parametriem un 

darbƛbas nosacƛjumiem. Visƃ vƉja parkƃ tiks uzstƃdƛtas viena raģotƃja vienƃdas jaudas turbƛnas. 

Ġajƃ IVN tiek salƛdzinƃti raģotƃju Vestas , Enercon,  Nordex , Siemens Gamesa  un General Electric  

piedƃvƃtie modeƦi, skat. 1.2. tabulu. ModeƦu bƸtiskƃkƃs atġƣirƛbas ir to jauda (MW) un rotora 

diametrs  (m)  (1.2. tabulƃ sniegtie VES tehniskie raksturlielumi saskaƨƃ ar raģotƃju tehniskajƃm 

specifikƃcijƃm). IVN ietvaros vƉrtƉtƃ VES vizualizƃcija attƉlota 1.7. attƉlƃ.  

 

1.2. tabula. VƉrtƉġanai izskatƛtie vƉja turbƛnu modeƦi VES parkƃ Bauska-Ƣekava-Ogre  

Raģotƃj-
firma 

Modelis 
Nominƃlƃ 
jauda, 
MW 

Gondolas 
augstums, 

m 

Rotora 
diametrs, 

m 

Lƃpstiƨas 
garums, 
m 

VES 
kopƉjais 

augstums, 
m  

Rotora 
vƉziena 
zemƃkais 
punkts,  

m  

VƉja 
ƃtrums, 
pie kura 

VES 
uzsƃk 
darbƛbu, 

m/s  

VƉja 
ƃtrums, 
pie kura 

VES 
pƃrstƃj 
darbƛbu, 

m/s  

VESTAS V172-7.27 7,2 199  172 86 285,0  113  3 25  

Enercon E-175 8 6,0 162 175 87,5 249 ,5 74,5  2,5  25 

Nordex N175/6.X9 6,8-6,X 179 175 87,5 266,5  91,5  3 20  

General 
Electric  

Cypress  10  6,1  167  164  82  249,0  85  3 25  

Siemens 

Gamesa 
Reneweable 
Energy 

SG 7.0-
170 11  

7,0  185 170 85 270,0  100  3 25  

 

7 https://www.vestas.com/en/energy -solutions/onshore -wind -
turbines/enventus -platform/V172 -7-2-MW  

8 https://cdn.prod.website -
files.com/64c38ca9b1a2e59bd5b7d64a/66570b13bfbdb118f38ce11
6_EC_E -175%20EP5_EN.pdf  

9 https://www.nordex -online.com/en/product/n175 -6-x/   

10  https://www.gevernova.com/wind -power/onshore -wind/cypress -

platform   

11  https://www.siemensgamesa.com/global/en/home/products -
and -services/onshore/wind - turbine -sg-7-0-170.html   

https://www.vestas.com/en/energy-solutions/onshore-wind-turbines/enventus-platform/V172-7-2-MW
https://www.vestas.com/en/energy-solutions/onshore-wind-turbines/enventus-platform/V172-7-2-MW
https://cdn.prod.website-files.com/64c38ca9b1a2e59bd5b7d64a/66570b13bfbdb118f38ce116_EC_E-175%20EP5_EN.pdf
https://cdn.prod.website-files.com/64c38ca9b1a2e59bd5b7d64a/66570b13bfbdb118f38ce116_EC_E-175%20EP5_EN.pdf
https://cdn.prod.website-files.com/64c38ca9b1a2e59bd5b7d64a/66570b13bfbdb118f38ce116_EC_E-175%20EP5_EN.pdf
https://www.nordex-online.com/en/product/n175-6-x/
https://www.gevernova.com/wind-power/onshore-wind/cypress-platform
https://www.gevernova.com/wind-power/onshore-wind/cypress-platform
https://www.siemensgamesa.com/global/en/home/products-and-services/onshore/wind-turbine-sg-7-0-170.html
https://www.siemensgamesa.com/global/en/home/products-and-services/onshore/wind-turbine-sg-7-0-170.html
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Visu izvƉlƉto raģotƃju piedƃvƃto VES modeƦu konstrukcija un darbƛbas princips ir lƛdzƛgs, lƛdz ar to 

iepriekġ sniegtais VES darbƛbas apraksts ir vispƃrƛgs un standartizƉts (skat.  VƉja elektrostacijas 

darbƛbas vispƃrƉjs apraksts). 

 

 

1. 7. attƉls. VES rotora diametra vizualizƃcija 

 

Stacionƃrƃs elektrisko akumulatoru bateriju enerƓijas uzkrƃġanas sistƉmas 

Stacionƃrƃs elektrisko akumulatoru bateriju enerƓijas uzkrƃġanas sistƉmas ir vienas no visstraujƃk 

augoġajƃm elektroenerƓijas uzkrƃġanas tehnoloƓijƃm. Stacionƃrƃs elektrisko akumulatoru bateriju 

enerƓijas uzkrƃġanas sistƉmas (turpmƃk tekstƃ BESS ï angl.  Battery Energy Storage Systems ) ir 

pielietojamas daģƃdƃm energosistƉmas vajadzƛbƃm, piemƉram, pƛƣa elektriskƃs slodzes 

izlƛdzinƃġanai, nevienmƉrƛgas elektroenerƓijas (saules paneƦi, vƉja elektrostacijas) izstrƃdes 

balansƉġanai, sprieguma stabilitƃtei, inercei, sistƉmas darbƛbas atjaunoġanai pƉc izslƉgġanƃs un 

arbitrƃģai (komercdarbƛbai, pateicoties elektroenerƓijas cenu starpƛbai daģƃdos laika periodos). 

Pateicoties ƃtram reaƓƉġanas laikam, to jauda arvien bieģƃk tiek izmantota palƛgpakalpojumu tirgƸ, 

lai v eiktu frekvences regulƉġanu. Turklƃt, vƉrtƉjot elektroenerƓijas tirgus cenu svƃrstƛbas, ienƃkot 

liela apjoma atjaun ƛgajiem energoresursiem un Baltijas valstu sinhronizƃciju ar kontinentƃlƃs Eiropas 

energosistƉmu sƃkot no 2025. gada  februƃrƛ12, ƃtras reakcijas elektroenerƓijas uzkrƃġanas sistƉmas 

kƦƸs par neatƨemamu energosistƉmas sastƃvdaƦu. 

 

EnerƓijas uzkrƃġanas tehnoloƓijas 

Akumulatoru baterijas ir elektroƣƛmisko uzglabƃġanas risinƃjumu grupa. Baterijas parasti ir 

piemƉrotas relatƛvi ƛsam uzglabƃġanas laikam, un tƃm vairumƃ gadƛjumu ir Ʀoti ƃtrs reakcijas laiks. 

Svarƛgƃkƃ funkcionƃlƃ akumulƃcijas tehnoloƓijas ƛpaġƛba ir jaudas un izlƃdes ilguma apvienojums, kƃ 

arƛ bƸtisks ir enerƓijas blƛvums uz tilpuma vai masas vienƛbu. 

Baterijas pƉc to tehnoloƓijas var iedalƛt trƛs galvenajƃs kategorijƃs: (1) parastƃs ġƸnu baterijas, kas 

satur divus elektrodus (piemƉram, svina-skƃbes, litija jonu, niƣeƦa-kadmija), (2) augstas 

temperatƸras baterijas, kas uzglabƃ elektroenerƓiju izkausƉtƃ sƃlƛ (piemƉram, nƃtrija-sƉra), un (3) 

 
12  Latvijas elektroenerƓijas pƃrvades sistƉmas operators AST (n.d.) Bieģƃk uzdotie jautƃjumi. 

Pieejams: https://ast.lv/lv/content/biezak -uzdotie - jautajumi -0 (PiekƦƸts: 18. decembris 2024). 
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plƸsmas baterijas, kas izmanto elektrolƛtu ġƣidrumus tvertnƉs (piem., cinka-broma reducƉġanƃs, 

dzelzs -hroma reducƉġanƃs).  

Litija -jonu bateriju priekġrocƛbas ir: 1) liels enerƓijas blƛvums, 2) salƛdzinoġi zemas ekspluatƃcijas 

izmaksas (OPEX), 3) ƃtra uzlƃdes spƉja (reakcijas laiks), 4) zema paġizlƃde un ilgs glabƃġanas laiks, 

5) pietiekoġi ilgs darba mƸģs.  

No trƸkumiem var atzƛmƉt: 1) salƛdzinoġi augstas investƛcijas (CAPEX), 2) slikta veiktspƉja pie 

augstƃm un zemƃm temperatƸrƃm, 3) ƛpaġas prasƛbas aizsardzƛbas shƉmƃm un tehnoloƓijas klimata 

kontrolei, t.sk., saistƛbƃ ar ugunsbƛstamƛbu un veiktspƉju. 

Baterijas principiƃlƃ uzbƸve ir Ʀoti vienkƃrġa ï to veido alumƛnija un vara elektrodi, starp kuriem 

ievietots elektrolƛts un litiju saturoġi elementi. Baterijas elementos tiek izmantots arƛ kobalts, niƣelis 

un mangƃns (skat. 1.8. attƉlu).  

 

1.8. attƉls. Litija jonu bateriju uzbƸve 

 

Stacionƃrƃs elektrisko akumulatoru bateriju enerƓijas uzkrƃġanas sistƉmas tiek veidotas pƉc moduƦu 

principa. Kƃ galvenais faktors modulƃrai sistƉmai tiek norƃdƛts droġas, izmaksu ziƨƃ efektƛvas 

sistƉmas, kas ir viegli konfigurƉjamas ar jaunƃkajƃm uzglabƃġanas komponentu tehnoloƓijƃm un Ʀauj 

veidot uzkrƃjƉju sistƉmu no 1 MW lƛdz vairƃk kƃ 500 MW.  

Atseviġƣas bateriju ġƸnas vai bloki tiek apvienoti bateriju moduƦos, kas savukƃrt, var tikt apvienoti 

bateriju pakƃs vai masƛvos. Ġie masƛvi (piemƉru skatƛt 1.9. attƉlƃ) tiek aprƛkoti ar bateriju vadƛbas 

sistƉmƃm, kas kontrolƉ to uzlƃdes un izlƃdes ciklus, monitorƉ to statusu, nodroġina minƉto datu 

pieejamƛbu. 

Neskaitot bateriju vadƛbas sistƉmas, bateriju moduƦi, pakas vai masƛvi tiek aprƛkoti arƛ ar 

temperatƸras uzturƉġanas, ventilƃcijas sistƉmƃm, kƃ arƛ ugunsdroġƛbas sistƉmƃm. Tƃpat sistƉmas 

ietver pƃrveidotƃjus (invertori/taisngrieģi) un transformatorus, kuri nodroġina strƃvas pƃrveidoġanu 

atbilstoġi tƛkla sprieguma prasƛbƃm. Visas iekƃrtas, izƨemot transformatoru, parasti atrodas 

konteiner os, kas atrodas droġƃ attƃlumƃ viens no otra. Vienƃ konteinerƃ var ievietot akumulatoru 

baterijas ar kopƉjo ietilpƛbu lƛdz 2,8 MWh, bet pƃrveidotƃju jauda varƉtu bƸt 1-2 MW.  

Konteineri tiek izvietoti uz stabilas, Ƹdeni necaurlaidƛgas pamatnes. Iekƃrtu normƃlƃ ekspluatƃcijas 

reģƛmƃ ƣƛmisko vielu noplƸde no konteineriem nav iespƉjama.  



VƉja elektrostaciju parka ñBauska ï Ƣekava -  Ogreò un tƃ saistƛtƃs infrastruktƸras projekta 

ƛstenoġana Ƣekavas novada Baldones pagastƃ un Bauskas novada Vecumnieku pagastƃ 

 

   25  / 245  

 

1. 9. attƉls. Vizualizƃcijas piemƉrs enerƓijas uzkrƃġanas akumulatoru baterijƃm 

(Foto: https://www.rechargenews.com/  )  

 

Akumulatoru bateriju lietderƛbas koeficients parasti ir ap 96 % (4  % zudumi), bet , ƨemot vƉrƃ 

elektroenerƓijas tehnoloƓisko patƉriƨu un zudumus pƃrƉjƃs iekƃrtƃs (transformatorƃ, kabeƦos, 

pƃrveidotƃjos un palƛgsistƉmƃs), sistƉmas kopƉja efektivitƃte varƉtu bƸt 88 % -  90  %.  

Litija -jonu moduƦu darba mƸģs vidƉji ir 10 gadi, jeb 5 000 uzlƃdes/izlƃdes cikli. TomƉr, BESS parasti 

t iek izmantoti ilgƃk, samazinot ciklu skaitu diennakts griezumƃ, kƃ arƛ samazinot bateriju 

uzlƃdes/izlƃdes dziƦumu, t.i., uzlƃdƉ baterijas tikai lƛdz 90 % un neizlƃdƉ tƃs zemƃk par 10% no 

kopƉjƃs BESS kapacitƃtes, tƃdƉjƃdi pagarinot iekƃrtu darba mƸģu. BESS kopƉjais darba mƸģs parasti 

tiek rƉƣinƃts lƛdz 20 gadiem.  

ParedzƉtƃs darbƛbas ierosinƃtƃja kƃ vispiemƉrotƃko enerƓijas uzkrƃġanas tehnoloƓiju 

izskata litija -jonu bateriju (vai analogu) uzstƃdƛġanu. Iekƃrtu nominƃlƃ jauda un 

potenciƃlƃ enerƓijas ietilpƛba (kWh) ġajƃ projekta etapƃ vƉl nav noteikta (tƃ bƸs atkarƛga 

no VES ga lƉjƃ turbƛnu skaita un attiecƛgi saraģotƃs elektroenerƓijas apjoma). 

 

Apakġstacija 

VƉja parkƃ saraģotƃ elektroenerƓija tiek vai nu novadƛta uz augstsprieguma elektrolƛniju, vai uzkrƃta 

BESS vƉlƃkai izmantoġanai. Abos gadƛjumos elektroenerƓija tiek novadƛta uz pƃrvades apakġstaciju, 

kurƃ vidƉjƃ sprieguma elektroenerƓija tiek transformƉta uz augstsprieguma elektroenerƓiju. VES 

parka Ba uska -Ƣekava-Ogre gadƛjumƃ uz 110 kV elektrolƛniju. Pƃrvades apakġstaciju paredzƉts 

izvietot blakus stacionƃrai elektrisko akumulatoru bateriju enerƓijas uzkrƃġanas sistƉmai VES parka 

izpƉtes teritorijas daƦƃ (apakġstacijas novietojumam tiek izskatƛti trƛs alternatƛvie varianti  (A, B un C 

novietojums) , skat. 1.1 5. attƉlu). Lai no apakġstacijas pieslƉgtos AS ñAugstsprieguma tƛklsò 

augstsprieguma lƛnijas posmam Ƣegums-2-Ƣekava 110  kV elektropƃrvades lƛnijai, elektroenerƓijas 

pƃrvades trases izbƸvei tiek izskatƛtas divas alternatƛvas: 1) gaisvadu lƛnijas izbƸve; 2) kabeƦu trases 

izbƸve.  

VES parka Bauska -Ƣekava-Ogre tehnoloƓiskƃ shƉma attƉlota 1.10. attƉlƃ.  

https://www.rechargenews.com/
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1.1 0. attƉls. VES parka Bauska ï Ƣekava -  Ogre principiƃlƃ tehnoloƓiskƃ shƉma 

 

Saraģotƃs elektroenerƓijas salƛdzinƃjums 

1.11. attƉlƃ ir attƉloti dati par katra vƉrtƉtƃ vƉja elektrostacijas modeƦa enerƓijas raģoġanas 

potenciƃlu GWh/gadƃ (teorƉtiskƃ maksimuma un reƃlistiskƃ scenƃrija gadƛjumƃ). VES lietderƛbas 

koeficients ir aptuveni 40  %.  

 

1.1 1. attƉls. VES parkƃ Bauska-Ƣekava-Ogre izskatƛto turbƛnu modeƦu enerƓijas raģoġanas 

potenciƃls, GWh/gadƃ 

1.4.  VƉja elektrostaciju bƸvniecƛbas procesa apraksts 

Pabeidzot I VN procedƸru, tiek uzsƃkta vƉja elektrostaciju parka BƸvprojekta izstrƃde. BƸvprojektƃ 

tiek paredzƉti konkrƉti tehnoloƓiskie risinƃjumi un aprƉƣini ar VES parka izbƸvi saistƛtiem objektiem, 

kƃ arƛ tiek iekƦauta informƃcija par VES transportƉġanas shƉmu no piegƃdes vietas un vispƃrƉjo darbu 

organizƃciju. Ġajƃ Ziƨojumƃ sniegtƃ informƃcija un vƉrtƉġanai izmantotie raksturlielumi ir maksimƃli 

pietuvinƃti ParedzƉtƃs darbƛbas ġobrƛd zinƃmajiem apjomiem, bet atseviġƣi risinƃjumi var mainƛties 

un tikt precizƉti projekta realizƃcijas gaitƃ. BƸvprojekta izstrƃde tiek veikta saskaƨƃ ar Latvijas 

normatƛvo aktu regulƉjumu. PƉc BƸvprojekta apstiprinƃġanas, tiek uzsƃkts bƸvniecƛbas process.  

Ġajƃ nodaƦƃ tiek sniegta vispƃrƛga informƃcija un apraksts par vƉja parka izbƸves procesiem un 

etapiem.  
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VES parka bƸvniecƛba ietver sekojoġus darbu posmus jeb etapus: 

1.  BƸvprojekta izstrƃde un saskaƨoġana (projektƉġanas posms).  

2.  BƸvdarbu posms: 

Á atmeģoġana, 

Á teritorijas sagatavoġana bƸvdarbu/VES montƃģas uzsƃkġanai, 

Á meliorƃcijas sistƉmu pƃrkƃrtoġana, 

Á piev edceƦu un laukumu izbƸve, 

Á inģenierkomunikƃciju izbƸve, tai skaitƃ kabeƦtraġu izbƸve, 

Á VES pamatu un pamatnes izbƸve, 

Á VES piegƃde, 

Á VES uzstƃdƛġana, 

Á teritorijas rekultivƃcija. 

3.  VES un parka kopƉjƃ testƉġana un ieregulƉġana. 

4.  VƉja elektrostaciju parka nodoġana ekspluatƃcijƃ.  

 

BƸvdarbu tehnoloƓiskos procesus paredzƉts veikt pƉc plƸsmas metodes, savienojot tos secƛgi laika 

ziƨƃ un darbu veikġanas kƃrtƛbƃ (tas nozƛmƉ, ka visa parka bƸvniecƛba tiks nodroġinƃta vienotƃ 

optimƃlƃ plƸsmƃ). BƸvdarbu posmƃ var veidoties ietekmes uz vidi, lielƃkoties no autotransporta, kas 

bƸs iesaistƛts VES parka izbƸves etapƃ (kravas transports un smagƃ bƸvtehnika). 3.1. nodaƦƃ ir 

apzinƃtas un identificƉtas bƸtiskƃkƃs ietekmes, kas var veidoties bƸvniecƛbas etapƃ, savukƃrt 

ietekmju novƉrtƉjums un risinƃjumi to mazinƃġanai sniegti attiecƛgi Ziƨojuma 3.4.  un 5. nodaƦƃ.  

Ar VES parka Bauska -Ƣekava-Ogre bƸvniecƛbu saistƛtƃ kravas transporta provizoriskais apjoms 

norƃdƛts 1.3. tabulƃ. 

 

1. 3. tabula. BƸvniecƛbas procesƃ iesaistƛto kravas automaġƛnu skaits 

Posms  Kravas automaġƛnu skaits 

Jaunu piev edceƦu izbƸve Lƛdz 30 kravas automaġƛnƃm uz 100 m jauna ceƦa 

Montƃģas laukuma bƸvniecƛba Lƛdz 275  kravas automaġƛnƃm uz vienu laukumu 

VES bƸvniecƛba Lƛdz 350  kravas automaġƛnƃm uz vienu VES 

Galvenƃ celtƨa montƃģa Lƛdz 80  kravas automaġƛnƃm uz vienu VES 

 

1.4.1.  Teritorijas sagatavoġanas darbi 

Pirmais bƸvdarbu posms ir teritorijas sagatavoġanas darbi ï teritorijas atmeģoġana vietƃs, kur tas ir 

nepiecieġams, piev edceƦu izbƸve un esoġo ceƦu paplaġinƃġana un stiprinƃġana (attiecƛgi, kur tas bƸs 

nepiecieġams), montƃģas laukumu sagatavoġana VES uzstƃdƛġanai, vienu-divu centralizƉtu 

izejmateriƃlu un bƸvtehnikas ƛslaicƛgas uzglabƃġanas/izvietoġanas laukumu sagatavoġana vƉja parka 

robeģƃs. CentralizƉto laukumu izvietojums ġobrƛd nav zinƃms, bet tie tiks organizƉti izpƉtes teritorijas 

robeģƃs, izvƉloties vietas , kuras nav nepiecieġams atmeģot.  
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Teritorijas sagatavoġana ietver bƸvdarbiem paredzƉtƃs vietas norobeģoġanu ar ģogu (ja 

nepiecieġams) un/vai atbilstoġu marƣƉġanu ar informatƛvƃm un brƛdinoġƃm zƛmƉm bƸvdarbu 

veikġanas zonƃs. Netiek paredzƉts, ka parka bƸvdarbu laikƃ tiks ierobeģota piekƦuve esoġajiem 

ƛpaġumiem vai ietekmƉtas ar meģistrƃdi vai cita veida darbƛbu saistƛtƃs aktivitƃtes.  

Teritorijas sagatavoġanas darbi ietver arƛ apauguma un augsnes auglƛgƃs virskƃrtas noƨemġanu un 

atbilstoġas pamatnes izveidi paredzƉtajiem objektiem. Noƨemtƃ augsnes auglƛgƃ virskƃrta tiks 

izvietota gar bƸvdarbu teritorijas robeģƃm un pƉc to pabeigġanas izmantota jeb atgriezta atpakaƦ 

teritorijas rekultivƃcijai (teritorijas izlƛdzinƃġanai, nogƃģu stiprinƃġanai (lielƃkoties pievedceƦu 

nodaloġajƃs joslƃs) un labiekƃrtoġanai). Grunts, kas tiks izrakta VES pamatu bƸvbedres ierƛkoġanai, 

ƛslaicƛgi tiks uzglabƃta atbƉrtnƉs montƃģas laukuma pieguƦoġajƃ joslƃ (skat. 1. 14. attƉlu), un pƉc VES 

uzstƃdƛġanas izmantota teritorijas uzbƉrġanai un piegu Ʀoġo teritoriju lƛdzinƃġanai un labiekƃrtoġanai. 

PƉc auglƛgƃs virskƃrtas noƨemġanas tuvƃkajƃ laikƃ tiks uzsƃkti bƸvdarbi, lai neveicinƃtu augsnes 

eroziju.  

VES parka izbƸvei nepiecieġamƃs teritorijas platƛba 

VES parka Bauska -Ƣekava-Ogre definƉtƃ izpƉtes teritorija aptver 63,6 km 2 jeb 6  358  ha (skat. 

1.1.  attƉlu), kurƃ tiek vƉrtƉtas parka bƸvniecƛbas iespƉjas. TomƉr, tikai neliela daƦa no ġƛs teritorijas 

bƸs nepiecieġama vƉja elektrostaciju un ar tƃm saistƛto infrastruktƸras objektu bƸvniecƛbai.  

1. 4. tabulƃ ir norƃdƛta aptuveni nepiecieġamƃ teritorijas platƛba ar VES parka Bauska -Ƣekava-Ogre 

saistƛto objektu izbƸvei gan bƸvniecƛbas procesa laikƃ, gan paliekoġƃs apbƸvƉtƃs platƛbas 

ekspluatƃcijas periodƃ. PiemƉram, VES montƃģas laukumu izmƉrs un konfigurƃcija ir atkarƛga no 

izbƸvƉjamƃ VES modeƦa un vairƃkiem faktoriem, kas saistƛti ar bƸvdarbu veikġanas laikƃ 

izmantojamiem risinƃjumiem (piem., montƃģas procesƃ pielietotƃs tehnikas, izbƸves teritorijas 

novietojuma, zemes virsmas augstuma izmaiƨƃm, loƓistikas risinƃjumiem, rotora montƃģas 

risinƃjumiem, kƃ arƛ cita veida procesu ierobeģojoġiem elementiem). Montƃģas laukuma konfigurƃcija 

tiek plƃnota individuƃli katrai lokƃcijai, tomƉr tiek pieƨemts, ka montƃģas laukums ir tuvs 

taisnstƸrveida formai, tƃ garums ir aptuveni 260 m un platums 100 m  (skat. 1.14. attƉlu). PƉc VES 

bƸvdarbu pabeigġanas montƃģas laukums tiek rekultivƉts, t.i. teritorija tiek sakƃrtota un atgriezta 

maksimƃli tƃdƃ stƃvoklƛ, kƃda tƃ bija pirms bƸvdarbu uzsƃkġanas, saglabƃjot nepiecieġamo platƛbu 

VES torƨa, ñpƉdasò un apkalpes laukumam  ap turbƛnu (detalizƉtƃka informƃcija par teritorijas 

rekultivƃciju pƉc vƉja parka bƸvdarbu pabeigġanas sniegta Ziƨojuma 1.4.7. nodaƦƃ). 

Tƃpat, parka bƸvniecƛbas periodƃ bƸs nepiecieġami centralizƉti izejmateriƃlu un bƸvtehnikas 

uzglabƃġanas/izvietoġanas laukumi.  Viena l aukuma kopƉjƃ platƛba var aizƨemt 1-2 ha. To izvietoġana 

tiks noteikta bƸvdarbu plƃnoġanas periodƃ, izvƉloties teritorijas, kur as nav nepiecieġams atmeģot. 

PƉc bƸvniecƛbas etapa pabeigġanas, laukumu teritorija s tiek atgriezta s maksimƃli tƃdƃ stƃvoklƛ, kƃdƃ 

tƃs bija pirms bƸvdarbu uzsƃkġanas. 

VES parka Bauska -Ƣekava-Ogre aptuvenƃ apbƸves teritorija pƉc visu bƸvdarbu pabeigġanas 20 VES 

gadƛjumƃ varƉtu bƸt ap 150  ha (ietverot VES, piev edceƦus, BESS  un apakġstacijas teritoriju, kƃ arƛ 

pieƨemot, ka tiks izbƸvƉta augstsprieguma gaisvada lƛnija) . 
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1. 4. tabula. VƉja parka bƸvniecƛbai nepiecieġamƃ teritorijas platƛba*  

Plƃnotais objekts BƸvniecƛbai nepiecieġamƃ platƛba, ha 

CentralizƉts izejmateriƃlu un bƸvtehnikas 
uzglabƃġanas/izvietoġanas laukums 

Viens  vai divi laukumi.  

Viena laukuma platƛba ap 1-2 ha (tikai bƸvdarbu 

laikƃ) 

VES montƃģas laukums Katrai VES apm. 260 x 100 m  (tikai bƸvdarbu 
laikƃ) 

52 ha (kopƉjƃ platƛba) 

VES torƨa un ñpƉdasò un apkalpes laukuma 

platƛba ap turbƛnu 

Apt. 3 ha ( paliekoġa platƛba, visƃm turbƛnƃm 

kopƃ) .  

Paliekoġƃs platƛbas lielums ap VES bƸs atkarƛgs 

no izvƉlƉtƃ turbƛnas modeƦa, tƃ tehniskajiem 
risinƃjumiem un turpmƃkai apkalpei 
nepiecieġamƃs teritorijas 

Apakġstacijas/BESS izbƸves vieta Apt . 2 ha  (paliekoġa platƛba) 

CeƦu un elektropƃrvades kabeƦu izbƸves 
trases  

(ietverot arƛ VES iekƃrtu transportƉġanai 
nepiecieġamo ceƦa lƛkumus un krustojumu 
paplaġinƃjumus)  

83 h a (kopƉjƃ platƛba) 

Augstsprieguma lƛnijas vai kabeƦu trases 
izbƸve lƛdz AST. Tiek izskatƛti kƃ alternatƛvi 
risinƃjumi.  

1. alt. gadƛjumƃ (starp VES -9 un VES -15) ï 51 
ha* *  

2. ŀƭǘΦ ƎŀŘơƧǳƳņ όstarp VES-4 un VES-18) ς 55 ha** 

3Φ ŀƭǘΦ ƎŀŘơƧǳƳņ (pie VES-20) - 23 ha** 

* *  AprƉƣinos pieƨemts, ka tiek izbƸvƉta 
augstsprieguma gaisvadu lƛnija (veido 70 m 
platu koridoru , skat. 1.2 0. attƉlu)  

*1. 4. tabulƃ uzrƃdƛta teritorij a vƉja parka bƸvniecƛbai ar 20 VES  

 

Teritorijas atmeģoġana 

IzpƉtes teritoriju tƃs lielƃkajƃ daƦƃ ġobrƛd klƃj meģaudze. ParedzƉtƃs darbƛbas infrastruktƸras objektu 

izbƸvei bƸs nepiecieġama atmeģoġana vietƃs, kur to ġobrƛd nosedz meģs. Atmeģoġana ir  meģa zemes  

pƃrveidoġana (transformƃcija) citƃ zemes  lietoġanas veidƃ. Atmeģoġanas mƉrƣis ir bƸvniecƛba 

(saskaƨƃ ar Meģa likumu (2000.)). Teritorijas atmeģoġanas procedƸra tiks veikta BƸvprojekta 

izstrƃdes sƃkumposmƃ, sagatavojot plƃnu atmeģoġanas platƛbai. Atmeģojamƃ platƛba atzƛmƉjama 

dabƃ ar robeģzƛmƉm (to nodroġina sertificƉts mƉrnieks). Sagatavotƃ dokumentƃcija iesniedzama  

Valsts  meģa dienestƃ saskaƨoġanai un  kompensƃcijas veida  un  apmƉra noteikġanai.  

Teritorijas  atmeģoġana saskaƨƃ ar  ornitologa  norƃdƛjumiem veicama  no augusta lƛdz 15. februƃrim -  

ƃrpus putnu ligzdoġanas laika (skat. Ziƨojuma 5.1. pielikumu), savukƃrt sikspƃrƨu eksperts norƃda, 

ka koku izcirġanu, ja tƃda nepiecieġama vƉja parka bƸvniecƛbas laikƃ, pieƦaujama tikai laikƃ no 31. 

augusta lƛdz 1. maijam, kas ir sikspƃrƨu vairoġanƃs vai intensƛvas migrƃcijas periods (skat. Ziƨojuma 

6. pielikumu).  

Koku cirġana atƦauta no 31. augusta lƛdz 15. februƃrim.  

Koku izcirġanas periods vƉja parka infrastruktƸras vajadzƛbƃm jƃsaskaƨo ar dabas 

ekspertiem un Valsts meģa dienestu.  

Saskaƨƃ ar  konsultƃcijƃm, kas  IVN  procesa  ietvaros  veiktas  ar  Valsts  meģa dienestu  (vƉstule 

Nr.  VMD1 -10/1184 no 09.07.2024., pievienota Ziƨojuma Elektroniskajos pielikumos ), tiek norƃdƛts, 
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ka  meģa teritoriju atmeģoġana veicama saskaƨƃ ar MK 18.12. 2012. not . Nr.  889 ñNoteikumi par 

atmeģoġanas kompensƃcijas noteikġanas kritƉrijiem un atlƛdzinƃġanas kƃrtƛbuò regulƉjumu. Attiecƛbƃ 

uz VES ierƛkoġanu meģa teritorijƃs, jƃievƉro arƛ EnerƓƉtiskƃs droġƛbas un neatkarƛbas veicinƃġanai 

nepiecieġamƃs atvieglotƃs energoapgƃdes bƸvju bƸvniecƛbas kƃrtƛbas likuma (2022 .) nosacƛjumi, kur 

9. panta pirmajƃ punktƃ minƉts, ka gadƛjumos, kad vƉja elektrostacijas bƸvƉ uz meģa zemƉm, 

atmeģoġanas izraisƛtƃs negatƛvƃs sekas kompensƉ ar apmeģoġanu. Lai  nodroġinƃtu minƉtƃ likuma  

prasƛbu izpil di,  ParedzƉtƃs darbƛbas ierosinƃtƃjai ir  jƃnodroġina apmeģoġana (t.i.  meģa stƃdƛġana) citƃ 

teritorijƃ tƃdƃ apjomƃ, kƃdƃ tiks  atmeģotas platƛbas vƉja parka  un  saistƛtƃs infrastruktƸras 

vajadzƛbƃm. 

Atbilstoġi MK 18.12. 2012. not . Nr.935  ñNoteikumi par koku cirġanu meģƃò 51. punkta regulƉjumam, 

atmeģoġanas cirtƉ kokus cƉrt, ja persona ir saƨƉmusi kompetentas institƸcijas izdotu administratƛvo 

aktu, kas tai pieġƣir tiesƛbas veikt Meģa likuma (2000.) 41. panta pirmajƃ daƦƃ minƉtƃs darbƛbas -  

ñPlatƛbu atmeģo, ja tas nepiecieġams bƸvniecƛbai, derƛgo izrakteƨu ieguvei, lauksaimniecƛbƃ 

izmantojamƃs zemes ierƛkoġanai, ƛpaġi aizsargƃjamo biotopu atjaunoġanai, valsts sauszemes 

teritorijas aizsardzƛbas un neaizskaramƛbas nodroġinƃġanai vai valsts apdraudƉjuma situƃcijas 

novƉrġanai militƃrajos objektos un to aizsargjoslƃs un ja personai ir izdots kompetentas institƸcijas 

administratƛvais akts, kas tai pieġƣir tiesƛbas veikt minƉtƃs darbƛbas, un persona ir kompensƉjusi 

valstij ar atmeģoġanas izraisƛto negatƛvo seku novƉrġanu saistƛtos izdevumus.ò 

 

Atmeģojamƃs platƛbas aprƉƣins 

Atmeģojamƃs teritorijas platƛba ir atkarƛga gan no izbƸvƉjamo vƉja elektrostaciju skaita, gan ar vƉja 

elektrostacijƃm saistƛtƃs infrastruktƸras novietojumu, gan iespƉjas izmantot teritorijas, kas jau 

iepriekġ ir atmeģotas, piemƉram, esoġos meģa ceƦus. 

Atmeģojamƃs platƛbas aprƉƣins IVN pƉtƛjuma posmƃ ir noteikts sliktƃkajam scenƃrijam, t.i., 

pieƨemot, ka visu vƉja parkam nepiecieġamƃs infrastruktƸras izbƸvei (VES un t ƃm nepiecieġamajiem  

montƃģas laukumiem , pievedceƦiem, elektropƃrvades lƛnijƃm, BESS un apakġstacijai) bƸs 

nepiecieġama atmeģoġana. AprƉƣinƃ kƃ atmeģojami netiek iekƦauti esoġie meģa ceƦi, kas novƉrojami 

ortofoto kartƉs, pieƨemot to kopƉjo platumu lƛdz 6 m. Vadoties pƉc Valsts meģa dienesta meģa valsts 

reƓistra datiem13 , aprƉƣinƃts, cik no atmeģojamƃm platƛbƃm skars jaunaudzes, vidƉja vecuma 

audzes, briestaudzes, pieauguġas un pƃrauguġas audzes (skat. 1.5.  tabulu).   

1.5. tabulƃ atseviġƣi uzrƃdƛta atmeģojamƃ platƛba montƃģas laukumu ierƛkoġanai, pieƨemot, ka tƃ 

malu garumus 100 ×260 m  (gan VES sƃkotnƉjam novietojumam jeb A scenƃrijam, kƃ arƛ optimƃlajam 

novietojumam jeb B scenƃrijam (skat. 1.7. un 6. nodaƦu)). Atseviġƣi uzrƃdƛta arƛ pievedceƦu, ceƦu 

pagriezienu un elektropƃrvades kabeƦu lƛniju ierƛkoġanai atmeģot nepiecieġamƃ platƛba abiem VES 

novietojuma scenƃrijiem (pieƨemot ceƦa un kabeƦu koridora platumu  30 m ), kƃ arƛ atseviġƣi ï katram 

no 3 alternatƛvajiem novietojuma variantiem BESS/apakġstacijas un elektropƃrvades lƛnijas izbƸvei 

lƛdz AST augstsprieguma lƛnijai, pieƨemot, ka tiks izbƸvƉta gaisvadu lƛnija (t.i. atmeģot nepiecieġamƃ 

platƛba 110 kV augstsprieguma gaisvadu lƛnijas gadƛjumƃ ï 70 m plats koridors, skat . 1.20. attƉlu). 

Savukƃrt, ja tiek pieƨemts lƉmums izbƸvƉt augstsprieguma lƛniju kabeƦtrases veidƃ ï atmeģoġanai 

nepiecieġams 3 m plats koridors, skat . 1.20. attƉlu).  

  

 
13  https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/meza -valsts - registra -meza -dati  (dati aktualizƉti 02.12.2024.)  

https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/meza-valsts-registra-meza-dati
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1. 5. tabula. VES parka infrastruktƸras izveidei  atmeģojamƃ platƛba 

Pozƛcija 

V
i
e
n
ƛ
b
a

 

Izcirtumi  
Jaun -

audzes  

VidƉja 

vec . 

audzes  

Briest -

audzes  

Pieau -

guġas 

audzes  

Pƃrau-

guġas 

audzes  

Kopƃ 

A scenƃrija gadƛjumƃ 

Montƃģas 
laukumi  

ha  3, 47  32, 37  7, 68  4, 94  0, 58  0,81  49, 87  

%  6,97  64, 92  15, 40  9, 90  1, 17  1, 63  100  

PievedceƦi, 
pagriezieni, 

elektro -

pƃrv. 
kabeƦlƛnijas 

ha  3,24  21, 50  21, 98  12, 08  3,45  2,08  64,33  

%  5, 03  33, 43  34,17  18, 77  5, 36  3, 24  100  

Kopƃ: 1 1 4 ,20  

B scenƃrija gadƛjumƃ 

Montƃģas 
laukumi  

ha  4, 10  28, 66  9, 58  3, 17  0,25  0,00  45, 76  

%  8, 96  62, 62  20, 94  6,93  0, 55  0,00  100  

PievedceƦi, 

pagriezieni, 

elektro -

pƃrv. 

kabeƦlƛnijas 

ha  3, 43  23, 35  22, 59  13, 40  3,13  2,10  67, 99  

%  5, 05  34, 34  33, 23  19, 70  4, 60  3, 09  100  

Kopƃ: 1 1 3, 76  

BESS/apakġstacija, gaisvada augstsprieguma elektrolƛnijas trase (lƛdz AST esoġai 

augst sprieg uma  lƛnijai) 

1. noviet. 

Alternatƛva 

(A)  

ha  0,87  26,25  15,65  7,32  2,75  0,43  53,27  

%  1,63  49,28  29,38  13,74  5,17  0,80  100  

2. noviet. 

Alternatƛva 

(B)  

ha 2,74  26,11  10,37  11,20  4,66  2,42  57,49  

%  4,76  45,41  18,04  19,47  8,10  4,21  100  

3. noviet. 

Alternatƛva 

(C)  

ha 2,15  7,53  11,18  3,23  1,71  0,02  25,82  

%  8,34  29,16  43,31  12,52  6,60  0,07  100  

BESS/apakġstacija, kabeƦu augstsprieguma elektrolƛnijas trase (lƛdz AST esoġai 

augstsprieguma lƛnijai) 

1. noviet. 

Alternatƛva 

(A)  

Ha 0, 07  4,06  1,40  0,62  0,21  0, 03  6,39  

%  1, 05  63,62  21,92  9,72  3,26  0, 42  100 ,00  

2. noviet. 

Alternatƛva 

(B)  

ha 0,24  2,42  1,55  0,94  1,38  0,22  6,75  

%  3,58  35,90  22,97  13,88  20,47  3,21  100,00  

ha  0,20  1,09  2,38  0,26  0,11  0, 00  4,04  
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Pozƛcija 

V
i
e
n
ƛ
b
a

 

Izcirtumi  
Jaun -

audzes  

VidƉja 

vec . 

audzes  

Briest -

audzes  

Pieau -

guġas 

audzes  

Pƃrau-

guġas 

audzes  

Kopƃ 

3. noviet. 

Alternatƛva 

(C)  

%  

4,87  26,91  58,87  6,50  2,84  0, 00  100 ,00  

 

JƃatzƛmƉ, ka atmeģojamo platƛbu aprƉƣins IVN pƉtƛjumu posmƃ ir aptuvens, pieƨemot sliktƃko 

scenƃriju, t.i. maksimƃli iespƉjamo atmeģojamo platƛbu. Precƛzas platƛbas vƉja parka infrastruktƸras 

izbƸvei tiks precizƉtas BƸvprojekta sagatavoġanas laikƃ un bƸs ievƉrojami mazƃkas.  

RezumƉjot, atmeģoġanai paredzƉtƃ aprƉƣinƃtƃ platƛba VES sƃkotnƉjƃ pamatnovietojuma gadƛjumƃ 

bƸs apt. 114,2  ha, savukƃrt optimƃlƃ novietojuma variantƃ ï 113,7 6 ha. Savukƃrt 

BESS/apakġstacijas un gaisvada elektrolƛnijas trases izbƸves gadƛjumƃ vislielƃkƃ atmeģojamƃ platƛba 

bƸs nepiecieġama 2. alternatƛvƃ novietojuma (B) variantƃ ï ap 57 ha. Savukƃrt, izbƸvƉjot kabeƦu 

augstsprieguma elektrolƛnijas trasi, atmeģot nepiecieġamƃ platƛba maksimƃli bƸs nepiecieġama 

1. alternatƛvƃ novietojuma variantƃ ï 6,4 ha.  

Maksimƃlƃ atmeģojamƃ platƛba sliktƃkƃ scenƃrija gadƛjumƃ visai vƉja parkam nepiecieġamƃs 

infrastruktƸras ierƛkoġanai ï 172 ha, izbƸvƉjot gaisvada augstsprieguma elektrolƛnijas trasi, savukƃrt 

kabeƦu augstsprieguma trases izbƸves gadƛjumƃ ï apt. 121 ha.  

1.4.2.  Meliorƃcijas sistƉmu pƃrkƃrtoġana 

IzpƉtes teritorija raksturojama kƃ intensƛvi apsaimniekotas meģa zemju platƛbas, kas vietƃm mijƃs 

ar vƉsturiskajƃm lauksaimniecƛbas zemju platƛbƃm. Meģa platƛbƃs vƉsturiski ierƛkotas plaġas 

nosusinƃġanas jeb drenƃģas sistƉmas14, kas lielƃkajƃ daƦƃ platƛbas tiek uzturƉtas. Atseviġƣu VES un 

to piev edceƦu izbƸves vietƃs bƸs nepiecieġama esoġo meliorƃcijas bƸvju (lielƃkoties 1. kƃrtas drenu 

kolektoru) konfigurƃcijas maiƨa jeb pƃrkƃrtoġana un jaunu caurteku izbƸve vietƃs, kur plƃnotie 

piev edceƦi ġƣƉrsos atklƃtƃs Ƹdensnotekas. ParedzƉtƃs darbƛbas ietvaros nav plƃnots veidot jaunas 

ġƣƉrsoġanas vietas uz dabiskƃm atklƃtƃm ƸdenstecƉm. Lielƃkƃ daƦa no ƸdenstecƉm, kas atrodas 

ParedzƉtƃs darbƛbas teritorijƃ, ir pƃrveidotas iepriekġƉjos gados veikto meliorƃcijas darbu rezultƃtƃ. 

Meliorƃcijas sistƉmu plƃns esoġajƃ situƃcijƃ redzams  2. 10 . attƉlƃ.  

BƸvprojekta sagatavoġanas stadijƃ bƸs nepiecieġama esoġo meliorƃcijas sistƉmu inģenierizpƉte, 

pamatojoties uz kuru jƃizstrƃdƃ meliorƃcijas pƃrkƃrtoġanas projekts. Meliorƃcijas sistƉmas 

projektƉġanas un bƸvniecƛbas darbi tiks veikti saskaƨƃ ar MK 30.06.2015. not. Nr.  329 ĂNoteikumi 

par Latvijas bƸvnormatƛvu LBN 224-15 ĂMeliorƃcijas sistƉmas un hidrotehniskƃs bƸvesññ prasƛbƃm. 

Plƃnotie meliorƃcijas pƃrkƃrtoġanas risinƃjumi jƃsaskaƨo ar Valsts SIA ñZemkopƛbas ministrijas 

nekustamie ƛpaġumiñ (ZMNƚ). Visas darbƛbas, kas saistƛtas ar meliorƃcijas sistƉmas pƃrveidi, tiks 

veiktas paralƉli teritorijas sagatavoġanas darbiem, kƃ arƛ pievedceƦu un laukumu izbƸves darbiem. 

Meliorƃcijas sistƉmas pƃrkƃrtoġanas darbu apjoms ir samƉrƃ neliels (atseviġƣu VES plƃnotie 

piev edceƦi un elektro enerƓijas pƃrvades kabeƦu trases ġƣƉrso koplietoġanas Ƹdensnotekas vai 

susinƃtƃjgrƃvjus), lƛdz ar to nav pamats apgalvot, ka ParedzƉtƃ darbƛba pasliktinƃs esoġƃs 

meliorƃcijas sistƉmas kopƉjo darbƛbu vai ietekmƉs esoġo Ƹdens kvalitƃti meliorƃcijas sistƉmas 

Ƹdensnotekƃs. 

 
14  Meliorƃcijas sistƉmu novadgrƃvju sistƉmas objekti izbƸvƉti laikƃ no 1957. lƛdz 1992.gadam 
( inform. avots:  BALDONES NOVADA TERITORIJAS PLƂNOJUMS 2013. ï 2024.GADAM . 
Paskaidrojuma raksts. Baldones novada dome 2013 .)  
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1.4.3.  Piev edceƦu un laukumu izbƸve 

PievedceƦu izbƸve 

PievedceƦu izbƸve VES parka izbƸvei ir svarƛgs infrastruktƸras elements, kas nodroġina piekƦuvi 

bƸvlaukumiem un vƉlƃk paġƃm VES. VES parka Bauska -Ƣekava-Ogre piekƦuvei iespƉju robeģƃs tiks 

izmantots jau esoġais ceƦu tƛklojums, nepiecieġamƛbas gadƛjumƃ veicot esoġo ceƦu pƃrbƸvi, kƃ arƛ 

plƃnota jaunu piev edceƦu bƸvniecƛba.  

Paredzams, ka piekƦuve plƃnotajam VES parkam bƸvniecƛbas un ekspluatƃcijas laikƃ tiks nodroġinƃta 

pa valsts maƓistrƃlo autoceƦu A7 (Rƛga ï Bauska ï Lietuvas robeģa), reƓionƃliem autoceƦiem P89 

(Ƣekava -  Skaistkalne) un P91 (Meģvidi ï Baldone) , valsts vietƉjiem autoceƦiem V9 (Iecava ï Baldone 

-  Daugmale) un V4 (Baldone -  Tome), paġvaldƛbas autoceƦiem un  LVM uzturƉtajiem meģu ceƦiem, kƃ 

arƛ jaunizbƸvƉtiem vai pielƃgotiem jau esoġajiem piev edceƦiem. Piebraukġanai pie VES iespƉju 

robeģƃs tiks izmantoti jau esoġie autoceƦi.  

ParedzƉtƃ VES parka tieġƃ tuvumƃ atrodas vairƃki paġvaldƛbas autoceƦi: Ƣekavas novada teritorijƃ 

esoġais SpaƦenieku ceƦġ (C9) un  BirzuƦu ceƦġ (C29), savukƃrt Bauskas novadƃ ï Zvirgzde ï Dumpji 

(B2) un Priedeskoka kapi ï Staƨƣis (C4).  

Atbilstoġi VES raģotƃju noteiktajƃm prasƛbƃm, visiem piev edceƦiem ir jƃbƸt vismaz 4,5 -  6 m platiem 

(taisnos, lƛdzenos ceƦa posmos vismaz 4,5 m). Paredzams, ka esoġie autoceƦi tiks pƃrbƸvƉti to esoġo 

koridoru platumƃ, ja vien tas nav mazƃks par 6 m. Sagaidƃms, ka jaunbƸvƉjamie autoceƦi tiks veidoti 

no grants un ġƣembu materiƃla. KonkrƉti tehniskie risinƃjumi un darbu apjoms tiks noteikti, izvƉrtƉjot 

katra autoceƦa posma tehnisko stƃvokli. DetalizƉta pƃrbƸvƉjamo autoceƦu izpƉte tiks veikta 

BƸvprojekta izstrƃdes stadijƃ.  

Paredzams, ka esoġo autoceƦu posmos, kuru malƃs ġobrƛd ir izveidoti grƃvji nosusinƃġanai un lietus 

Ƹdens novadƛġanai no ceƦa, tie tiks saglabƃti, nepiecieġamƛbas gadƛjumƃ, veicot to tƛrƛġanu un 

profilƉġanu. PƃrbƸvƉjot esoġos autoceƦus, kuru malƃs ġobrƛd nav izveidoti grƃvji nosusinƃġanai un 

lietus Ƹdens novadƛġanai no ceƦa, kƃ arƛ izbƸvƉjot jaunos autoceƦus, tiks vƉrtƉta grƃvju izveidoġanas 

nepiecieġamƛba, un tie tiks ierƛkoti tikai tƃdƃ gadƛjumƃ, ja dabiskƃs drenƃģas apstƃkƦi bƸs 

nepietiekami tehnoloƓiskƃs nosusinƃġanas vai lietus Ƹdens novadƛġanai no ceƦa. 

IVN izpƉtes stadijƃ tiek pieƨemts, ka ParedzƉtƃs darbƛbas teritorijƃ visus esoġos meģa ceƦus, kuri  

nodroġinƃs piekƦuvi vƉja parka infrastruktƸrai, bƸs jƃpƃrbƸvƉ (skat. 1. 13. attƉlu), tomƉr BƸvprojekta 

sagatavoġanas laikƃ jƃnodroġina padziƦinƃta esoġo ceƦu kvalitƃtes un tehnisk o raksturlielum u izpƉte, 

nosakot, kur us no esoġajiem meģa ceƦa posmiem bƸs nepiecieġams pƃrbƸvƉt, t.i. paplaġinƃt un/vai 

stiprinƃt seguma kvalitƃti un nestspƉju. Tƃ piemƉram, nogrieģoties no autoceƦa P89 pie Zvirgzdes  

ParedzƉtƃs darbƛbas teritorijƃ, esoġƃ meģa ceƦa platums ġobrƛd ir vismaz 5,5 m plats un tƃ pƃrbƸve 

var nebƸt nepiecieġama (skat. 1. 12. attƉlu). Pa ġo ceƦa posmu iespƉjams nodroġinƃt piekƦuvi VES-2, 

VES-3, VES-4, VES-8, VES-14, VES -18 un VES -19, kƃ arƛ apakġstacijas A alternatƛvajam 

novietojumam.  
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1.12. attƉls. Esoġs meģa ceƦġ ParedzƉtƃs darbƛbas teritorijƃ 

(nogrieģoties no autoceƦa P89 pie Zvirgzdes ParedzƉtƃs darbƛbas teritorijƃ, VES-2 rajonƃ) 

 

Saskaƨƃ ar konsultƃcijƃm ar Valsts SIA ñLatvijas valsts ceƦiò, kas veiktas IVN Ziƨojuma izstrƃdes 

laikƃ, vƉja elektrostaciju bƸvniecƛba pieƦaujama ƃrpus valsts autoceƦa ceƦa zemes nodalƛjuma joslas 

vismaz 1,5  reizes lielƃkƃ attƃlumƃ nekƃ vƉja elektrostacijas maksimƃlais augstums no valsts autoceƦu 

ass lƛnijas (Valsts SIA ñLatvijas valsts ceƦiò atbildes vƉstule Nr. 4.8 / 3379 no 23.02.2024. pievienota 

Ziƨojuma Elektroniskajos pielikumos ) . Savukƃrt, vƉstulƉ Nr. 4.8. / 18231 no 03.10.2024. 

VSIA   ñLatvijas valsts ceƦiò paskaidro, ka noteiktais vƉja elektrostaciju novietojuma attƃlums no valsts 

autoceƦu ass lƛnijas saistƛts ar droġƛbas apsvƉrumiem, lai varƉtu nodroġinƃt valsts autoceƦu 

ekspluatƃciju, izslƉdzot iespƉjamos riskus, kurus var radƛt vƉja elektrostacijas, tai skaitƃ ledus 

kriġanu apledojuma dƉƦ.  

Saskaƨƃ ar sƃkotnƉjo plƃnojumu, VES-1 ġobrƛd plƃnota apt. 282 m attƃlumƃ no P89 autoceƦa ass, 

savukƃrt VES-11 ï 377 m attƃlumƃ no V9 autoceƦa ass.  

Ƨemot vƉrƃ minƉtos norƃdƛjumus, IVN ietvaros ir veikta VES-1 un VES -11 turbƛnu sƃkotnƉjƃ 

pamat novietojuma (t.i. A scenƃrija) lokƃcijas pƃrplƃnoġana (B scenƃrijs), nodroġinot minƉto turbƛnu 

izvietojumu vismaz 450 m attƃlumƃ no valsts nozƛmes autoceƦu ass lƛnijas15 .  

DetalizƉti VSIA ñLatvijas Valsts ceƦiò tehniskie noteikumi vƉja parku bƸvprojektu izstrƃdei katrai 

atseviġƣai bƸvniecƛbas iecerei BƸvniecƛbas likumƃ noteiktajƃ kƃrtƛbƃ jƃpieprasa, izmantojot 

BƸvniecƛbas informƃcijas sistƉmu. 

VES-1 pievedceƦa izbƸvei plƃnota jauna pieslƉguma izveide valsts nozƛmes autoceƦam P89 vai, 
gadƛjumƃ, ja tehniski nebƸs iespƉjams nodroġinƃt pieslƉgġanos P89 vai tam netiks saƨemts 

saskaƨojums ar LVC, projektƉġanas posmƃ tiks izvƉrtƉtas alternatƛvas piekƦuves iespƉjas no zemƃkas 
kategorijas /nozƛmes ceƦiem. Savukƃrt piekƦuve visƃm pƃrƉjƃm vƉja parkƃ paredzƉtajƃm turbƛnƃm 
plƃnota jau pa esoġiem pievienojumiem valsts autoceƦa tƛklam (skat. 1.13. attƉlu), resp. P89 un V4 

ceƦiem, izbƸvƉjot attiecƛga rƃdiusa pagriezienus, kas bƸs nepiecieġami liegabarƛta kravu piegƃdei. 
Saskaƨƃ ar IVN Ziƨojuma sagatavoġanas ietvaros saƨemto Satiksmes ministrijas vƉstuli (Nr. 15-
01/1051 no 18.03.2024., pievienota Ziƨojuma Elektroniskajos pielikumos ), ja nepiecieġams izveidot 

 
15  Informƃciju par ġajƃ IVN Ziƨojumƃ pieƨemto pieeju ParedzƉtƃs darbƛbas alternatƛvu noteikġanƃ 

skatƛt 1.7. nodaƦƃ 
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jaunu pievienojumu valsts autoceƦam, tƃ jƃplƃno atbilstoġi MK 07.07.2008. not. Nr. 505 ñNoteikumi 
par paġvaldƛbu, komersantu un mƃju ceƦu pievienoġanu valsts autoceƦiemò.  

Tiek pieƨemts, ka parka jaunbƸvƉjamo autoceƦu kopgarums bƸs apt. 5 km, savukƃrt esoġo autoceƦu 
pƃrbƸve ï lƛdz 31 km garumƃ. 

 

1.13. attƉls. VƉja parka bƸvniecƛbai izmantojamie autoceƦi un pƃrbƸvƉjamo autoceƦu iespƉjamie 

risinƃjumi (SƃkotnƉjais pamatnovietojums jeb A s cenƃrijs)  
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Montƃģas laukuma izbƸve 

Katras VES uzstƃdƛġanai ir nepiecieġams  izveidot  montƃģas laukumu. Montƃģas laukums ir teritorija, 

kurƃ bƸvniecƛbas periodƃ tiek izvietotas celtƨu un citas smagƃs tehnikas platformas, V ES 

komplektƉjoġƃs sastƃvdaƦas un ar bƸvniecƛbu saistƛtas palƛgiekƃrtas un transporta vienƛbas, 

atkritumu savƃkġanas laukums un personƃla uzturƉġanƃs telpas (VES montƃģas laukuma shematisks 

plƃnojums sniegts 1. 14. attƉlƃ). Montƃģas laukuma izmƉri un konfigurƃcija ir atkarƛga no vairƃkiem 

faktoriem ï VES izmƉriem un konfigurƃcijas, montƃģas procesƃ pielietotƃs tehnikas, loƓistikas 

risinƃjumiem transporta plƸsmas organizƉġanai, VES uzstƃdƛġanas risinƃjumiem u.c. aspektiem. 

Montƃģas laukuma konfigurƃcija tiek plƃnota individuƃli katrai lokƃcijai, tomƉr IVN ietvaros tiek 

pieƨemts, ka montƃģas laukums ir tuvs taisnstƸrveida formai, tƃ garums ir aptuveni 260 m un 

platums 100 m.  

VES konstrukcijas bƸvniecƛbai tiek izmantoti vairƃki celtƨi, kas parka teritorijƃ bƸvniecƛbas laikƃ tiek 

pƃrvietoti pusizjauktƃ stƃvoklƛ. Montƃģas laukumƃ svarƛgƃkie ir galvenais celtnis un apakġƉjo sekciju 

montƃģas celtnis, kas spƉj pacelt ƛpaġi smagas un liela apjoma konstrukcijas.  

Montƃģas laukuma segums celtƨu platformai paredzƉtajƃ vietƃ tiek veidots no sablƛvƉta grants 

ġƣembu materiƃla vai pagaidu dzelzsbetona vai tƉrauda plƃksnƉm, kas atbilst noteiktas slodzes 

nestspƉjas rƃdƛtƃjiem (piem., pievedceƦu un galvenƃ celtƨa darba laukuma pamatnes slodzes 

nestspƉjai jƃbƸt lielƃkai par 250 kN/m2). Kopumƃ viena montƃģas laukuma pamatnes izbƸvei 

nepiecieġamƃ minerƃlmateriƃla apjoms ï lƛdz 2 000 m 3 (sablƛvƉtƃ veidƃ). Celtƨu nostiprinƃġanas 

metodes (atbalsta metodes) bƸvniecƛbas teritorijƃ ir atkarƛgas no izmantojamƃ celtƨa tipa. 

 

1. 14. attƉls. VES montƃģas laukuma shematisks attƉls 

 

1.4.4.  Inģenierkomunikƃciju izbƸve 

Veicot piev edceƦu, montƃģas laukumu un nepiecieġamo caurteku izbƸvi, tiks veikta vƉja parkam 

nepiecieġamo inģenierkomunikƃciju izbƸve. VƉja parka teritorijƃ, VES starpsavienojumiem plƃnots 

izbƸvƉt vidƉja sprieguma elektropƃrvades lƛnijas -  kabeƦus. Elektropƃrvades kabeƦus plƃnots izbƸvƉt 

zem zemes, paralƉli pievedceƦiem, to nodalƛjuma joslƃs. Precƛzi trases novietojuma koridori ġajƃ 

projekta etapƃ nav zinƃmi, bet tie maksimƃli tiks izvietoti joslƃs, lai taupƛtu resursus un mazinƃtu 

iespƉjamƃs ietekmes uz biotopiem un parka  teritorijƃ konstatƉtajƃm aizsargƃjamƃm augu atradnƉm.  

ElektroenerƓijas pƃrvades kabeƦi tiks ierƛkoti, izveidojot tranġejas vai vietƃs, kur bƸs nepiecieġams 

apiet dabiskus vai mƃkslƛgus ġƣƉrġƦus, vai ġƣƉrsojot autoceƦus, kabeƦu ierƛkoġana tiks veikta ar 

caurdurġanas metodi. Caurdurġanas (jeb ï beztranġeju)  metodes nepiecieġams izmantot arƛ vietƃs, 

kur saskaƨƃ ar vides ekspertu atzinumu tiks skarta s ES nozƛmes biotopu teritorijas vai konstatƉtƃs 
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aizsargƃjamo augu atradnes (VES-1, VES-2, VES-5, VES-6, VES -11 , VES-16, VES-17 , VES-18 , VES -

19 un VES -20  kabeƦu traġu posmos, detalizƉtƃka informƃcija sniegta Ziƨojuma 2.7.2.  nodaƦƃ un 

7. pielikumƃ) . Ƨemot vƉrƃ, ka kabeƦu traġu precƛzs izvietojums tiks noteikts BƸvprojekta 

sagatavoġanas etapƃ, biotopu skartƃs platƛbas var mainƛties, tƃdƉƦ tehniskie risinƃjumi to ġƣƉrsoġanai 

tiks precizƉti nƃkamajƃ projekta posmƃ, un bƸs jƃsaskaƨo ar sertificƉtiem biotopu ekspertiem.  

Lai nodroġinƃtu elektroapgƃdes kabeƦa savienojumu no VES-1 lƛdz kopƉjam parka savienojuma 

tƛklam, var bƸt nepiecieġama kabeƦu trases izveide valsts autoceƦa P89 aizsargjosl ƃ. Saskaƨƃ ar IVN  

Ziƨojuma sagatavoġanas ietvaros saƨemto Satiksmes ministrijas vƉstuli (Nr. 15-01/1051 no 

18.03.2024., pievienota Ziƨojuma Elektroniskajos pielikumos ) , nav atbalstƃma valsts autoceƦu 

nodalƛjuma joslu izmantoġana inģenierkomunikƃciju izvietoġanai. ProjektƉġanas posmƃ nepiecieġams 

izvƉrtƉt alternatƛvus risinƃjumus elektroapgƃdes kabeƦa savienojumam no VES-1 lƛdz kopƉjam parka 

tƛklam gadƛjumƃ, ja inģenierkomunikƃciju koridora izveide nebƸs iespƉjama gar P89.   

ElektroenerƓijas pƃrvades kabeƦu ieguldƛjuma dziƦums tiks izpildƛts saskaƨƃ ar normatƛvo aktu 

regulƉjumu un nozares standartu prasƛbƃm. Trases tiks plƃnotas tƃ, lai pƉc iespƉjas ƛsƃkƃ virknƉ 

savienotu katru VES, finƃlƃ sasniedzot vidƉjƃ sprieguma apakġstaciju. Ġƃda pieeja samazina 

savienojoġƃs elektropƃrvades kabeƦu trases garumu, kurƃ jƃveic rakġanas darbi, lƛdz ar to mazina 

iejaukġanos esoġajƃ vidƉ. 

Turbƛnas konstrukcijƃ lielƃkoties tiek izmantoti vara kabeƦi elektroenerƓijas pƃrvadei, savukƃrt 

savienojoġie kabeƦi starp turbƛnƃm un apakġstaciju ï alumƛnija (kas izmaksu ziƨƃ ir krietni lƉtƃk par 

vara kabeƦiem). 

Lai nodroġinƃtu ƃtru un efektƛvu datu pƃrraidi no katras elektrostacijas uz centrƃlo vadƛbas pulti, tiks 

izmantots interneta pieslƉgums, datus pƃrraidot caur optiskajiem kabeƦiem. Savienojoġie optiskie 

kabeƦi tiks izvilkti paralƉli elektropƃrvades kabeƦiem.  

VƉja parka teritorijƃ plƃnots izvietot jaunu 110 kV apakġstaciju un BESS (tiek izskatƛtas trƛs 

novietojuma alternatƛvas, skat. 1.15. attƉlu). Tƃpat tiek izskatƛti arƛ divi elektropƃrvades lƛnijas 

izbƸves varianti no apakġstacijas lƛdz pieslƉgumam esoġai 110 kV gaisvadu lƛnijai Ƣegums 2 -  Ƣekava 

ï kabeƦu lƛnija vai gaisvada lƛnija.  

ParedzƉtƃs darbƛbas tuvumƃ esoġo 330 kV un 110  kV elektrolƛniju un apakġstaciju izvietojums 

redzams 1.16. attƉlƃ. Saskaƨƃ ar konsultƃcijƃm ar AST, kas veiktas IVN Ziƨojuma izstrƃdes laikƃ, 

potenciƃlo pieslƉgumu ir iespƉjams veidot, "iegrieģoties" esoġajƃ elektropƃrvades 110  kV lƛnijƃ 

LNr.111 Ƣegums 2 ï Ƣekava. Precƛzu pieslƉguma vietu un pieslƉguma risinƃjumu AST varƉs pateikt, 

kad tiks saƨemts pieteikums no ParedzƉtƃs darbƛbas ierosinƃtƃjas, kurƃ bƸs norƃdƛta precƛza, nevis 

indikatƛva pieslƉguma vieta pƃrvades tƛklam (AST atbildes vƉstule Nr. 2.5/2024/188  no 15.01.2024. 

pievienota Ziƨojuma Elektroniskajos pielikumos ).  
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1.15. attƉls. VES parka Bauska ï Ƣekava ï Ogre inģenierkomunikƃciju aptuvenais plƃnojums un 

apakġstaciju/BESS novietojuma alternatƛvie varianti 
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1.1 6. attƉls. ParedzƉtƃs darbƛbas apkƃrtnƉ esoġie augstsprieguma elektrotƛkli 

(karte no https://astmap.lvm.lv , skatƛta 10. 12 .2024. )  

 

Cita veida inģenierkomunikƃcijas, kƃ Ƹdensapgƃdes, sadzƛves kanalizƃcijas vai siltumapgƃdes 

risinƃjumi vƉja parka ekspluatƃcijas periodƃ nav nepiecieġami, jo pastƃvƛga personƃla klƃtbƸtne 

netiek paredzƉta. Parka bƸvniecƛbas laikƃ tiks izvietoti pagaidu uzturƉġanƃs vagoniƨi darbiniekiem. 

Dzeramais Ƹdens tiks piegƃdƃts fasƉtƃ veidƃ, savukƃrt teritorijƃ uzstƃdƛtas biotualetes, kas pƉc 

bƸvniecƛbas procesa pabeigġanas tiks aizvestas.  

1.4.5.  VES pamatu izbƸve 

VES pamatu  konstrukcijas uzbƸve un tehniskie risinƃjumi ir atkarƛgi no uzstƃdƃmƃ VES modeƦa, torƨa 

augstuma, grunts nestspƉjas rƃdƛtƃjiem, vƉja raksturlielumiem u.c. faktoriem. VES pamatu galvenie 

veidi ir monolƛta dzelzsbetona gravitƃcijas pamati un pƃƦu pamati. BƸvprojekta izstrƃdes laikƃ tiek 

nodroġinƃta Ɠeotehniskƃ izpƉte katrƃ plƃnotƃ VES izvietoġanas vietƃ un jaunbƸvƉjamo pievedceƦu 

trasƉs, novƉrtƉjot teritorijas grunts mehƃniski-tehniskƃs ƛpaġƛbas. Gadƛjumƃ, ja VES plƃnotajƃs vietƃs 

tiks konstatƉtas vƃjas nestspƉjas gruntis, VES konstrukcijas noturƛbai jƃnodroġina pƃƦu pamati. 

Atkarƛbƃ no plƃnotƃs slodzes pƃƦu pamatu dziƦums var mainƛties no 7 lƛdz 20 m. PƃƦu pamati tiek 

ierƛkoti ar urbġanas tehnoloƓiju. Stipras nestspƉjas grunġu gadƛjumƃ pƃƦu garums var bƸt krietni 

mazƃks vai arƛ ï izvƉlƉts monolƛta dzelzsbetona gravitƃcijas pamatu veids.  

VES pamatu izbƸve tiek uzsƃkta pƉc piev edceƦu un laukumu izbƸves.  

PƉc pamatu ierƛkoġanas tiek bƸvƉta VES pamatne (pamatnes shematisks zƛmƉjums sniegts 

1. 17 . attƉlƃ). Tƃs rƃdiuss apakġƉjƃ daƦƃ ir aptuveni 10 m, kopƉjƃs konstrukcijas augstums (gan 

virszemes, gan iedziƦinƃjuma zemƉ daƦai) ï aptuveni 3 m  (konkrƉti izmƉri ir atkarƛgi no VES modeƦa). 

Pamatnes konstrukcija tiek veidota no monolƛtƃ betona ar dzelzsbetona stiegrojumu. Indikatƛvi viena s 

VES pamatnes izbƸvei nepiecieġami izejmateriƃli lƛdz 1 000  m 3 betona un vidƉji lƛdz 125 tonn ƃm 

tƉrauda armatƸras. Precƛzs apjoms atkarƛgs no risinƃjuma. 

 

https://astmap.lvm.lv/
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1. 17. attƉls. VES turbƛnas pamatnes shematisks attƉlojums 

1.4.6.  VES piegƃde, uzstƃdƛġana un testƉġana 

VƉja turbƛnu piegƃde no raģotƃja lƛdz to uzstƃdƛġanas vietai ir sareģƓƛts un detalizƉti plƃnots process. 

VES konstrukcijas elementi uz to uzstƃdƛġanas vietƃm Ƣekavas un Bauskas novados tiks piegƃdƃti 

pa valsts un paġvaldƛbas koplietoġanas ceƦiem no kƃdas no Latvijas ostƃm, savukƃrt vietƉjƃ lƛmenƛ 

tiks izmantoti esoġie vai jaunizbƸvƉtie piev edceƦi. Droġai un atbildƛgai piegƃdes nodroġinƃġanai tiks 

izstrƃdƃts Piegƃdes plƃns un Satiksmes organizƉġanas shƉma, kas tiks saskaƨota ar atbildƛgajƃm 

institƸcijƃm ï vietƉjo paġvaldƛbu un ceƦu ƛpaġniekiem. Turbƛnu piegƃdei tiks izmantoti specializƉtu 

loƓistikas uzƨƉmumu pakalpojumi, nepiecieġamƛbas gadƛjumƃ piesaistot tos arƛ no citƃm Eiropas 

Savienƛbas valstƛm. DetalizƉta piegƃdes marġruta izpƉte tiks veikta pƉc IVN procesa pabeigġanas.  

Pirms VES konstrukciju piegƃdes tiks veikts testa brauciens (t.i. lielgabarƛta transporta, kurġ piegƃdƃs 

turbƛnas, brauciens bez kravas). Testa brauciens ir svarƛgs plƃnoġanas posms, lai pƃrliecinƃtos, ka 

piegƃdƃjamƃs turbƛnas var droġi un veiksmƛgi nogƃdƃt lƛdz gala atraġanƃs vietai, identificƉjot 

potenciƃlos riskus un ġƣƉrġƦus. Testa brauciens ietver sekojoġus posmus: 

Á marġruta izpƉte. Pirms testa brauciena ir jƃveic detalizƉta izpƉte marġrutam, pa kuru plƃno 

nogƃdƃt turbƛnas. Jƃapsver ceƦa stƃvoklis, ceƦu platums, tiltu un tuneƦu ġƣƉrsoġana, nogƃzes 

un citas teritoriƃlƃs ƛpatnƛbas, kas varƉtu ietekmƉt transporta droġƛbu un efektivitƃti; 

Á transporta sagatavoġana. TransportlƛdzekƦi, kas tiks izmantoti vƉja turbƛnu pƃrvadƃġanƃ, tiek 

pƃrbaudƛti un sagatavoti testa braucienam. Tas ietver speciƃlu kravas transporta, speciƃlu 

piekabju vai vƉja turbƛnu specifiskas transporta sistƉmas sagatavoġanu; 

Á svars un izmƉri. Testa brauciena laikƃ mƉra turbƛnas svaru, izmƉrus un centra masas punktu, 

lai noteiktu, vai t as atbilst transportlƛdzekƦu un ceƦu ierobeģojumiem; 

Á transporta vadƛtƃju un personƃla apmƃcƛba. Transporta vadƛtƃjiem un citam personƃlam, kas 

iesaistƛts turbƛnu piegƃdƉ un uzstƃdƛġanƃ, var bƸt nepiecieġama ƛpaġa apmƃcƛba un 

sagatavoġana, lai veiktu sareģƓƛto un atbildƛgo darbu; 

Á testa brauciens. PƉc visu sagatavoġanas posmu pabeigġanas tiek veikts faktiskais testa 

brauciens, lai novƉrtƉtu transporta vadƛtƃju prasmes un transportlƛdzekƦu piemƉrotƛbu. Testa 

braucienƃ var bƸt iekƦautas daģƃdas situƃcijas, piemƉram, slikti laika apstƃkƦi, ceƦu neƉrtƛbas 

vai teritorijas ar ierobeģotu piekƦuvi; 

Á analƛze un uzlabojumi. PƉc testa brauciena notiek detalizƉta analƛze, lai novƉrtƉtu veiktos 

pasƃkumus un identificƉtu jebkƃdas problƉmas vai trƸkumus. Ja nepiecieġams, tiek veikti 

uzlabojumi un korekcijas, lai optimizƉtu piegƃdes procesu un palielinƃtu transporta droġƛbu. 

 

Ja Piegƃdes plƃna un Satiksmes organizƉġanas shƉmas izstrƃdes ietvaros tiek secinƃts, ka 

konstrukciju transportƉġanu nav iespƉjams veikt, neskarot lielus kokus (tai skaitƃ diģkokus un 

ainaviski vƉrtƛgos kokus), sadarbƛbƃ ar kokkopi/arboristu izstrƃdƃjami ietekmi samazinoġi pasƃkumi 

(piemƉram, aizsargbarjeru uzstƃdƛġana). Marġruta plƃns VES konstrukciju transportƉġanai 

iesniedzams DAP saskaƨoġanai, ja tiek ietekmƉti diģkoki, ƛpaġi aizsargƃjamas alejas, vai koki, kas ir 

ƛpaġi aizsargƃjamu sugu dzƛvotnes un reƓistrƉtas DDPS Ozols. 
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Lai nodroġinƃtu droġu un atbilstoġu VES lielgabarƛta konstrukciju piegƃdi, pƃrvietoġanƃs un 

piev edceƦu minimƃlajam platumam jƃbƸt vismaz 4,5 -  6 m, pieƦaujamajai ass slodzei 12 t. Pagrieziena 

rƃdiuss rotora lƃpstiƨas piegƃdei ir Rmin  Ó45 m (skat. 1. 18 . attƉlu), un pagrieziena rƃdiusƃ veƓetƃcija 

nedrƛkst bƸt augstƃka par 30 cm.  

 

1. 18 . attƉls. PiemƉrs ar turbƛnas lƃpstiƨas piegƃdi, veicot pagriezienu 

(ekrƃnuzƨƉmums no https://www.windsystemsmag.com/) 

 

VƉja turbƛnu tehnoloƓiskƃs detaƦas uz to uzstƃdƛġanas vietƃm tiek piegƃdƃtas pa daƦƃm (saskaƨƃ ar 

izstrƃdƃto Piegƃdes plƃnu). PƉc turbƛnu detaƦu piegƃdes tƃs tiek novietotas VES montƃģas laukumƃ 

(skat. 1. 14. attƉlu). Turbƛnu detaƦu montƃģas procesƃ tiek izmantots krƃna celtnis augstumƃ lƛdz 100 

un vairƃk metru, kas nostiprinƃts uz celtƨa platformas (skat. 1. 14. attƉlƃ ï Montƃģas celtƨa darba 

zona ). VES uzstƃdƛġanai izmantotie krƃna celtƨi spƉj pacelt smagu svaru un novietot to precƛzƃs 

pozƛcijƃs. Krƃna celtƨi tiek izmantoti, lai uzstƃdƛtu vƉja turbƛnu lielƃs komponentes, gan arƛ, lai veiktu 

citus smagus celġanas darbus turbƛnu montƃģas laikƃ (skat. 1. 19. attƉlu). Turbƛnu uzstƃdƛġanu 

nodroġina nozarƉ profesionƃli celtniecƛbas uzƨƉmumi, vadoties pƉc izstrƃdƃtƃ VES uzstƃdƛġanas 

plƃna. Vienas VES uzstƃdƛġanai nepiecieġamais laiks parasti ir ne ilgƃks par 5 ï 7 dienƃm, tomƉr 

uzstƃdƛġanas procesƃ liela nozƛme ir laika apstƃkƦiem. Uzstƃdƛġanas process var aizkavƉties, ja 

uzstƃdƛġanai paredzƉtajƃ laikƃ ir novƉrojams liels vƉja ƃtrums, kas ierobeģo iespƉjas droġi veikt VES 

montƃģu. 

 

1. 19 . attƉls. PiemƉrs ar VES montƃģas laukumu un turbƛnas uzstƃdƛġanas procesu 

(ekrƃnuzƨƉmums no Quantum Tech HD) 

PƉc VES bƸvniecƛbas pabeigġanas tiek veikta tƃs darbƛbas testƉġana un pƃrbaudes, lai nodroġinƃtu, 

ka elektrostacija darbojas efektƛvi, droġi un atbilst visiem tehniskajiem standartiem un noteikumiem. 

Pƃrbaudes testi ietver ï elektroenerƓijas raģoġanas testus (iekƃrtu darbƛba, VES testƉġana pie 

daģƃdiem vƉja apstƃkƦiem u.c.), elektroenerƓijas pieslƉguma tests (VES ï elektropƃrvades kabeƦu 

lƛnija), droġƛbas pƃrbaudes, elektromagnƉtiskƃ saderƛba (pƃrbauda, vai vƉja elektrostacija neizraisa 
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traucƉjumus citƃm elektroniskƃm ierƛcƉm un elektroenerƓijas tƛklam), kvalitƃtes kontroles sistƉma 

u.c.  

1.4.7.  Teritorijas rekultivƃcija 

PƉc bƸvdarbu pabeigġanas teritoriju daƦƉji bƸs iespƉjams rekultivƉt un atkƃrtoti izmantot 

saimnieciskajai darbƛbai. Teritorijas rekultivƃcija ietver ar katru VES saistƛtƃ montƃģas laukuma 

teritorijas sakƃrtoġanu un centralizƉto izejmateriƃlu un bƸvtehnikas uzglabƃġanas/izvietoġanas 

laukumu/laukumus. Turpmƃkƃ projekt a gaitƃ tiks vƉrtƉtas arƛ iespƉjamƃs teritorijas rekultivƃcijas 

iespƉjas,  daƦu no laukumu atgrieġanas meģsaimnieciskai darbƛbai. TomƉr ġƃda iespƉjamƛba jƃvƉrtƉ 

ar iekƃrtu piegƃdƃtƃja nosacƛjumiem turpmƃkai VES turbƛnas apkopes  nodroġinƃġanas vajadzƛbƃm. 

Tiek paredzƉts, ka gan VES montƃģas, gan centralizƉto izejmateriƃlu un bƸvtehnikas 

uzglabƃġanas/izvietoġanas laukumu pamatnes tiks veidotas no atbilstoġi plƃnotai slodzei sagatavota 

un noblƛvƉta grants/ġƣembu materiƃla. Teritorijas rekultivƃcijas laikƃ ġis materiƃls tiks novƃkts 

(norakts) un izmantots piev edceƦu izveidei un/vai esoġo ceƦu uzlaboġanas darbiem.  

PƉc materiƃla noƨemġanas laukuma robeģƃs tiks paƨemts grunts paraugs (viens kompleksais 

paraugs) kvalitƃtes kontrolei. Tas tiks darƛts ar nolƸku, lai novƉrtƉtu, vai bƸvdarbu laikƃ nav 

pasliktinƃjusies grunts kvalitƃte (ƨemot vƉrƃ, ka bƸvdarbu laikƃ montƃģas laukumƃ ir liels skaits 

bƸvtehnikas un transportlƛdzekƦu, kas potenciƃli var radƛt lokƃlu grunts piesƃrƨojumu ar naftas 

produktiem). Ja grunts kvalitƃte atbildƛs MK 25.10.2005. not. Nr. 804 ñNoteikumi par augsnes un 

grunts kvalitƃtes normatƛviemò prasƛbƃm, teritorija tiks atjaunota ar grunts  materiƃlu, kas pirms 

bƸvdarbu uzsƃkġanas tiks norakts un uzglabƃts atbƉrtnƉs montƃģas laukuma pieguƦoġajƃ joslƃ. 

Gadƛjumƃ, ja grunts paraugos bƸs piesƃrƨojuma pazƛmes, tiks veikta atkƃrtota teritorijas grunts 

kvalitƃtes kontrole un nokonturƉts piesƃrƨotƃs grunts apgabals. Piesƃrƨotƃ grunts tiks norakta, 

novietota  atbilstoġƃ uzglabƃġanas vietƃ un nodota tƃlƃkai apsaimniekoġanai bƛstamo atkritumu 

apsaimniekotƃjam.  

 

1.4.8.  Radƛto atkritumu apsaimniekoġana 

ParedzƉtƃs darbƛbas ietvaros atkritumu veidoġanos var izdalƛt trƛs posmos: 

Á bƸvniecƛbas periodƃ, 

Á VES ekspluatƃcijas periodƃ, 

Á pƉc VES ekspluatƃcijas perioda pabeigġanas. 

 

Visos posmos veidojoġie atkritumi tiks apsaimniekoti, ievƉrojot ñAtkritumu apsaimniekoġanas 

likumaò (2010.), MK 18.02.2021. not. Nr.  113 ñAtkritumu un to pƃrvadƃjumu uzskaites kƃrtƛbaò 

noteikt ƃs prasƛbas, kƃ arƛ paġvaldƛbu, kuru teritorijƃs tiks veikta ParedzƉtƃ darbƛba, saistoġajos 

atkritumu apsaimniekoġanas noteikumos noteiktƃs prasƛbas16 .  

 

Atkritumu apsaimniekoġana VES bƸvniecƛbas periodƃ 

VES bƸvniecƛbas periodƃ veidosies sadzƛves un bƸvniecƛbas atkritumi. Nelielƃ apjomƃ var veidoties 

arƛ bƛstamie atkritumi. BƸvniecƛbas/montƃģas laukumƃ tiks izveidota zona atkritumu savƃkġanai -  

atseviġƣi konteineros tiks uzkrƃti sadzƛves un bƸvniecƛbas atkritumi, kƃ arƛ paredzƉta vieta bƛstamo 

 
16  Ƣekavas novada domes saistoġie noteikumi Nr. 30/2021 no 06.1.02021. ñSadzƛves atkritumu 
apsaimniekoġanas noteikumiò; Bauskas novada domes saistoġie noteikumi Nr. 15 no 30.06.2022. 
ñPar sadzƛves atkritumu apsaimniekoġanu Bauskas novadƃò 
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atkritumu savƃkġanai (piem., ar naftas produktiem piesƸcinƃtas lupatas, iepakojums u.c.). 

ParedzƉtƃs darbƛbas ierosinƃtƃja slƉgs lƛgumus ar operatoriem, kas ir saƨƉmuġi atbilstoġas atƦaujas 

atkritumu pƃrvadƃġanai un apsaimniekoġanai, t.sk. darbƛbƃm ar bƛstamajiem atkritumiem.  

VES ekspluatƃcijas laikƃ raduġos atkritumu apsaimniekoġana 

VES ekspluatƃcijas laikƃ radƛsies tikai raģoġanas tipa atkritumi, kƃ piem., konstruktƛvo detaƦu 

nomaiƨa, ja bƸs nepiecieġams, vai industriƃlo eƦƦu nomaiƨa Ɠeneratorƃ un piedziƨas vƃrpstƃ. Ġos 

pakalpojumus veiks VES iekƃrtu apkalpojoġs uzƨƉmums, un raduġies atkritumi tiks apsaimniekoti 

saskaƨƃ ar normatƛvo aktu prasƛbƃm ï nodoti atkritum u apsaimniekotƃjiem, kas saƨƉmuġi ġajƃ jomƃ 

regulƉjoġas atƦaujas.  

 

VES iekƃrtu demontƃģa pƉc ekspluatƃcijas perioda beigƃm 

VES ekspluatƃcijas laiks parasti ir 25 ï30 gadi. Ġobrƛd VES raģotƃji ir gatavi piedƃvƃt arƛ apkalpoġanas 

lƛgumus 35 gadu darbƛbas ciklam. Labi uzturƉtu staciju var ekspluatƉt arƛ ilgƃk, ja ieguvumi no 

stacijas saraģotƃs enerƓijas realizƉġanas ir lielƃki par uzturƉġanas un modernizƃcijas izmaksƃm. PƉc 

ġƛ perioda beigƃm VES var tikt demontƉts un teritorija rekultivƉta, vai arƛ ï esoġƃ VES vietƃ uzstƃdƛts 

tehnoloƓiski progresƛvƃks modelis un turpinƃta elektroenerƓijas ieguve.  

Saskaƨƃ ar raģotƃja VESTAS pƉdƉjƃm aktualitƃtƉm, tiek piedƃvƃts jauns risinƃjums turbƛnu lƃpstiƨu 

pƃrstrƃdƉ pƉc to ekspluatƃcijas perioda pabeigġanas. Turbƛnu lƃpstiƨas tiek raģotas uz epoksƛdsveƣu 

bƃzes, un to pƃrstrƃde pƉc kalpoġanas laika beigƃm lƛdz ġim bija ierobeģota, lielƃkoties tƃs tika 

utilizƉtas atkritumu poligonos. Ġobrƛd ir radƛts jauns ƣƛmisks process, kas var sadalƛt epoksƛdsveƣus 

atkƃrtoti izmantojamos komponentos, t.i., izgatavot jaunas lƃpstiƨas industrijas vajadzƛbƃm. 

Ƣƛmiskais process ir pƉtƛts un radies inovatƛva projekta ietvaros, kurƃ piedalƛjuġies gan ZiemeƦvalstu 

otrreizƉjƃs pƃrstrƃdes lƛderis Stena Recycling , gan globƃlais epoksƛda raģotƃjs Olin, gan akadƉmiskƃs 

vides pƃrstƃvji no Dƃnijas un CETEC (Circular Economy for Thermosets Epoxy Composites ) 

iniciatƛvas, kƃ arƛ VESTAS.  

Savukƃrt, VES pamatne (jeb ñpƉdaò) tiks apsaimniekota atbilstoġi likumdoġanas prasƛbƃm. 

PiemƉram, var tikt izrakta un  beton s pƃrstrƃdƃts kƃ bƸvgruģi un atkƃrtoti izmantoti.  

BESS demontƃģas gadƛjumƃ bƸtiskƃkƃ ir litija jonu bateriju utilizƃcija. JƃatzƛmƉ, ka litija jonu 

baterijas, ƛpaġi savƃ dzƛves cikla beigu posmƃ ir ugunsnedroġas un tƃs nepiecieġams pareizi 

apsaimniekot, lai izvairƛtos no to uzliesmoġanas vai elektrolƛta noplƸdes. Litija jonu bateriju sastƃvƃ 

ietilpst tƃdi vƉrtƛgi materiƃli kƃ litijs, niƣelis, kobalts, alumƛnijs, dzelzs, mangƃns, grafƛts, varġ, kurus 

iespƉjams izmantot jaunu bateriju raģoġanƃ. Ġobrƛd pieejamƃs litija jonu bateriju pƃrstrƃdes 

tehnoloƓijas ir to pilnƛga vai daƦƉja samalġana, kausƉġana (pirometalurƓija) vai skaloġana 

(hidrometalurƓija)17 . KausƉġanas un skaloġanas metodes var savstarpƉji kombinƉt materiƃlu 

atgƸġanai. PƉc kausƉġanas vai skaloġanas reƓenerƉtie metƃli ir jƃapstrƃdƃ tƃlƃk, lai no tiem 

izgatavotu jaunas baterijas.  Ġajƃ brƛdƛ apstrƃde ir lƛdzƛga vai identiska akumulatora komponentu 

izgatavoġanai no nepƃrstrƃdƃtiem metƃliem. Bateriju pƃrstrƃdes uzƨƉmumi uzskata, ka tie spƉj 

pƃrstrƃdƃt lƛdz 80 % no baterijas un atgƸt ap 95 % no vƉrtƛgajiem metƃliem18 .  

JƃatzƛmƉ, ka litija jonu pƃrstrƃdes tehnoloƓijas ir attƛstƛbas sƃkumposmƃ. Laika gaitƃ tƃs pilnveidosies  

un kƦƸs efektƛvƃkas. Patlaban Latvijai tuvƃkƃs ġƃda tipa bateriju pƃrstrƃdes rƸpnƛcas atrodas Vƃcijƃ 

un Somijƃ.  

Atkritumu raġanƃs VES bƸvniecƛbas, ekspluatƃcijas un nojaukġanas vai pƃrbƸves laikƃ tiek 

uzskatƛta par tieġu nelabvƉlƛgu ietekmi uz vidi. TomƉr, ƨemot vƉrƃ atkritumu paredzamo 

apjomu, ġƛ ietekme vƉrtƉjama kƃ neliela . Raģoġanas atkritumu gadƛjumƃ pastƃv primƃra 

 
17  Z.J.Baum et al. Lithium -Ion Battery RecyclingόOverview of Techniques and Trends 2022  
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.1c02602  

18  https://www.fortum.com/services/battery - recycling/lithium - ion -battery - recycling - technology  
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ietekme, kas saistƛta ar to uzglabƃġanu un pƃrvadƃġanu, kƃ arƛ sekundƃra ie tekme, kas 

attiecas uz resursu patƉriƨu un atkritumu pƃrstrƃdi vai apglabƃġanu. Nodroġinot atkritumu 

pƃrstrƃdi, ietekme ir atgriezeniska, jo tiek veicinƃts resursu apritƛgums. DaƦai atkritumu, 

kas ġobrƛd nav pƃrstrƃdƃjami, piemƉram, demontƃģas laikƃ radƛto materiƃlu, ietekme var 

bƸt neatgriezeniska. TomƉr, ƨemot vƉrƃ progresƛvo atkritumu pƃrstrƃdes tehnoloƓiju 

attƛstƛbu pasaulƉ, paredzams, ka tos drƛzƃ nƃkotnƉ bƸs iespƉjams daƦƉji vai pilnƛbƃ 

pƃrstrƃdƃt un atgrie zt atkƃrtotƃ izmantoġanas apritƉ. Ietekmes uz vidi novƉrtƉjumƃ nav 

konstatƉta nepiecieġamƛba noteikt specifiskus monitoringa vai ietekmes mazinƃġanas 

pasƃkumus, ja atkritumu apsaimniekoġana notiek atbilstoġi normatƛvo aktu prasƛbƃm. 

1.5.  Ar v Ɖja elektrostacijƃm saistƛto inģeniertƛklu aizsargjoslas  

Saskaƨƃ ar grozƛjumiem Aizsargjoslu likumƃ, kas pieƨemti 2022. gada 6. oktobrƛ, ap vƉja 

elektrostacijƃm nav nosakƃmas droġƛbas aizsargjoslas.  

Aizsargjoslas nosakƃmas ap vƉja parka ekspluatƃcijai nepiecieġamo elektropƃrvades infrastruktƸru 

ï elektrisko, elektronisko sakaru tƛkliem, to iekƃrtƃm un bƸvƉm. Saskaƨƃ ar Aizsargjoslu likumu: 

Á ap transformatoru apakġstacijƃm un BESS tiek noteikta 1 m plata ekspluatƃcijas aizsargjosla 

(Aizsargjoslu likuma 16. panta (2) 5) -  ap elektrisko tƛklu sadales iekƃrtƃm, fƛderu punktiem 

un transformatoru apakġstacijƃm ð zemes gabals un gaisa telpa, ko norobeģo nosacƛta 

vertikƃla virsma 1 metra attƃlumƃ ƃrpus ġo iekƃrtu noģogojuma vai to vistƃlƃk izvirzƛto daƦu 

projekcijas uz zemes vai citas virsmas ) ;  

Á gar elektrisko tƛklu kabeƦu lƛnijƃm tiek noteikta ekspluatƃcijas aizsargjosla 1 m platumƃ un 

1,5 m platumƃ, ja lƛnija ġƣƉrso meģa teritoriju (skat. 1.20. attƉlu);  

Á gar elektrisko tƛklu gaisvadu lƛnijƃm, ja tƃs ġƣƉrso meģa teritoriju, ar nominƃlo spriegumu 

110 kilovoltu ð 35 metru attƃlumƃ no lƛnijas ass, kurƃ elektrolƛniju trasi veido 13 metru 

platumƃ no lƛnijas ass uz katru pusi (skat. 1.20. attƉlu). 

 

Citas aizsargjoslas, kas bƸtu nosakƃmas VES parka darbƛbai, saskaƨƃ ar esoġƃs likumdoġanas 

prasƛbƃm, nav nepiecieġamas.  

 

1.20. attƉls. Elektrisko tƛklu lƛnijƃm noteiktƃs aizsargjoslas meģu teritorijƃs 

(attƉlƃ pa kreisi ï kabeƦu lƛnijƃm, attƉlƃ pa labi ï gaisvadu lƛnijƃm ar nominƃlo spriegumu 110 
kilovo ltu)  
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1.6.  Teritorijas ierobeģoġana, uzraudzƛba un kontrole bƸvdarbu laikƃ un pƉc 

nodoġanas ekspluatƃcijƃ 

Speciƃli ierobeģoġanas pasƃkumi VES parka Bauska -Ƣekava-Ogre bƸvniecƛbas laikƃ nav 

nepiecieġami. BƸvniecƛbas process kopumƃ norisinƃsies saskaƨƃ ar izstrƃdƃto un apstiprinƃto 

BƸvprojektu, un darbu kopƉjo vadƛbu, uzraudzƛbu un kontroli veiks piesaistƛtais atbilstoġa profila 

bƸvniecƛbas uzƨƉmums vai uzƨƉmumi.  

VispƃrƉjƃs prasƛbas bƸvdarbu veikġanai tiek noteiktas ar normatƛvo regulƉjumu, piemƉram, 

prasƛbƃm, kas noteiktas MK 19.08.2014. not. Nr. 500 ñVispƃrƛgie bƸvnoteikumiò. BƸvprojekta viena 

no sastƃvdaƦƃm ir Darbu veikġanas projekts (DVP), kurƃ tiek noteiktas gan vispƃrƛgƃs prasƛbas 

bƸvdarbu veikġanai, pienƃkumu un atbildƛbas sadalƛjums, gan speciƃlas prasƛbas konkrƉtiem darbu 

veidiem, piem., s atiksmes organizƃcija bƸvlaukumƃ un uz pieguƦoġajiem ceƦiem, ceƦa zƛmju 

izvietoġana, informatƛvo brƛdinƃjuma zƛmju izvietoġana, darbu organizƃcijas specifiskas prasƛbas, 

vides aizsardzƛbas prasƛbas bƸvdarbu veikġanas laikƃ, kvalitƃtes kontroles sistƉma, rekultivƃcijas 

pasƃkumi pƉc bƸvdarbu pabeigġanas u.c.  

Parka bƸvniecƛbas periodƃ bƸvtehnikas un materiƃlu uzglabƃġanas laukumos un vietƃs tiks 

nodroġinƃta fiziska apsardze.  

VƉja elektrostaciju parki tiek plƃnoti un projektƉti tƃ, lai neradƛtu draudus cilvƉku droġƛbai, kƃ arƛ 

ievƉrotu vides aizsardzƛbas prasƛbas un mazinƃtu ietekmi uz to. Parka ekspluatƃcijas laikƃ teritoriju 

ap VES nav plƃnots norobeģot. Pie jaunbƸvƉjamiem pievedceƦiem tiks uzstƃdƛtas informatƛvƃs zƛmes 

par teritorijƃ esoġo VES. KopƉjai parka droġƛbai (vandƃlisma, ielauġanƃs, konstrukciju bojƃġanas u.c. 

pretlikumƛgu darbƛbu gadƛjumiem) tiks nolƛgts apsardzes uzƨƉmums.  

Parka kopƉjƃ vadƛba tiks nodroġinƃta attƃlinƃti, bet ikdienƃ teritorijƃ darbosies arƛ uzƨƉmuma 

pƃrstƃvis (vai pƃrstƃvji), nodroġinot gan apkopes, gan citus ar VES ekspluatƃciju saistƛtos darbus.  

1.7.  ParedzƉtƃs darbƛbas iespƉjamie alternatƛvie risinƃjumi 

Uzsƃkot ParedzƉtƃs darbƛbas plƃnoġanu, izpƉtes teritorijas zemes vienƛbƃs tika definƉts maksimƃli 

izvietojamais  VES skaits ï 51 gab., ievƉrojot, ka tƃs iespƉjams izvietot atbilstoġi normatƛvajos aktos 

noteiktajiem ierobeģojumiem (attƃlumu no apdzƛvotƃm vietƃm, dzƛvojamƃm mƃjƃm, ƚADT u.c. 

ierobeģojoġiem faktoriem, kas minƉti Ziƨojuma 1.1. nodaƦƃ), un, ƨemot vƉrƃ vietas apstƃkƦus, kas 

ierobeģotu VES piegƃdes, bƸvniecƛbas un ekspluatƃcijas procesu. Kƃ bƸtiskƃkais VES novietojuma 

izslƉdzoġais faktors (ƨemot vƉrƃ iepriekġ definƉtos faktorus  par normatƛvajos aktos noteiktajiem 

ierobeģojumiem) tika noteikta to ietekme uz bioloƓisko daudzveidƛbu.  

Tƃ kƃ bioloƓiskƃs daudzveidƛbas izpƉtes potenciƃlajƃ VES teritorijƃ uzsƃktas 2022. gada sezonƃ, tad 

vƉja parkam ir bijuġas jau vairƃkas novietojuma alternatƛvas, kas raduġƃs sƃkotnƉjo apsekojumu 

rezultƃtƃ. Tajos  tika secinƃts, ka no maksimƃli plƃnotƃ VES apjoma turpmƃkai izpƉtei iespƉjams 

vƉrtƉt 20 VES. Ġƃdam apjomam ParedzƉtƃs darbƛbas ierosinƃtƃja 2023. gadƃ pieteica ParedzƉto 

darbƛbu VPVB un saƨƉma IVN Programmu (pievienota Ziƨojuma 1. pielikumƃ), turpmƃkai teritorijas 

padziƦinƃtai izpƉtei. 

SƃkotnƉji definƉtƃs 20 VES lokƃcijas ir uzskatƃmas par galveno pamatnovietojumu jeb A scenƃriju 

(skat. 1.21. attƉlu un 1.6. tabulu). Pamatnovietojumam veikts ietekmes vƉrtƉjums, ƨemot vƉrƃ 

dabas ekspertu atzinumos un no valsts institƸcijƃm saƨemtajos norƃdƛjumos noteiktos 

ierobeģojumus turbƛnu izvietojumam un tehnoloƓiskajiem risinƃjumiem. IzvƉrtƉjot saƨemtos 

norƃdƛjumus, atseviġƣƃm turbƛnƃm mainƛts to sƃkotnƉjais novietojums un/vai izvƉrtƉta turbƛnas 

sƃkotnƉjƃ augstuma samazinƃġanas iespƉja, kƃ arƛ izvƉrtƉta iespƉja atseviġƣu turbƛnu lokƃciju izslƉgt 

no parka teritorijas kƃ neatbilstoġu pƉc vairƃkiem kritƉrijiem, uz ko norƃdƛjuġi IVN ziƨojumam 

piesaistƛtie eksperti. Turbƛnƃm, kurƃm veikta novietojuma maiƨa, atkƃrtoti veikta dabas ekspertu 

apsekoġana dabƃ un sniegts atbilstƛbas novƉrtƉjums. Turpmƃkajƃ posmƃ tika veikta fizikƃlo faktoru, 

kƃ trokġƨa un mirgoġanas efekta modelƉġana, lai novƉrtƉtu potenciƃlos maksimƃli nelabvƉlƛgos 

apstƃkƦus. Fizikƃlo faktoru ietekmes vƉrtƉjumƃ izmantota pieeja, primƃri analizƉjot skaƦƃko (un 

projekta ietvaros vƉrtƉto maksimƃli augstƃko ï t.i. 300  m) turbƛnas modeli, un, bƸtiskas ietekmes 
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gadƛjumƃ (t.i. normatƛvajos aktos noteikto robeģlielumu un nozares vadlƛnijƃs rekomendƉto 

robeģlielumu pƃrsnieguma gadƛjumƃ) izvƉloties alternatƛvu VES modeli, kura vidi ietekmƉjoġie 

raksturlielumi konkrƉtajƃ lokƃcijƃ atbilst normatƛvajos aktos noteiktajiem robeģlielumiem (sk at . 

5.1.  tabulu  Ziƨojuma 5. nodaƦƃ). IVN procesa ietvaros vƉrtƉtas arƛ infrastruktƸras tehnoloƓiskƃs un 

izvietojuma alternatƛvas, iespƉju robeģƃs eksperti ir snieguġi rekomendƃcijas ietekmes mazinƃġanai 

vai novƉrġanai. 

ParedzƉtƃs darbƛbas alternatƛvo risinƃjumu noteikġanƃ ġajƃ IVN Ziƨojumƃ izmantota sekojoġa pieeja: 

vƉja parka novietojumam nav definƉtas savstarpƉji salƛdzinƃmas novietojuma alternatƛvas, IVN 

ziƨojumƃ kƃ vƉrtƉtais pamatnovietojums balstƛts uz bioloƓiskƃs daudzveidƛbas izpƉtƉm. IzvƉlƉtais 

pamatnovietojums balstƛts mƉrƣƛ mazinƃt ietekmes uz vidi un cilvƉku veselƛbu vai tƃs pilnƛbƃ novƉrst, 

tuvinot pamatnovietojumu optimƃlajam  novietojumam jeb B scenƃrijam.  

DetalizƉts alternatƛvu vƉrtƉjuma modelis katrai no 20 VES un infrastruktƸrai,  un to alternatƛvu 

salƛdzinƃjums sniegts Ziƨojuma 6. nodaƦƃ.  

 

1.6. tabula. VƉja elektrostaciju izvietojums zemes vienƛbƃs (sƃkotnƉjais pamatnovietojum s jeb 

A scenƃrijs) 

VES Nr.  

Zemes 
vienƛbas 

kadastra 

apzƛmƉjums 

Nekustamƃ 

ƛpaġuma 
nosaukums  

 

VES Nr.  

Zemes 
vienƛbas 

kadastra 

apzƛmƉjums 

Nekustamƃ 

ƛpaġuma 
nosaukums  

VES-1 4094  002  0028  Vecumnieki VM 

Meģsargu Sils 

 VES-11  8025  010  0039  SpaƦenieku meģi 

VES-2 4094  002  0028  Vecumnieki VM 
Meģsargu Sils 

 VES-12  8025  010  0039  SpaƦenieku meģi 

VES-3 4094  002  0028  Vecumnieki VM 
Meģsargu Sils 

 VES-13  8025  010  0039  SpaƦenieku meģi 

VES-4 4094  002  0028  Vecumnieki VM 
Meģsargu Sils 

 VES-14  4094  002  0028  Vecumnieki VM 
Meģsargu Sils 

VES-5 8025  010  0039  SpaƦenieku meģi  VES-15  8025  010  0039  SpaƦenieku meģi 

VES-6 8025  010  0039  SpaƦenieku meģi  VES-16  8025  010  0039  SpaƦenieku meģi 

VES-7 8025  010  0039  SpaƦenieku meģi  VES-17  4094  001  0003  Vecumnieki VM 
Meģsargu Sils 

VES-8 4094  002  0028  Vecumnieki VM 
Meģsargu Sils 

 VES-18  4094  002  0028  Vecumnieki VM 
Meģsargu Sils 

VES-9 8025  010  0039  SpaƦenieku meģi  VES-19  4094  001  0003  Vecumnieki VM 
Meģsargu Sils 

VES-10  8025  010  0039  SpaƦenieku meģi  VES-20  8025  010  0039  SpaƦenieku meģi 
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1. 21. attƉls. VES sƃkotnƉjais izvietojums vƉja parkƃ Bauska -Ƣekava-Ogre  

(SƃkotnƉjais pamatnovietojums je b A scenƃrijs) 
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1.8.  ParedzƉtƃs darbƛbas realizƃcijas secƛba un plƃnotie termiƨi 

Ġobrƛd SIA "Latvijas vƉja parki" plƃnotai darbƛbai ï VES parka Bauska -Ƣekava-Ogre un tƃ saistƛtƃs 

infrastruktƸras izbƸvei Ƣekavas novada Baldones pagastƃ un Bauskas novada Vecumnieku pagastƃ 

tiek veikta Ietekmes uz vidi novƉrtƉjuma procedƸra. PƉc IVN procedƸras pabeigġanas un Atzinuma 

saƨemġanas no Vides pƃrraudzƛbas valsts biroja un ParedzƉtƃs darbƛbas akceptƉġanas Ministru 

kabinetƃ19, tiks uzsƃkta VES parka Bauska-Ƣekava-Ogre BƸvprojekta izstrƃde.  

BƸvprojekta izstrƃde plƃnota 2025. gada periodƃ. BƸvprojektƉġanas sƃkumposmƃ tiks veikta VES un 

saistoġai infrastruktƸrai paredzƉtƃs teritorijas topogrƃfiskƃ uzmƉrƛġana, kƃ arƛ daģƃdas detƃlas 

izpƉtes (piem., Ɠeotehniskƃ izpƉte katrƃ plƃnotƃ VES izvietoġanas vietƃ un jaunbƸvƉjamo pievedceƦu 

trasƉs, meliorƃcijas sistƉmu pƃrbƸves nepiecieġamƛbas detalizƉta izpƉte u.c.). Izstrƃdƃto BƸvprojektu 

nepiecieġams saskaƨot BƸvniecƛbas valsts kontroles birojƃ. PƉc saskaƨoġanas un bƸvdarbu atƦaujas 

saƨemġanas tiks uzsƃkti vƉja parka bƸvniecƛbas darbi, kas ietver darbƛbu etapus, kas norƃdƛti 

1. 4. nodaƦƃ.  

Kopumƃ vƉja parka bƸvniecƛbas posms (ietverot bƸvprojekta izstrƃdi) varƉtu aizƨemt apmƉram 3 

gadus. Provizoriskais VES izbƸves etapu kalendƃrais plƃns sniegts 1.22. attƉlƃ. 

VES parka Bauska -Ƣekava-Ogre darbƛbas uzsƃkġana plƃnota 2028. ï 2029. gadƃ.  

 

 

1. 22. attƉls. Provizoriskais VES izbƸves etapu kalendƃrais plƃns 

(SIA ñLatvijas VƉja parkiò, 2024. gads)  

 
19  Saskaƨƃ ar EnerƓƉtiskƃs droġƛbas un neatkarƛbas veicinƃġanai nepiecieġamƃs atvieglotƃs 

energoapgƃdes bƸvju bƸvniecƛbas kƃrtƛbas likumƃ (2022.) noteikto kƃrtƛbu. 
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2.  Vides stƃvokƦa novƉrtƉjums darbƛbas vietƃ un 

tƃs apkƃrtnƉ 

2.1.  ParedzƉtƃs darbƛbas un pieguƦoġƃs teritorijas raksturojums  

VES park a Bauska -Ƣekava-Ogre izpƉtes teritorija izvietota Ƣekavas novada Baldones pagastƃ un 

Bauskas novada Vecumnieku pagastƃ (skat. 1.1.  attƉlu). VES parkam definƉtƃ izpƉtes teritorija 

aptver 6 3,6 km 2 jeb 6 358  ha, savukƃrt pieġƣƛruma teritoriju platƛba ï 2 443,09 ha . VƉja parka 

izpƉtes teritorijƃ iekƦautas 7 nekustamo ƛpaġumu zemes vienƛbas vai to daƦas (skat. 1.1. tabulu un 

1.2. attƉlu). Saskaƨƃ ar Valsts kadastra informƃcijas sistƉmƃ reƓistrƉto informƃciju, visu izpƉtes 

teritorijƃ ietilpstoġo zemes vienƛbu lietoġanas mƉrƣis ir meģa zeme.  

Kopumƃ teritorija raksturojama kƃ intensƛvi apsaimniekotas meģa zemju platƛbas, kas vietƃm mijas 

ar vƉsturiskajƃm lauksaimniecƛbas zemju platƛbƃm. Meģa platƛbƃs vƉsturiski ierƛkotas plaġas 

nosusinƃġanas sistƉmas, kas lielƃkajƃ daƦƃ platƛbas tiek uzturƉtas. Meģaudzes izpƉtes teritorijƃ 

pƃrsvarƃ atrodas vƉsturiskajƃs meģa zemƉs, bet vietƃm veidojuġƃs, aizaugot vƉsturiski 

apsaimniekotƃm lauksaimniecƛbƃ izmantotƃm platƛbƃm. Valsts meģu 210. kv. atrodas aktƛvi 

izmantota derƛgo izrakteƨu ieguves vieta ï Gediƨu karjers.  IzpƉtes teritorijas dienvidu daƦƃ 

izvietojusies Zvirgzdes kƃpa, kas ir augstƃkƃ iekġzemes kƃpa Latvijƃ, un ir iecienƛta kƃ rekreƃcijas 

objekts.  

 

Tuvƃkƃs apdzƛvotƃs vietas un viensƉtas 

VES parkam tuvƃkƃs apdzƛvotƃs vieta s ir Baldone s pilsƉta (izpƉtes teritorija izvietota ap 1 km uz DA 

no Baldones) , kƃ arƛ vairƃki ciemi ï Vecumnieki  (izpƉtes teritorija izvietota ap 5 km uz Z no 

Vecumniekiem ) , Mercendarbe, Vƃrpas, Piebalgas, Dzelzƃmurs, Zvirgzde (skat.  1.1. attƉlu). IzpƉtes 

teritorija  tƃs Z aptver SpaƦenieku skrajciemu, kas izvietojies meģa masƛva vidƸ un to veido atseviġƣas 

viensƉtas (iedzƛvotƃju skaits ï 1520 ), savukƃrt ƃrpus izpƉtes teritorijas, tƃs Z daƦa pieguƦ skrajciemam 

Skurbenieġi (iedzƛvotƃju skaits ï 18) . IzpƉtes teritorija ieskauj  arƛ divas savrupas viensƉtas ï BƉļi 

un Jaungediƨi, kas atrodas vƉja parka izpƉtes teritorijas centrƃlajƃ daƦƃ.  

Baldone ir neliela pilsƉta Ƣekavas novadƃ, ap 33 km uz DA no Rƛgas. Tƃs iedzƛvotƃju skaits uz 

01 .01 .2024 . bija 3708 21 . Baldon Ɖ atrodas vairƃkas izglƛtƛbas iestƃdes, kultƸras centrs, bibliotƉka un 

citas sabiedrƛbai pieejamas un nozƛmƛgas vietas. PilsƉtƃ un tƃs apkƃrtnƉ ir vair ƃki interesanti t Ƹrisma 

objekti, piem Ɖram astrofizikas observatorija, Riekstukalns, k ƃ arƛ ceriƨu parks un s Ɖravots  (Baldones 

sƉravots ñƢirzaciƨaò) . Lielƃ mƉrƃ Baldone ir pazƛstama tieġi ar Baldones sƉravotu, kura ƃrstnieciskƃs 

ƛpaġƛbas bija pamats Baldones kƸrvietas izveidei jau 18.  gs. SƉravotu veido sƉrƸdeni saturoġi 

pazemes Ƹdeƨi, kas virszemƉ izplƸst avotu veidƃ. Savukƃrt uz Z no pilsƉtas atrodas Pladu purvs, 

kurƃ vƉsturiski lƛdz 1991. g. t ika iegƸtas dziedniecƛbas dƸƨas, kas izmantotas bijuġajƃ Baldones 

sanatorijƃ un citur ƃrstniecƛbas vajadzƛbƃm. 

Otra lielƃkƃ apdzƛvotƃ vieta VES parka tuvumƃ ir Vecumnieku ciems Bauskas novadƃ. Iedzƛvotƃju 

skaits Vecumniekos uz 01 .01 .2024 . bija 1947 . Arƛ Vecumniekos  ir pieejamas izglƛtƛbas iestƃdes, 

tautas nams, bibliotƉka u.c. sabiedrƛbai pieejamas un nozƛmƛgas vietas. Interesantas apskates vietas 

 
20  2002. gada Baldones pagasta pƃrvaldes dati, jaunƃki dati nav pieejami 

21  Ġeit un turpmƃk informƃcija par iedzƛvotƃju skaitu: 
https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/RIG010/  

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/RIG010/
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minamas kokamatnieka sƉta ñJƸrasò, biġu drava ñDzintarlƃseò, StrƸbergu Ɠimenes daiƦdƃrzs, 

Zvirgzdes kƃpa (teritoriƃli atrodas Vecumnieku pagasta teritorijƃ).  

Saskaƨƃ ar Centrƃlƃs statistikas datiem22, iedzƛvotƃju blƛvums Ƣekavas novada Baldones pagastƃ ir 

12  cilv./km 2, savukƃrt Bauskas novada Vecumnieku pagastƃ ï 14 cilv./km 2. IzpƉtes un tai pieguƦoġƃs 

teritorijas apdzƛvojuma intensitƃtes dati sniegti 2.1. attƉlƃ. Redzams, ka augstƃkais iedzƛvotƃju 

izvietojuma blƛvums vƉrojams Ó3 km attƃlumƃ no vƉja parkam paredzƉtƃs teritorijas. 

 

2.1. attƉls. Iedzƛvotƃju blƛvums uz 1 km2 apkƃrtnƉ ap vƉja parka teritoriju  

(informƃcija no Centrƃlƃs statistikas pƃrvaldes datiem) 

 

IzpƉtes teritorijas kadastra vienƛbƃs vai to daƦƃs neatrodas neviena dzƛvojamƃ mƃja. Saskaƨƃ ar MK 

30.04.2013. not. Nr . 240 ñVispƃrƛgie teritorijas plƃnoġanas, izmantoġanas un apbƸves noteikumiñ 

noteikto, plƃnojot vƉja elektrostaciju un vƉja parku izvietojumu, vƉja elektrostacijƃm, kuru jauda ir 

lielƃka par 2 MW, attƃlums no tuvƃkƃs plƃnotƃs vƉja elektrostacijas un vƉja parka robeģas lƛdz 

dzƛvojamƃm un publiskƃm Ɖkƃm ir vismaz 800 m.  

VES parka Bauska -Ƣekava-Ogre izpƉtes teritorijas pieguƦoġajƃs zonƃs esoġƃs dzƛvojamƃs mƃjas un  

ap tƃm noteiktƃ 800 m buferzona, kurƃ atbilstoġi MK 30.04.2013. not. Nr. 240 ñVispƃrƛgie teritorijas 

 
22  https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/IRD062  

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/IRD062
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plƃnoġanas, izmantoġanas un apbƸves noteikumiò vƉja elektrostaciju bƸvniecƛba nav atƦauta, 

sniegt as 2. 2. attƉlƃ. 

 

2. 2. attƉls. VES parka Bauska -Ƣekava-Ogre apkƃrtnƉ esoġƃs dzƛvojamƃs Ɖkas un 800 m buferzona 

ap tƃm 

 

AutoceƦi 

ParedzƉtƃ vƉja parka izpƉtes teritoriju neġƣƉrso valsts vai paġvaldƛbas autoceƦi. IzpƉtes teritorijas 

robeģƃs atrodas tikai LVM uzturƉtie meģu ceƦi. PiekƦuve SpaƦenieku skrajciemam, ko paredzƉtƃ vƉja 

parka izpƉtes teritorija aptver tƃ Z, tiek nodroġinƃta pa Ƣekavas novada paġvaldƛbas autoceƦu ï 

SpaƦenieku ceƦġ (C9). Dienvidrietumos izpƉtes teritoriju norobeģo valsts reƓionƃlais autoceƦġ P89 

(Ƣekava -  Skaistkalne), ziemeƦrietumu daƦƃ -  valsts vietƉjais autoceƦġ V9 (Iecava ï Baldone -  

Daugmale), savukƃrt ziemeƦu daƦƃ -  V4 (Baldone -  Tome)  (detalizƉtƃka informƃcija par autoceƦiem 

sniegta Ziƨojuma 1.4.3. nodaƦƃ). 
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Meģa raksturojums 

IzpƉtes teritoriju tƃs lielƃkajƃ daƦƃ klƃj meģa masƛvs, kas ietilpst LVM Vecumnieku meģa iecirknƛ. 

Valdoġƃ koku suga ir parastƃ priede Pinus sylvestris  (69,1  % platƛbas), seko ƃra bƉrzs Betula pendula  

(15,3  %), parastƃ egle Picea abies  (5,4  %), melnalksnis Alnus glutinosa  (3,5  %) un parastƃ apse 

Populus tremula  (0,3  %).  VƉja parka izpƉtes teritorijƃ meģaudģu vecuma struktƸras sadalƛjums ir 

daģƃds, aptverot plaġu vecuma grupu spektru. Lielƃkƃ meģa platƛba (31 %) sastƃv no jaunƃm 

meģaudzƉm vecumƃ no 0 lƛdz 20 gadiem, kas aizƨem 1 956  hektƃrus. Meģi vecumƃ no 21 lƛdz 40 

gadiem sastƃda 11 % no izpƉtes teritorijas, savukƃrt 8 % aizƨem meģi vecumƃ no 41 lƛdz 60 gadiem. 

Lielu daƦu teritorijas jeb 21 % aizƨem meģi vecumƃ no 61 lƛdz 80 gadiem ar kopƉjo platƛbu 1 356 

hektƃri. Meģi vecumƃ no 81 lƛdz 100 gadiem veido 19 % jeb 1 190  hektƃrus. Visbeidzot, vecƃkie 

meģi, kas ir vecƃki par 100 gadiem, aizƨem 10 % teritorijas, kas atbilst 669 hektƃriem. Kopumƃ 

izteikti vairƃk teritorijƃ ir izplatƛti jauni meģi un pieaugoġi veci meģi (skat. 2. 3. attƉlu).  

 

Piesƃrƨotƃs un potenciƃli piesƃrƨotƃs vietas, paaugstinƃtas bƛstamƛbas objekti 

Saskaƨƃ ar Piesƃrƨoto un potenciƃli piesƃrƨoto vietu reƓistra informƃciju23, ParedzƉtƃ VES parka 

izpƉtes teritorijƃ un tƃs tieġƃ tuvumƃ neatrodas piesƃrƨotas vai potenciƃli piesƃrƨotas vietas (PPPV). 

Tuvƃkƃ piesƃrƨotƃ vieta ï bijusƛ Baldones sadzƛves atkritumu izgƃztuve (reƓ. nr. 2876), atrodas 1,7 

km uz Z no VES 10, savukƃrt tuvƃkƃ potenciƃli piesƃrƨotƃ vieta reƓistrƉta degvielas uzpildes stacija 

ñPiebalgasò (reƓ. nr. 1231), 1,7 km uz DR no VES 9 (skat. 2.4. attƉlu).  

VƉsturiski ParedzƉtƃs darbƛbas teritorijƃ nav bijuġi rƸpnieciskƃs raģoġanas vai citi saimnieciskƃs 

darbƛbas objekti, kas potenciƃli varƉtu radƛt grunts un gruntsƸdens piesƃrƨojuma draudus. 

Saskaƨƃ ar MK 21.01.2021. not. Nr. 46 ñPaaugstinƃtas bƛstamƛbas objektu sarakstsò, izpƉtes 

teritorijƃ un tƃs tieġƃ tuvumƃ neatrodas paaugstinƃtas bƛstamƛbas objekti. Tuvƃkais ġƃda veida 

objekts izvietots ap 5 km uz ZR no izpƉtes teritorijas robeģas (skat. 2.4. attƉlu) -  radioaktƛvo 

atkritumu glabƃtava (RAG) "Radons", Baldones pagastƃ, Ƣekavas novadƃ. RAG ñRadonsò ir Latvijƃ 

vienƛgƃ specializƉtƃ radioaktƛvo atkritumu glabƃtava, kur radioaktƛvie atkritumi tiek ilgstoġi uzglabƃti 

un apglabƃti. To apsaimnieko VSIA ñLatvijas Vides, ƓeoloƓijas un meteoroloƓijas centrsò (turpmƃk 

tekstƃ ï LVƒMC).  

RAG ñRadonsò savu darbƛbu uzsƃka 1962. gada oktobrƛ. Teritorijƃ ir izveidotas septiƨas radioaktƛvo 

atkritumu tvertnes, dezaktivƃcijas un kontroles Ɖka. Kontroles zonƃ izvietotƃs radioaktƛvo atkritumu 

tvertnes ir bƸvƉtas laika posmƃ no 1962. lƛdz 1995. gadam. TvertnƉs glabƃjas daģƃdi radioaktƛvie 

atkritumi 24. Paġlaik norisinƃs projektƉġana jaunas radioaktƛvo atkritumu glabƃġanas noliktavas telpu 

bƸvniecƛbai, kurƃs tiks glabƃti radioaktƛvie atkritumi no Salaspils kodolreaktora, kuru plƃnots likvidƉt 

un demontƉt lƛdz 2027. gadam25. Ƨemot vƉrƃ RAG ñRadonsò attƃlumu no ParedzƉtƃs darbƛbas izpƉtes 

teritorijas robeģƃm (t.i. ap 5 km), kƃ arƛ objektam noteikto aizsargjoslu (skat. 2.4. attƉlu), nav 

saskatƃmi riski, kas varƉtu ietekmƉt tƃ darbƛbu vƉja parka bƸvniecƛbas un ekspluatƃcijas periodƃ, kƃ 

arƛ nav saskatƃms apdraudƉjums vai avƃriju risks ParedzƉtƃs darbƛbas realizƃcijai no RAG ñRadonsò 

darbƛbas.  

 

 
23  https://pvps.vvd.gov.lv/#/territory/map  (skatƛts 09.05.2024.) 

24  Radioaktƛvo atkritumu glabƃtuves ñRadonsò ilgtermiƨa droġƛbas novƉrtƉjuma ziƨojums. 
SIA  ñGeo Consultantsò, 2016. 

25  Valsts vides dienesta Radiƃcijas droġƛbas centra BƸvatƦauja Nr. BIS-BV-4.1 -2022 -253 . 

https://pvps.vvd.gov.lv/#/territory/map
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2. 3. attƉls. Meģaudģu vecumstruktƸra vƉja parka izpƉtes teritorijƃ 
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2. 4. attƉls. IzpƉtes teritorijas tuvumƃ esoġƃs piesƃrƨotƃs un potenciƃli piesƃrƨotƃs vietas un 

paaugstinƃtas bƛstamƛbas objekti 

 

Saimnieciskƃs darbƛbas raksturojums 

IzpƉtes teritorijas dienvidaustrumu daƦƃ -  valsts meģu 210. kv. atrodas aktƛvi izmantota derƛgo 
izrakteƨu ieguves vieta ï Gediƨu karjers26 . Karjerƃ tiek iegƸti smilts resursi.  

JƃatzƛmƉ, ka izpƉtes teritorijas tuvumƃ nav nozƛmƛgi rƸpnieciskƃs raģoġanas uzƨƉmumi un 

rƸpnieciskƃs teritorijas. Saskaƨƃ ar Valsts vides dienesta informƃcijas sistƉmu par operatoriem 

 
26  Zemes dzƛƦu informƃcijas sistƉma: https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/zemes -dzilu -
informacijas -sistema   

https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/zemes-dzilu-informacijas-sistema
https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/zemes-dzilu-informacijas-sistema
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izsniegtajƃm atƦaujƃm27  piesƃrƨojoġas darbƛbas veikġanai, ParedzƉtƃs darbƛbas izpƉtes teritorijas 

tuvumƃ atrodas daģas B un C kategorijas piesƃrƨojoġƃs darbƛbas uzƨƉmumi -  notekƸdeƨu attƛrƛġanas 

iekƃrtas (Piebalgas ciemƃ), kokzƃƓƉtava (SIA ĂPiebalgasñ), auto remonta darbnƛcas (SIA ĂNƉringsñ 

un S IA  ĂNorsa Gñ)  un cƸku ferma (ƛpaġumƃ ĂSalmiƨiò, Baldones pagastƃ, Ƣekavas novadƃ).  

Plƃnotƃ Rail Baltic  dzelzceƦa lƛnijas trase izvietojas ap 3, 6 km uz rietumiem, ziemeƦrietumiem no 

izpƉtes teritorijas.  

ParedzƉtƃs darbƛbas pieguƦoġajƃs teritorijƃs plƃnota arƛ citu vƉja parku attƛstƛba ï virzienƃ uz 

austrumiem un dienvidaus trumiem (skat. 2. 5. attƉlu). Virzienƃ uz dienvidiem, apm. 3 km attƃlumƃ 

no vƉja parka Bauska-Ƣekava-Ogre tiek plƃnots vƉja parks ñVecumniekiò; virzienƃ uz 

dienvid austrumiem, apm. 4 km attƃlumƃ tiek plƃnots vƉja parks ñBirzgaleò un tajƃ paġƃ virzienƃ, 

apm. 10  km attƃlumƃ ï vƉja parks ñStelpe 1ò, savukƃrt virzienƃ uz dienvidiem, apm. 17  km attƃlumƃ 

vƉja parks ñStelpe 2ò. Cits LVP plƃnots vƉja parks ï ñOgre-Bauska -Aizkraukleò tiek plƃnots virzienƃ 

uz austrumiem, apm. 14  km attƃlumƃ no vƉja parka Bauska-Ƣekava-Ogre.  

Saskaƨƃ ar informƃciju, kas pieejama Pƃrtikas un veterinƃrƃ dienesta reƓistrƃ par kontroles 

institƸcijƃs reƓistrƉtajiem bioloƓiskƃs lauksaimniecƛbas uzƨƉmumiem28, plƃnotƃ vƉja parka izpƉtes 

teritorijƃ neatrodas bioloƓiskƃs lauksaimniecƛbas uzƨƉmumi.  

 

2. 5. attƉls. ParedzƉtƃs darbƛbas tuvumƃ citu vƉja parku attƛstƛbas projekti 

(saskaƨƃ ar Vides pƃrraudzƛbas valsts biroja mƃjas lapƃ pieejamo informƃciju uz 02 .12 .2024.)  

 
27  https://registri.vvd.gov.lv/piesarnojoso -darbibu -vietu -karte/  (skatƛts 06.12.2024.) 

28  PVD ï Kontroles institƸcijƃs reƓistrƉtie bioloƓiskƃs lauksaimniecƛbas uzƨƉmumi (saraksts 
aktualizƉts 21.10.2024.) 

https://registri.vvd.gov.lv/piesarnojoso-darbibu-vietu-karte/
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2.2.  ParedzƉtƃs darbƛbas atbilstƛba teritorijas plƃnojumie m  un nekustamo 

ƛpaġumu apgrƸtinƃjumi 

VƉja parka Bauska-Ƣekava-Ogre izpƉtes teritorija administratƛvi aptver Ƣekavas un Bauskas novada 

teritorijas, kƃ arƛ teritori jas austrumu daƦƃ nelielƃ joslƃ robeģojas ar Ogres novadu (skat. 1.1. attƉlu). 

Turpinƃjumƃ tiks sniegta ParedzƉtƃs darbƛbas izpƉtes teritorijas atbilstƛba Ƣekavas un Bauskas 

novadu teritorijas plƃnojumiem. 

Ƣekavas novads 

VƉja parka daƦa, kas tagad atrodas  Ƣekavas novadƃ, pirms administratƛvi teritoriƃlƃs reformas Latvijƃ 

2021. gadƃ ietilpa Baldones novadƃ. MinƉtƃs reformas ietvaros Baldones novads tika pievienots 

Ƣekavas novadam. Ƨemot vƉrƃ to, ka ġobrƛd tiek izstrƃdƃts jauns Ƣekavas novada teritoriƃlais 

plƃnojums, ParedzƉtƃs darbƛbas atbilstƛba teritorijas plƃnojumam tiek sniegta saskaƨƃ ar spƉkƃ esoġo 

ï Baldones novada teritorijas plƃnojumu.  

Saskaƨƃ ar Baldones novada teritorijas plƃnojuma 2013. ï 2024.  gadam Teritorijas izmantoġanas un 

apbƸves noteikumiem (TIAN) un Baldones novada teritorijas funkcionƃlƃ zonƉjuma un aizsargjoslƃm 

(turpmƃk tekstƃ ï Baldones novada teritorijas plƃnojums), izpƉtes teritorija kopumƃ ietilpst zemes 

vienƛbƃs, kuru atƦautais izmantoġanas veids ir (skat. arƛ 2. 6. attƉlu):  

Á lauku  zemes (L ) , 

Á meģu teritorijas (M ) , 

Á Ƹdeƨu teritorija (Ʒ). 

 

Visas plƃnotƃs VES ir paredzƉts izbƸvƉt teritorijƃs, kurƃs atƦautais zemes izmantoġanas veids ir meģu 

teritorijas ( M). Saskaƨƃ ar Baldones novada teritorijas plƃnojumu, vƉja elektrostaciju bƸvniecƛba 

meģu teritorijƃs nav atƦauta. 

Konsultƃcijƃs ar Ƣekavas novada paġvaldƛbu (Ƣekavas novada paġvaldƛbas vƉstule Nr. 1-7.1/24/304 

no 01.02.2024., skat. Ziƨojuma Elektroniskos pielikumus ) , norƃdƛts, ka spƉkƃ esoġajƃ Baldones 

novada teritorijas plƃnojumƃ neviena funkcionƃlƃ zona neparedz vƉja elektrostaciju bƸvniecƛbu. 

Atbilstoġi MK 30.04.2013. not. Nr.  240 ñVispƃrƛgie teritorijas plƃnoġanas, izmantoġanas un apbƸves 

noteikumiò, vƉja elektrostaciju izbƸve bƸtu iespƉjama atbilstoġƃ funkcionƃlajƃ zonƃ, kur 

izmantoġanas veids ir -  Energoapgƃdes uzƨƉmumu apbƸve. 

Saskaƨƃ ar Baldones novada teritorijas plƃnojumƃ ietverto grafisko karti (Baldones novada teritorijas 

funkcionƃlais zonƉjums un aizsargjoslas), plƃnoto VES lokƃcijas nevienƃ no gadƛjumiem nav 

apgrƸtinƃtas ar apgrƸtinƃjumiem vai darbƛbu ierobeģojoġƃm aizsargjoslƃm. 

Savukƃrt, saskaƨƃ ar Ƣekavas novada ilgtspƉjƛgas attƛstƛbas stratƉƓiju lƛdz 2030. gadam (2021. gada 
aktualizƃcija)29, 3.daƦas TELPISKƂS ATTƚSTƚBAS PERSPEKTƚVAS 3.3. apakġnodaƦƃ GALVENIE 
TRANSPORTA KORIDORI, INĢENIERTƚKLU INFRASTRUKTƷRA, ATTƚSTƚBAS VADLƚNIJAS teikts, ka 
visƃ Ƣekavas novada teritorijƃ viens no bƸtiskƃkajiem aspektiem novada kvalitatƛvai dzƛves vides un 
uzƨƉmƉjdarbƛbas attƛstƛbai ir panƃkt kvalitatƛvu, mƸsdienu prasƛbƃm atbilstoġu mobilitƃtes, 
transporta un inģeniertƛklu infrastruktƸras pƃrklƃjumu, kƃ arƛ cita starpƃ visƃ novada teritorijƃ veidot 

videi draudzƛgas enerƓijas apgƃdes/patƉriƨa infrastruktƸru un veicinƃt efektƛvas, ilgtspƉjƛgas 
energoapgƃdes radƛġanu. Jƃparedz alternatƛvo enerƓijas avotu ï vƉja, Ƹdens, saules enerƓijas, 
vietƉjo atjaunojamo energoresursu ï zemes siltuma, biomasas, biogƃzes u.c. izmantoġanu (skat. arƛ 
Ƣekavas novada paġvaldƛbas vƉstuli Nr. 1-7.1/23/2838, laika zƛmogs 05.10.2023., pievienota 
Ziƨojuma Elektroniskajos pielikumos ) . 

 

 
29  Apstiprinƃta ar Ƣekavas novada domes 2022. gada 12.oktobra lƉmumu N. 36. (protokola Nr.33) 

un pieejama interneta vietnƉ: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25494  

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25494
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Bauskas novads  

VƉja parka izpƉtes daƦa, kas ġobrƛd ietilpst Bauskas novadƃ, pirms 2021. gadƃ Latvijƃ veiktƃs 

administratƛvi teritoriƃlƃs reformas ietilpa Vecumnieku novadƃ. MinƉtƃs reformas ietvaros 

Vecumnieku novads tika pievienots Bauskas novadam. Ƨemot vƉrƃ to, ka ġobrƛd tiek izstrƃdƃts jauns 

Bauskas novada teritoriƃlais plƃnojums, ParedzƉtƃs darbƛbas atbilstƛba teritorijas plƃnojumam tiek 

sniegta saskaƨƃ ar spƉkƃ esoġo ï Vecumnieku novada teritorijas plƃnojumu. 

Atbilstoġi Vecumnieku novada saistoġajiem noteikumiem Nr. 4 ñPar Vecumnieku novada teritorijas 

plƃnojuma grafiskƃs daƦas, teritorijas izmantoġanas un apbƸves noteikumu apstiprinƃġanuò 

(apstiprinƃti 29.05.2013., protokols Nr. 7; 2.Ä), izpƉtes teritorijƃ iekƦauto nekustamo ƛpaġumu zemes 

vienƛbu Bauskas novada Vecumnieku pagastƃ plƃnotƃ atƦautƃ teritorijas izmantoġana ir Meģu 

teritorijas (M). Saskaƨƃ ar Vecumnieku novada Teritorijas plƃnojuma 2014.-2026.  gadam ñTeritorijas 

izmantoġanas un apbƸves noteikumiemò 105. punktu -  Meģu teritorijƃs (M) atƦauts izvietot vƉja 

elektrostacijas. Tiek norƃdƛts, ka vƉja elektrostaciju bƸvniecƛbai, kuru augstums pƃrsniedz 20 m un 

kuru jauda pƃrsniedz 20 kW, noteiktas sekojoġas prasƛbas:  

Á minimƃlais attƃlums no vƉja elektrostacijas droġƛbas aizsargjoslas ƃrƉjƃs robeģas lƛdz 

dzƛvojamai ir 300 m (TIAN 106.1.  p.) . 

SpƉkƃ esoġajƃ Vecumnieku novada TIAN iekƦautie nosacƛjumi vƉja parku plƃnoġanai un 

bƸvniecƛbai lielƃ mƉrƃ izriet no augstƃk stƃvoġiem normatƛvajiem aktiem, proti, MK 2013. 

gada 30. aprƛƦa not. Nr. 240 ñVispƃrƛgie teritorijas plƃnoġanas, izmantoġanas un apbƸves 

noteikumiò.  

Kopġ teritorijas plƃnojuma spƉkƃ stƃġanƃs brƛģa ir grozƛti gan Ministru kabineta 2013. gada 

30. aprƛƦa noteikumi Nr.  240 , bƸtiski mainot  prasƛbas vƉja elektrostaciju novietojuma 

plƃnoġanai (ġobrƛd spƉkƃ esoġajƃ redakcijƃ minimƃlais attƃlums no vƉja elektrostacijas 

droġƛbas aizsargjoslas ƃrƉjƃs robeģas lƛdz dzƛvojamai ir 800 m). 

Á vƉja elektrostacijas droġƛbas aizsargjosla neiesniedzas ƛpaġi aizsargƃjamƃ dabas teritorijƃ un, 

izvƉrtƉjot atbilstoġi likuma ñPar ietekmes uz vidi novƉrtƉjumuò un saistƛbƃ ar to izdoto 

normatƛvo aktu prasƛbƃm, nerada nelabvƉlƛgu ietekmi uz ƛpaġi aizsargƃjamo dabas teritoriju  

(TIAN 106.2.  p.) .  

Á ir ievƉrotas Aizsargjoslu likuma, likuma ñPar ietekmes uz vidi novƉrtƉjumuò un citu normatƛvo 

aktu prasƛbas attiecƛbƃ uz vƉja elektrostaciju izvietojumu (TIAN 106.3.  p.) . 

Á vƉja elektrostacijas jƃizvieto tƃ, lai netiktu pƃrsniegti vides trokġƨa robeģlielumi apbƸves 

teritorijƃs, atbilstoġi MK 07. 01.20 04.  not.  Nr.  597  ñTrokġƨa novƉrtƉġanas un pƃrvaldƛbas 

kƃrtƛbaò*  prasƛbƃm (TIAN 107.  p.) . 

*2014.g. 7. janvƃrƛ MK ir pieƨƉmis jaunus noteikumus ï Nr.  16 ñTrokġƨa novƉrtƉġanas un 

pƃrvaldƛbas kƃrtƛbaò 

 

Saskaƨƃ ar Vecumnieku novada teritorijas plƃnojumƃ ietverto grafisko karti (Vecumnieku  novada 

teritorijas funkcionƃlais zonƉjums un aizsargjoslas), plƃnotƃs VES nevienƃ no gadƛjumiem nav 

apgrƸtinƃtas ar apgrƸtinƃjumiem vai darbƛbu ierobeģojoġƃm aizsargjoslƃm. Gadƛjumƃ, ja IVN 

sagatavoġanas laikƃ vai pƉc tƃ apstiprinƃġanas bƸs stƃjies spƉkƃ Bauskas novada teritorijas 

plƃnojums, nepiecieġamas precizƉt ParedzƉtƃs darbƛbas atbilstƛbu spƉkƃ esoġajam teritorijas 

plƃnojumam.  

Konsultƃcijƃs ar Bauskas novada paġvaldƛbu (Bauskas novada paġvaldƛbas vƉstule Nr. 

BNP/2024/4.7/124/N no 22.01.2024., skat. Ziƨojuma Elektroniskos pielikumus ), norƃdƛts, ka izpƉtes 

teritorijƃ iekƦautƃs nekustamo ƛpaġumu zemes vienƛbu atƦautƃ teritorijas izmantoġana atbilstoġi 

Vecumnieku novada saistoġajiem noteikumiem Nr. 4 ñPar Vecumnieku novada teritorijas plƃnojuma 

grafiskƃs daƦas, teritorijas izmantoġanas un apbƸves noteikumu apstiprinƃġanuò (apstiprinƃti 

29.05.2013., protokols Nr.  7; 2.Ä), ir meģu teritorija (M), un, saskaƨƃ ar Vecumnieku novada 

Teritorijas plƃnojuma 2014.-2026.  gadam 2.  daƦas ñTeritorijas izmantoġanas un apbƸves 

noteikumiemò 105. punktu -  Meģu teritorijƃs (M) atƦauts izvietot vƉja elektrostacijas.  



VƉja elektrostaciju parka ñBauska ï Ƣekava -  Ogreò un tƃ saistƛtƃs infrastruktƸras projekta 

ƛstenoġana Ƣekavas novada Baldones pagastƃ un Bauskas novada Vecumnieku pagastƃ 

 

   58  / 245  

 

 

2. 6. attƉls. VES izvietojums saskaƨƃ ar spƉkƃ esoġajiem teritorijas plƃnojumiem 
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Saskaƨƃ ar Bauskas novada ilgtspƉjƛgas attƛstƛbas stratƉƓiju lƛdz 2035. gadam30, bƸtiski ir turpinƃt 

enerƓƉtikas infrastruktƸras attƛstƛbu atbilstoġi pieprasƛjumam un attƛstƛbas iespƉjƃm. Savukƃrt, 

saskaƨƃ ar Bauskas novadam izstrƃdƃto enerƓƉtikas rƛcƛbas plƃnu 2018.ï2025. gadam un 

paġvaldƛbas plƃnotajƃm rƛcƛbƃm enerƓƉtikas jomƃ ï energoefektivitƃtes pasƃkumiem paġvaldƛbu Ɖkƃs 

un ielu apgaismojumam, ir jƃveicina alternatƛvo un atjaunojamo energoresursu raģoġana un 

pielietoġana, un siltumnƛcefektu izraisoġo gƃzu emisiju samazinƃġana. 

Saskaƨƃ ar grozƛjumiem MK 30.04.2013. not. Nr.  240 ñVispƃrƛgie teritorijas plƃnoġanas, 

izmantoġanas un apbƸves noteikumiò, kuri veikti 2024. gada 12. novembrƛ, 161.p. nosaka -  VƉja 

elektrostacijas, kuru jauda ir lielƃka par 20 kW, atƦauts izvietot rƸpnieciskƃs apbƸves teritorijƃ (R), 

tehniskƃs apbƸves teritorijƃ (TA), lauksaimniecƛbas teritorijƃ (L) un meģu teritorijƃ (M) atbilstoġi 

ietekmes uz vidi novƉrtƉjuma nosacƛjumiem. Lƛdz ar ġiem grozƛjumiem, meģu teritorijƃs vairs nav 

nepiecieġams teritorijas plƃnojumƃ noteikt ƛpaġu indeksƉtu teritoriju vƉja parku attƛstƛbai un grozƛt 

teritorijas plƃnojumus, izstrƃdƃjot Lokƃlplƃnojumu.  

Saskaƨƃ ar spƉkƃ esoġajiem Vecumnieku un Baldones novadu teritorijas plƃnojumiem, kƃ 

arƛ atbilstoġi topoġajiem Ƣekavas un Bauskas novadu teritorijas plƃnojumiem, visa 

ParedzƉtƃs darbƛbas teritorija ir definƉta kƃ meģu teritorija (M). Ƨemot vƉrƃ 12.11.2024. 

grozƛjumus MK not. Nr.  240 ñVispƃrƛgie teritorijas plƃnoġanas, izmantoġanas un apbƸves 

noteikumiò, ġajƃs teritorijƃs ir atƦauta vƉja parku bƸvniecƛba, neveicot teritorijas 

plƃnojuma izmaiƨas.  

 

Nekustamo ƛpaġumu apgrƸtinƃjumi 

IzpƉtes teritorija ir apgrƸtinƃta ar sekojoġƃm aizsargjoslƃm: 

Á virszemes Ƹdensobjektu aizsargjoslas 

Atbilstoġi Aizsargjoslu likumam (1997.), minimƃlie virszemes Ƹdensobjektu aizsargjoslu 
platumi ƃrpus apdzƛvotƃm vietƃm tiek noteikti ne mazƃk kƃ 100 m platƃ joslƃ katrƃ krastƃ, 
ja upes garums ir 25 -100 km, ne mazƃk kƃ 50 m platƃ joslƃ katrƃ krastƃ, ja upes garums ir 

10 -25 km un ne mazƃk kƃ 10 m platƃ joslƃ katrƃ krastƃ, ja upes (Ƹdensteces)  garums ir 
<10 km. Aizsargjoslas platumu nosaka, ƨemot vƉrƃ gada vidƉjo Ƹdens lƛmeni, bet, ja ir 

skaidri izteikts stƃvs pamatkrasts, -  no tƃ augġƉjƃs krants. 

Saskaƨƃ ar 2.1. tabulƃ sniegto informƃciju, aplƸkojamo izpƉtes teritoriju ġƣƉrso upes ar 
garumu lƛdz 10 km (Mellais strauts, RƸsiƨupƛte, BƉļupƛte, Vilpƛte, Aklais strauts un Apiƨupƛte) 
ï un ġo upju aizsargjosla ir ne mazƃk kƃ 10 m platƃ joslƃ katrƃ krastƃ, un upes, kuru garums 
ir intervƃlƃ no 10 -25 km ï Milupƛte, Ƣekava un Kausupe , kuru aizsargjoslas platums ir ne 
mazƃk kƃ 50 m platƃ joslƃ katrƃ krastƃ (virszemes Ƹdensobjektu aizsargjoslas 

kartogrƃfiskajƃ materiƃlƃ netiek attƉlotas to maz o izmƉru dƉƦ).  

ƷdenstilpƉm, kuru platƛba ir no 10-25 ha, aizsargjoslu nosaka ne mazƃk kƃ 50 m platumƃ un 
ƸdenstilpƉm, kuru platƛba ir lƛdz 10 ha ï ne mazƃk kƃ 10 m platumƃ. Ʒdenstilpei vai 
Ƹdenstecei ar applƸstoġo teritoriju ï ne mazƃk kƃ visas applƸstoġƃs teritorijas platumƃ lƛdz 
Ƹdens lƛmenim. 

IzpƉtes teritorijas robeģƃs ir tikai viena Ƹdenstilpe ï Aklais ezers, kura platƛba ir 0,03 km2, 
lƛdz ar to ezera aizsargjoslas platums ir 10 m.  

 
30  Bauskas novada ilgtspƉjƛgas attƛstƛbas stratƉƓija lƛdz 2035. gadam, gala redakcija. Bauskas 
novada domes 2022.gada 28.aprƛlƛ pieƨemtais lƉmums Nr.247 (protokols Nr.8, 19. p.): Par 
Bauskas novada ilgtspƉjƛgas attƛstƛbas stratƉƓijas lƛdz 2035 .gadam, Bauskas novada attƛstƛbas 
programmas no 2022. -  2028. gadam un Vides pƃrskata apstiprinƃġanu (pieejams internet a vietnƉ: 
https://www.bauskasnovads.lv/lv/media/2731/download?attachment  

https://www.bauskasnovads.lv/lv/media/2731/download?attachment
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ParedzƉtƃs darbƛbas teritorijƃ nav nacionƃlas nozƛmes plƸdu riska teritoriju, tuvƃkƃ ġƃda 
teritorija atrodas Daugavas krastos pie Rƛgas HES aizsprosta. Saskaƨƃ ar PlƸdu riska 
pƃrvaldƛbas plƃniem Lielupes un Daugavas UBA 2022.-2027. gadiem, teritorijƃ vispƃr nav 
applƸġanas riska zonu. 

Par epizodiski applƸstoġƃm teritorijƃm var uzskatƛt teritorijƃ vai teritorijas tuvumƃ esoġo 
lielƃko upju palienes. Tas attiecinƃms uz RƸsiƨupƛti visƃ garumƃ teritorijas robeģƃs, Zvirgzdi, 

Misu. Jƃpiebilst, ka neviena no minƉto upju plƸdiem pakƦautƃ teritorija nepƃrklƃjas ar 
paredzƉto VES turbƛnu vietƃm (tuvƃkƃs -  VES-3 novietojums paredzƉts aptuveni 460  m 
attƃlumƃ no Zvirgzdes A scenƃrija gadƛjumƃ, savukƃrt B scenƃrijƃ attƃlinƃts lƛdz 730 m). 
Ƨemot vƉrƃ reljefa paaugstinƃjumu VES-3 paredzƉtajƃ vietƃ, applƸġanas risks ir vƉrtƉjams 
kƃ mazvarbƸtƛgs. 

Á ekspluatƃcijas aizsargjoslas ap meliorƃcijas bƸvƉm 

IzpƉtes teritorijas reljefa pazeminƃjuma vietƃs ir ierƛkotas Ʀoti vƉrienƛgas meliorƃcijas 
sistƉmas ï koplietoġanas Ƹdensnotekas un susinƃġanas novadgrƃvji. Atbilstoġi MK 

02.05.2012. not. Nr. 306 ñNoteikumi par ekspluatƃcijas aizsargjoslas ap meliorƃcijas bƸvƉm 
un ierƛcƉm noteikġanas metodiku lauksaimniecƛbƃ izmantojamƃs zemƉs un meģa zemƉsò, 
Ʒdensnotekƃm (Ƹdensteļu regulƉtajiem posmiem un speciƃli raktƃm gultnƉm), kƃ arƛ 
hidrotehniskƃm bƸvƉm un ierƛcƉm uz tƃm aizsargjoslas robeģu nosaka (3.2. p.)  meģa zemƉs 
ï atbƉrtnes pusƉ (atkarƛbƃ no atbƉrtnes platuma) 8 lƛdz 10 metru attƃlumƃ no Ƹdensnotekas 

krotes  (aizsargjoslas ap meliorƃcijas bƸvƉm kartogrƃfiskajƃ materiƃlƃ netiek attƉlotas to 
mazo izmƉru dƉƦ). 

Á aizsargjosl as gar autoceƦiem 

Atbilstoġi Aizsargjoslu likumam (1997.), lauku apvidos aizsargjoslu platums gar autoceƦiem 
no ceƦa ass uz katru pusi ir -  valsts reƓionƃlajiem autoceƦiem ð 60 metru,  valsts vietƉjiem 
un paġvaldƛbu autoceƦiem ð 30 metru.  Saskaƨƃ ar 1.1. nodaƦƃ sniegto informƃciju, 
dienvidrietumos izpƉtes teritoriju norobeģo valsts reƓionƃlais autoceƦġ P89 (Ƣekava -  

Skaistkalne), ziemeƦrietumu daƦƃ -  valsts vietƉjais autoceƦġ V9 (Iecava ï Baldone -  
Daugmale), savukƃrt ziemeƦu daƦƃ -  V4 (Baldone -  Tome). IzpƉtes teritorijas tieġƃ tuvumƃ 
atrodas vairƃki paġvaldƛbas autoceƦi.  

CeƦu aizsargjoslu teritorijƃs VES izvietoġana netiek plƃnota, kƃ arƛ projekta gaitƃ tiks ƨemti 
vƉrƃ nosacƛjumi, ko izvirzƛs LVC attiecƛbƃ uz potenciƃli iespƉjamiem pieslƉgumiem un ar vƉja 
parku saistƛtƃs infrastruktƸras izvietoġanu (deta lizƉtƃka informƃcija sniegta 1.4.3. nodaƦƃ ï 

PievedceƦu izbƸve).  

Á kultƸrvƉsturisko pieminekƦu aizsargjoslas 

IzpƉtes teritoriju skar divu kultƸrvƉsturisko pieminekƦu aizsargjoslas (Nr. 2087 ï Urlu senkapi  
un Nr. 8985  -  Priednieku viduslaiku kapsƉta). Nevienƃ no gadƛjumiem ParedzƉtƃ darbƛba 
neskar ne kultƸrvƉsturisko pieminekli, ne tƃ aizsargjoslu, t.i. attƃlums lƛdz tuvƃkai VES, kas 
ġajƃ gadƛjumƃ ir VES-6, ir apt. 4,1 ï 4,2 km  uz DA  (abos kultƸrvƉsturisko pieminekƦu 
gadƛjumos). KultƸrvƉsturiski nozƛmƛgie objekti un to aizsargjoslas ParedzƉtƃs darbƛbas 

apkƃrtnƉ attƉlotas 2. 26. attƉlƃ.  

Á aizsa rgjoslas gar elektriskajiem  tƛkliem 

IzpƉtes teritorija ir apgrƸtinƃta ar sekojoġƃm aizsargjoslƃm gar elektriskajiem tƛkliem 
(saskaƨƃ ar Aizsargjoslu likumƃ (1997.) noteikto) : teritorijas Z daƦƃ esoġo aizsargjoslu gar 

110  kV elektrolƛniju -  gar elektrisko tƛklu gaisvadu lƛnijƃm, ja tƃs ġƣƉrso meģa teritoriju, ar 
nominƃlo spriegumu 110 kilovoltu ð 35 metru attƃlumƃ no lƛnijas ass, kurƃ elektrolƛniju trasi 
veido 13 metru platumƃ no lƛnijas ass uz katru pusi (skat. arƛ 1.20. attƉlu), kƃ arƛ izpƉtes 

teritoriju  ġƣƉrso elektrisko tƛklu kabeƦu lƛnija, kas nodroġina elektroenerƓijas piegƃdi BƉļu 
dzƛvojamai mƃjai un saimniecƛbai (aizsargjoslas platums -  zemes gabals un gaisa telpa, ko 
norobeģo nosacƛtas vertikƃlas virsmas kabeƦu lƛnijas katrƃ pusƉ ja kabeƦu lƛnija ġƣƉrso meģa 
teritoriju ð 1,5 metru attƃlumƃ no kabeƦu lƛnijas ass katrƃ pusƉ), savukƃrt Jaun gediƨu 
dzƛvojamai mƃjai un saimniecƛbai elektroenerƓija tiek padota no 0,4  kV elektrolƛnijas (gar 
elektrisko tƛklu gaisvadu lƛnijƃm, ja tƃs ġƣƉrso meģa teritoriju -  ar nominƃlo spriegumu lƛdz 

1 kV ð 6,5  metru attƃlumƃ no lƛnijas ass, kurƃ elektrolƛniju trasi veido 2,5 metru platumƃ no 
lƛnijas ass uz katru pusi). 
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IzpƉtes teritorija tƃs ziemeƦos aptver , bet neskar  SpaƦenieku skrajciemu, kurƃ atrodas Otrƃ pasaules 
kara BrƃƦu kapi -  SpaƦenieku BrƃƦu kapi. Saskaƨƃ ar MK 29.12.1998. not. Nr. 502 ñAizsargjoslu ap 
kapsƉtƃm noteikġanas metodikaò 5.p., ñKapsƉtƃm, kurƃs apbedƛġana ir pƃrtraukta vismaz 25 gadus, 
aizsargjosla nav nepiecieġama, izƨemot kapsƉtas, kurƃs apbedƛti mƉra upuri, un kapsƉtas vai 
apbedƛjuma vietas, kuras ir kultƸras pieminekƦiò. MinƉtƃ kapsƉta ir neaktƛva un nav iekƦauta valsts 
KultƸrvƉstures mantojuma objektu sarakstƃ.  

Esoġajƃs aizsargjoslƃs netiek plƃnota ar VES parku saistƛto objektu un infrastruktƸras 
izvietoġana.  

2.3.  Teritorijas meteoroloƓisko un klimatisko apstƃkƦu raksturojums 

ParedzƉtƃs darbƛbas vietƃ klimata veidoġanƃ svarƛga nozƛme ir Atlantijas okeƃna mƉreno platuma 

grƃdu gaisa masƃm, kas saistƛtas ar aktƛvu ciklonisko darbƛbu, tƃdƉƦ bieģi ir nokriġƨi un apmƃcies 

laiks. Vasaras ir relatƛvi vƉsas. Aptuveni 220 dienas gadƃ novadƃ valda jƸras gaisa masas. Aukstajƃ 

gadalaikƃ (oktobris ï marts) valdoġie ir dienvidu vƉji, bet no maija lƛdz augustam ï dienvidrietumu , 

rietumu, ziemeƦrietumu un pat ziemeƦu vƉji. Retƃk vƉrojami ziemeƦaustrumu un austrumu vƉji. Ziemƃ 

ar rietumu vƉjiem no Atlantijas okeƃna ieplƸst silts gaiss, bet vasarƃ vƉsƃks un mitrƃks nekƃ 

kontinentƃlajos rajonos. Vasarƃ siltƃki ir dienvidaustrumu vƉji, tiem lƛdzi ieplƸst sasiluġais gaiss no 

kontinentƃlajiem rajoniem. VislƉnƃkie ir ziemeƦaustrumu vƉji, bet stiprƃkie gan ziemƃ, gan vasarƃ 

un rudenƛ ir ziemeƦrietumu vƉji. Lielƃks vƉja ƃtrums ir aktƛvƃkas cikloniskƃs darbƛbas periodƃ rudenƛ 

un ziemƃ31 . 

Saskaƨƃ ar VSIA ñLatvijas Vides, ƓeoloƓijas un meteoroloƓijas centrsò tƛmekƦa vietnƉ apkopoto 

informƃciju32 , periodƃ no 1991.  gada lƛdz 2020. gadam vidƉjais vƉja ƃtrums ir 2,8 m/s. VƉjainƃkais 

mƉnesis ir janvƃris, ar galvenokƃrt dienvidrietumu vƉjiem. Normas periodƃ lƉnƃks vƉjġ ir augustƃ. 

VƉjainƃkais gadalaiks ir ziema. 

ParedzƉtƃs darbƛbas teritoriju ietekmƉjoġo meteoroloƓisko apstƃkƦu raksturojumam ir izmantoti Rƛgas 

novƉrojumu stacijas dati. Saskaƨƃ ar MK 17.09. 2019.  not. Nr.  432 ĂNoteikumi par Latvijas 

bƸvnormatƛvu LBN 003-19 "BƸvklimatoloƓija"ò meteoroloƓiskƃs stacijas ĂRƛgaò ilggadƛgajiem 

vidƉjiem datiem: 

Á vidƉjƃ gaisa temperatƸra janvƃrƛ ir -  2,2°C , 

Á visaukstƃko piecu dienu vidƉjƃ gaisa temperatƸra ir ï 20,0°C , 

Á vidƉjƃ temperatƸra jƸlijƃ ir + 18,9ÁC,  

Á gaisa temperatƸras absolƸtais maksimums ir + 34,5ÁC (novƉrots jƸlijƃ), 

Á gaisa temperatƸras absolƸtais minimums ir ï 34,9ÁC (novƉrots februƃrƛ). 

 

Saskaƨƃ ar normatƛvu, gada vidƉjƃ gaisa temperatƸra meteoroloƓiskajƃ stacijƃ ĂRƛgaò ir + 7,6ÁC. 

VidƉjƃ gaisa temperatƸra gada griezumƃ attƉlota 2. 7. attƉlƃ, savukƃrt 2. 8. attƉlƃ ir parƃdƛts gaisa 

temperatƸras absolƸtais minimums. 

 
31 Informƃcijas avots: Plƃnoġanas dokumenta Ƣekavas novada teritorijas plƃnojums StratƉƓiskƃ 
ietekmes uz vidi novƉrtƉjuma Vides pƃrskats. 

32 Informƃcijas avots: 
https://klimats.meteo.lv/klimats_latvija/pasvaldibu_apskati/novads/bauskas_novads/  
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2. 7. attƉls. VidƉjƃ gaisa temperatƸra 

(ilggadƛgie novƉrojumi, meteoroloƓiskƃ stacija ĂRƛgaò) 

 

 

2. 8. attƉls. Gaisa temperatƸras absolƸtais minimums 

(ilggadƛgie novƉrojumi, meteoroloƓiskƃ stacija ĂRƛgaò) 

 

Gada vidƉjais gaisa relatƛvais mitrums saskaƨƃ ar ilggadƛgajiem novƉrojumiem meteoroloƓiskajƃ 

stacijƃ  ĂRƛgaò ir 76 % -  tas variƉ no 65 % maijƃ lƛdz 86 % novembrƛ un decembrƛ.  

Gada vidƉjais nokriġƨu daudzums pƉc meteoroloƓiskƃs stacijas ĂRƛgaò datiem ir 671 mm. VidƉjais 

nokriġƨu daudzums ir parƃdƛts 2. 9. attƉlƃ. Saskaƨƃ ar ilggadƛgo novƉrojumu datiem viszemƃkais 

vidƉjais nokriġƨu daudzums, 33 mm, ir konstatƉts martƃ, savukƃrt jƸlijƃ un augustƃ vidƉjais nokriġƨu 

daudzums ir visaugstƃkais gada griezumƃ ï 81 mm.  
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2. 9. attƉls. VidƉjais nokriġƨu daudzums 

(ilggadƛgie novƉrojumi, meteoroloƓiskƃ stacija ĂRƛgaò) 
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2.4.  Teritorijas hidroloƓisko apstƃkƦu raksturojums 

IzpƉtes teritorijas hidroloƓisko apstƃkƦu raksturojums sagatavots, izmantojot vairƃkus literatƸras 

avotus un pieejamos interneta resursus 33 . ParedzƉtƃs darbƛbas teritorija atrodas Daugavas 

(lielbaseina kods 41) un Lielupes  upju  (lielbaseina kods  38) baseinu apgabalos (UBA). Daugavas un 

Lielupes baseinu apgabalu (un baseinu) Ƹdensġƣirtne izpƉtes teritoriju pƃrdala aptuveni vienƃdƃs 

daƦƃs (skatƛt 2.10. attƉlu). Teritorija pieder pie Baldones -Vecumnieku paugurlƛdzenuma un ir 

hipsometriski augstƃka par apkƃrtnƉ esoġo Ʀoti lƛdzeno un zemo teritoriju, tƃpƉc tajƃ atrodamas 

vairƃku upju augġteces, kuras gandrƛz radiƃli plƸst prom no teritorijas centrƃlƃs daƦas. Neskatoties 

uz relatƛvi blƛvo Ƹdensnoteku tƛklu, kopƉjie drenƃģas apstƃkƦi tomƉr ir uzskatƃmi par apgrƸtinƃtiem. 

Lai nodroġinƃtu sekmƛgƃku Ƹdens novadƛġanu, teritorijƃ ir ierƛkota sazarota un plaġa meliorƃcijas 

grƃvju sistƉma, kƃ arƛ veikta upju regulƉġana un mƃkslƛgoġana (darbi notikuġi ilgstoġi un vairƃkos 

posmos: 1936., 1960., 1963., 1964., 1970., 1971., 1978., 2003., 2012., 2020. gados).  Nozƛmƛgƃko 

teritorijas un hidroloƓiski saistƛto teritoriju Ƹdensnoteku hidrogrƃfiskais raksturojums sniegts 2. 1. 

tabulƃ. 

 
33  Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekoġanas plƃns un plƸdu 

riska pƃrvaldƛbas plƃns 2022. ï 2027. gadam, VSIA ñLatvijas Vides, 

ƓeoloƓijas un meteoroloƓijas centrsò, Rƛga, paplaġinƃta redakcija, 

2023.  

Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekoġanas plƃns un plƸdu 

riska pƃrvaldƛbas plƃns 2022. ï 2027. gadam, VSIA ñLatvijas Vides, 

ƓeoloƓijas un meteoroloƓijas centrsò, Rƛga, paplaġinƃta redakcija, 

2023.  

MK 03.07.2018. not. Nr. 397 ñNoteikumi par Ƹdens saimniecisko 

iecirkƨi klasifikatoruò ƷSIK ï Ʒdens saimniecisko iecirkƨu 

klasifikators  

Aizsargjoslu likums (1997.)  

Zƛverts A. (2004) HidroloƓija (Ievads un hidroloƓiskie aprƉƣini). 

Mƃcƛbu lƛdzeklis bƸvniecƛbas, meģsaimniecƛbas, vides un 

Ƹdenssaimniecƛbas specialitƃtes studentiem. LLU, Jelgava, 106 lpp. 

Sarma, B. (1960) Upju hidroloƓija. Noteces un hidrometrijas pamati. 

Rƛga, Latvijas Valsts izdevniecƛba. 

Latkovska, I. (2015) Latvijas upju hidroloƓiskƃↄ reģƛma ilgtermi n┌a un 

sezonƃlƃs izmai n┌as. Promocijas darbs. R iↄga, ƒeogrƃfijas un zemes 

zinƃtƨu fakult ƃte, Latvijas Universit ƃte.  

Prols, J. (2010) Sulfƛdus saturoġo pazemes Ƹdeƨu ƓenƉze. Promocijas 

darbs. R iↄga, G┌eograↄfijas un zemes zin aↄtn┌u fakult aↄte, Latvijas 

Universit aↄte.  

ZMNI meliorƃcijas kadastra dati. 

ZMNI Valsts nozƛmes Ƹdensnoteku datu kopsavilkums 2020. gadam 

Apsƛte, E., KƦaviƨġ, M. IekġƉjie virszemes Ƹdeƨi Latvijƃ. Nacionƃlƃ 
enciklopƉdija. Pieejams https://enciklopedija.lv/skirklis/26188-
iekġƉjie-virszemes -Ƹdeƨi-Latvijƃ 
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2. 10 . attƉls. IzpƉtes teritorijas hidrogrƃfiskƃ tƛkla karte 
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2. 1. tabula. Nozƛmƛgƃko teritorijas un hidroloƓiski saistƛto teritoriju Ƹdensnoteku hidrogrƃfiskais raksturojums 

Nosaukums  ƷSIK kods Tips  

Baseina 
platƛba 
(km 2 )  

kopƉjƃ / 
teritorijƃ 

Garums (km)  

KopƉjais/ 

teritorijƃ 

Piederƛba 

lielbaseinam / 
daƦbaseina 

kods  

Ietekas 
Ƹdensobjekts 

Mellais strauts  413247  Koplietoġanas 
novadgrƃvis 

9 / 4  5 / 4 Daugava  
(D414)  

Ƣekava 
(Ƣekaviƨa) 

Milupƛte 384256:01  *  19 / 3,5  11 / 2,5 

(augġtece) 

Lielupe  

(L140)  

Misa  

Misa  
(valsts noz. Ƹdensnoteka) 

3842:01  Potamƃla 
lƛdzenumu upe 

938 / 35  114 / -  Lielupe  
(L140)  

Iecava  

Zvirgzde  

(valsts noz. Ƹdensnoteka) 

38426:01  *  144 /25  27 / -  Lielupe  

(L141)  

Misa  

RƸsiƨupƛte 
(valsts noz. Ƹdensnoteka) 

384262:01  *  25/ 18  7,5 / 4  Lielupe  
(L141)  

Zvirgzde  

BƉļupƛte 413248  Koplietoġanas 

novadgrƃvis 

18 / 9  9 / 4  Daugava  

(D414)  

Ƣekava 

(Ƣekaviƨa) 

Ƣekava 

(valsts noz. Ƹdensnoteka) 

41324:01  Potamƃla 

lƛdzenumu upe 

159 / 9  33 / 2,5 

(augġtece) 

Daugava  

(D414)  

Daugava  

Kausupe  
(valsts noz. Ƹdensnoteka) 

41338:01  *  62 / 2,5  11,5 / 1,2 
(augġtece) 

Daugava  
(D570SP)  

Daugava  

Vilpƛte 41338:13  Koplietoġanas 
novadgrƃvis 

4,5 / 2,5  4 / 1  Daugava  
(D570SP)  

Kausupe  

Aklais strauts  384262:65  Koplietoġanas 
novadgrƃvis 

11 / 11  5 / 5  Lielupe  
(L141)  

RƸsiƨupƛte 

Apiƨupƛte 3842574  Koplietoġanas 
novadgrƃvis 

13 / 8  6 / 3,5  Lielupe  
(L140)  

Misa  

* valsts nozƛmes Ƹdensnoteka 
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2. 2. tabula. Nozƛmƛgƃko teritorijas un hidroloƓiski saistƛto teritoriju Ƹdensnoteku hidrometriskais 

raksturojums *  

Nosaukums  

Daudzgadu 
vidƉjais 
noteces 
apjoms  
(gadƃ no 

ParedzƉtƃs 
darbƛbas 

teritorijas)  

Daudzgadu 
vidƉjais 

caurplƸdums 
(pie 

ParedzƉtƃs 
darbƛbas 

teritorijas 
robeģas vai 
tƃs tuvumƃ) 

Daudzgadu 
vidƉjais 
noteces 
slƃnis, mm 
(teritorijƃ) 

Pavasara palu 
maksimƃlais 
caurplƸdums 

ar 
pƃrsniegġanas 
varbƸtƛbu  
1% (pie 

ParedzƉtƃs 
darbƛbas 

teritorijas 
robeģas vai tƃs 
tuvumƃ) 

MazƸdens 
perioda 
minimƃlais 

caurplƸdums ar 
95% 

nodroġinƃjumu 
(pie ParedzƉtƃs 
darbƛbas 

teritorijas 
robeģas vai tƃs 
tuvumƃ) 

Mellais 
strauts  

1 800  000  m 3 40 -  60 l/s  220  1,0 ï 1,3 m 3/s  0 

Milupƛte 400  000 m 3 10 -  15 l/s  215  0,25 ï 0,35 
m 3/s  

0 

Misa (pie 
Zvirgzdes 
ietekas)  

7 000  000  m 3 1,5 ï 2,5 m 3/s  225  25 -  38 m 3/s  0,35 m 3/s  

Zvirgzde 
(pie ietekas 
Misƃ) 

7 000  000  m 3 0,5 ï 0,8 m 3/s  240  12 -  17 m 3/s  0,08 m 3/s  

RƸsiƨupƛte 4 000  000 m 3 0,1 ï 0,2 m 3/s  235  2,5 -  4 m 3/s  0 

BƉļupƛte 
(pie ietekas 
Ƣekavƃ) 

4 000  000 m 3 0,07 ï 0,15 
m 3/s  

220  2,5 ï 3,5 m 3/s  0 

Ƣekava (pie 
Mellƃ 

strauta 
ietekas)  

6 500  000 m 3 0,25 ï 0,38 
m 3/s  

225  5 -  8 m 3/s  0,03 m 3/s  

Kausupe  300  000 m 3 5 -  8 l/s  240  0,1 -  0,15 
m 3/s  

0 

Vilpƛte  250  000 m 3 4 -  7 l/s  240  0,05 -  0,12 
m 3/s  

0 

Aklais 
strauts (pie 
ietekas 
RƸsiƨupƛtƉ) 

2 000  000 m 3 50 -  75 l/s  220  1,5 -  2,0 m 3/s  <0,01 m 3/s  

Apiƨupƛte 2 000  000 m 3 55 ï 80 l/s  215  1,5 ï 2,0 m 3/s  0 

Teritorija 
kopƃ 

14 -16 miljoni 
m 3 

Noteces 
modulis: 6,8 ï 

7,8 l/s/km 2 

225  -  -  

* 2. 2. tabulƃ parametri aprƉƣinƃti pƉc Zƛverts, 2004. ñHidroloƓija. Ievads un hidroloƓiskie aprƉƣiniò, 
balstoties sateces baseina raksturojumƃ 

 

Saistƛbƃ ar to, ka ParedzƉtƃs darbƛbas teritorija ietver lielbaseinu Ƹdensġƣirtni, kƃ arƛ vairƃkas vietƉjas 

daƦbaseinu Ƹdensġƣirtnes, gandrƛz visƃm skartajƃm Ƹdensnotekƃm ġeit ir izteka, un to 

morfometriskie parametri (platums, dziƦums) ir mazi vai Ʀoti mazi. Arƛ hidrometriskie parametri ir 

atbilstoġi Ʀoti sƛku Ƹdensnoteku tipam un ir tieġƃ veidƃ atkarƛgi no to baseinƃ esoġajiem 

hidrometeoroloƓiskajiem apstƃkƦiem (skat. 2. 2. t abul u). ƥoti ievƉrojamu daƦu no visu teritorijƃ esoġo 

Ƹdensnoteku sateces baseina klƃj meģu teritorijas, kas ietekmƉ Ƹdensnoteku Ƹdensreģƛmu ï ġƃdos 

apstƃkƦos raksturƛga izlƛdzinƃtƃka gada hidrogrƃfa gaita. Tas nozƛmƉ, ka maksimƃlie un minimƃlie 

caurplƸdumi ir mazƃk izteikti nekƃ citƃm lƛdzƛgu izmƉru upƉm teritorijƃs, kurƃs dominƉ 

lauksaimniecƛbƃ izmantotas zemes vai urbanizƉtas teritorijas. Straumes ƃtrumi mazajƃs 

Ƹdensnotekƃs parasti ir robeģƃs no 0,05 lƛdz 0,5 m/s, jo teritorijas saposmojums lielƃkajƃ tƃs daƦƃ 

nav Ʀoti izteikts, kas nozƛmƉ attiecƛgi relatƛvi mazus gultnes garenslƛpumus. Vietƃm Ƹdensnoteku 
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garenslƛpums ir Ʀoti niecƛgs, un sasniedz tikai daģus decimetrus uz metru, kas nozƛmƉ Ʀoti mazu 

straumes ƃtrumu un apgrƸtinƃtu noteci. Lielƃkajƃm tuvumƃ esoġajƃm upƉm dabiski ir bijusi 

raksturƛga brƛva gultnes pƃrveidoġanƃs tai meandrƉjot, bet ierƛkojot meliorƃcijas sistƉmas, meandru 

lƛkumi daudzviet ir tikuġi iztaisnoti un iztaisnoto upju garenslƛpums tƃ rezultƃtƃ ir pieaudzis, uzlabojot 

Ƹdens aizvadƛġanas ƃtrumu lielƸdens periodos, bet radot padziƦinƃtus mazƸdens apstƃkƦus negatƛvas 

noteces mƉneġos (vasarƃs un Ʀoti dziƦƃs ziemƃs). 

Lauksaimniecƛbas un meģsaimniecƛbas radƛtƃ izkliedƉtƃ piesƃrƨojuma (barƛbas vielu -   slƃpekƦa un 

fosfora savienojumu notece) slodzes novƉrtƉjumƃ, kas veikts Lielupes un Daugavas UBA plƃnu 

2022. -2027. gadam izstrƃdes ietvaros, bƸtiska slodze konstatƉta tikai ZvirgzdƉ. Ƨemot vƉrƃ to, ka 

teritorijƃ izteikti dominƉ meģi, ir jƃatzƛmƉ, ka saimnieciskƃs darbƛbas (meģizstrƃde, meģu kopġanas 

pasƃkumi, meģa zemju meliorƃcija un ceƦu izbƸve meģos) biogƉnu un suspendƉto saneġu noteci no 

meģa zemƉm var ievƉrojami paaugstinƃt. Jo ƛpaġi tas ir attiecinƃms uz to gada daƦu, kurƃ nokriġƨu 

daudzums ievƉrojami pƃrsniedz iztvaikoġanu un upju Ƹdens notece palielinƃs. Tas nozƛmƉ, ka 

bƸvdarbus Ƹdensnoteku tuvumƃ (pievedceƦu un infrastruktƸras ierƛkoġanu) ir ieteicams veikt 

sezonƃs, kurƃs upƉm raksturƛgs mazs/mazƃks caurplƸdums (vasara un ziema). 

MK 31.05.2011. not . Nr.  418 "Noteikumi par riska Ƹdensobjektiem", kuros noteiktas upes vai to 

posmi kƃ Ƹdensobjekti, kuros pastƃv risks nesasniegt Ʒdens apsaimniekoġanas likumƃ (2002.) 

noteikto labu virszemes Ƹdeƨu stƃvokli, ir iekƦauts Misas posms no Zvirgzdes ietekas lƛdz Olainƛtei 

(nozƛmƛgi gultnes un ielejas hidromorfoloƓiskie pƃrveidojumi un citas ietekmes), Misas posms no 

iztekas lƛdz Zvirgzdes ietekai (punktveida piesƃrƨojums, izkliedƉtais piesƃrƨojums un nozƛmƛgi 

hidromorfoloƓiskie pƃrveidojumi), Zvirgzde visƃ garumƃ (izkliedƉtais piesƃrƨojums un nozƛmƛgi 

hidromorfoloƓiskie pƃrveidojumi), Ƣekava visƃ garumƃ (punktveida piesƃrƨojums, izkliedƉtais 

piesƃrƨojums un hidromorfoloƓiskie pƃrveidojumi). 

Saskaƨƃ ar MK 12.03.2002. not. Nr.  118 "Noteikumi par virszemes un pazemes Ƹdeƨu kvalitƃti", 

neviena no teritorijƃ vai tƃs tieġƃ tuvumƃ esoġajƃm upƉm nav noteikta par prioritƃriem zivju 

Ƹdeƨiem. 

Teritorijƃ nav sastopamas lielas Ƹdenstilpes, bet cieġi blakus ParedzƉtƃs darbƛbas teritorijai uz 

RƸsiƨupƛtas ir izveidota mƃkslƛga Ƹdenskrƃtuve ï Staƨƣu ezers. Ʒdenskrƃtuves platƛba ir aptuveni 

0,08 km 2, bet precƛzi tƃ nav nosakƃma, jo Ƹdenskrƃtuves seklƃkƃs daƦas ir pilnƛbƃ aizauguġas. 

Teritorijas centrƃlajƃ daƦƃ (Aklƃ strauta ï Lielupes sateces baseinƃ), Ʀoti tuvu Daugavas-Lielupes 

Ƹdensġƣirtnei ir atrodams vienƛgais ezers ï Aklais ezers , kura platƛba ir 0,03 km 2. Ezera sateces 

baseina platƛba ir Ʀoti maza (<0,8 km 2), tƃpƉc tas ir saglabƃjies kƃ Ʀoti tƛrs brƸnƸdens (humusvielƃm 

piesƃtinƃts) ezers (skat. 2. 11. attƉlu). Visƃ teritorijƃ praktiski nav pilnƛbƃ mƃkslƛgu (raktu) 

Ƹdenstilpju. 
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2. 11. attƉls. IzpƉtes teritorijas centrƃlajƃ daƦƃ esoġais Aklais ezers 

 

Teritorijƃ ir vairƃki mitrƃji un purvi. No tiem nozƛmƛgƃkie ir Sausais tƛrelis, Baltais purviƨġ, Andrejaste 

un citi objekti bez nosaukuma. KopƉjƃ pƃrmitru teritoriju platƛba izpƉtes teritorijas robeģƃs ir 

aptuveni 1,5 km 2. 

Teritorijƃ reljefa pazeminƃjuma vietƃs (ƃrpus lielƃkajiem kƉmiem un iekġzemes kƃpu masƛviem) ir 

ierƛkotas Ʀoti vƉrienƛgas meliorƃcijas sistƉmas, kuras sakrƛt ar turbƛnu VES-1, VES -4, VES-10, VES -

12, VES -13, VES -18 paredzƉto novietojumu, turklƃt lielƃkƃ daƦa pƃrƉjo turbƛnu arƛ ieplƃnotas relatƛvi 

nelielƃ attƃlumƃ (200-400 m) no daģƃdiem koplietoġanas vai susinƃġanas novadgrƃvjiem. Nav 

sagaidƃms, ka meliorƃcijas sistƉmu klƃtbƸtne tieġƃ veidƃ varƉtu ietekmƉt plƃnoto VES darbƛbu un/vai 

varƉtu bƸt sagaidƃma VES ietekme uz meliorƃcijas sistƉmu darbƛbu. Neskatoties uz Ʀoti zemo 

nevƉlamas mijiedarbƛbas varbƸtƛbu, bƸvdarbi, kas saistƛti ar teritorijas sagatavoġanu, infrastruktƸras 

ierƛkoġanu un paġas turbƛnas uzstƃdƛġanu, ir jƃveic atbilstoġi meliorƃcijas sistƉmu un Ƹdensnoteku 

aizsargjoslu paredzƉtajiem pasƃkumiem tƃ, lai cik iespƉjams samazinƃtu iespƉjamos traucƉjumus un 

neradƛtu apdraudƉjumus. VES novietojums (izƨemot VES-18) ir paredzƉts tƃ, lai tƃs atrastos 

hipsometriski augstƃk par tuvumƃ esoġajƃm meliorƉtajƃm teritorijƃm, vai meliorƉto teritoriju 

pacƉluma vietƃs, tƃpƉc var uzskatƛt, ka, ja darbƛbu ƛstenojot Ƹdensnoteku funkcionalitƃte netiks 

traucƉta, VES applƸġanas risks vƉrtƉjams kƃ galƉji zems. VES-18 paredzƉtais novietojums (cieġi 

blakus Aklajam ezeram pƃrmitrƃ teritorijƃ ar organogƉno nogulumu slƃni) ir vƉrtƉjams kƃ 

neveiksmƛgs gan inģenierƓeoloƓisku, gan dabas aizsardzƛbas apsvƉrumu dƉƦ, kƃ arƛ nav iespƉjams 

izslƉgt potenciƃlu nelabvƉlƛgu ietekmi uz dabas Ƹdensobjektiem. Vairƃku VES turbƛnu, to piev edceƦu 

un saistƛtƃs infrastruktƸras izbƸves laikƃ varƉtu bƸt nepiecieġama meliorƃcijas sistƉmas elementu 

pƃrvietoġana vai pƃrbƸve, kƃ arƛ jaunu caurteku ierƛkoġana. 
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2.5.  Teritorijas ƓeoloƓisko, hidroƓeoloƓisko un inģenierƓeoloƓisko apstƃkƦu 

raksturojums  

Ġajƃ nodaƦƃ sniegta informƃcija par izpƉtes teritorijas ƓeoloƓiskajiem un hidroƓeoloƓiskajiem 

apstƃkƦiem, kƃ arƛ vispƃrƛgs inģenierƓeoloƓiskƃs situƃcijas raksturojums (raksturojums sniegts 

atbilstoġi IVN izpƉtes stadijai, izmantojot ƒeoloƓijas fonda un arhƛva datus, kƃ arƛ ƓeoloƓiska rakstura 

un nozarei saistoġus literatƸras avotus) . Ƨemot vƉrƃ, ka reƓionam ir raksturƛgi karsta procesi, IVN 

izpƉtes ietvaros piesaistƛts ƓeoloƓijas speciƃlists, kas sniedzis atzinumu par ġƃdu procesu potenciƃlo 

varbƸtƛbu vƉja parkam  ParedzƉtajƃ teritorijƃ, kƃ arƛ teritorijas ƓeoloƓiskƃ griezuma raksturojumu 

(atzinums  pievienots Ziƨojuma 8. pielikumƃ). Ġajƃ nodaƦƃ sniegts koncentrƉts teritorijas ƓeoloƓiskƃs 

un inģenierƓeoloƓiskƃs situƃcijas raksturojums, pilns apraksts skatƃms Ziƨojuma 8. pielikumƃ.  

 

ƒeomorfoloƓiskais raksturojums 

ƒeomorfoloƓiski teritorija ir izvietota divos ƓeomorfoloƓiskajos apvidos. Teritorijas rietumu puse ir 

daƦa no Upmales paugurlƛdzenuma, bet austrumu daƦa ï Taurkalnes lƛdzenuma. Abas 

ƓeomorfoloƓiskƃs vidƉjformas pieder pie Viduslatvijas zemienes34. Zemes dabiskƃs virsmas absolƸtƃs 

augstuma atzƛmes apskatƃmajƃ teritorijƃ svƃrstƃs no 27 lƛdz 71 metra virs jƸras lƛmeƨa (turpmƃk ï 

vjl). Teritorija ir daƦƉji saposmota ï ar izteiktƃm pozitƛvƃm reljefa formƃm tƃs vidienƉ ï paraboliskƃm 

kƃpƃm (iekġzemes kƃpu masƛviem). Kƃpu absolƸtie augstumi izpƉtes teritorijas robeģƃs svƃrstƃs no 

50 lƛdz 71 m vj l. Teritorijas dienvidos atrodas Zvirgzdes kƃpa, kur maksimƃlƃs augstuma atzƛmes 

sasniedz 71 m vjl. Tƃ ir augstƃkƃ iekġzemes kƃpa Latvijƃ. 

 

ƒeoloƓiskƃ uzbƸve un teritorijas inģenierƓeoloƓiskie apstƃkƦi 

Kvartƃra nogulumi 

Viduslatvijas zemienƉ Kvartƃra nogulumu biezums pƃrsvarƃ ir salƛdzinoġi neliels, vidƉji ap 10ï14 m, 

bet pozitƛvo reljefa formu lokalizƃcijas vietƃs tas var sasniegt no 20 lƛdz 40 m. Kvartƃra nogulumu 

segu izpƉtes teritorijƃ veido mƸsdienu HolocƉna purvu nogulumi (bQ4), augġƉjƃ PleistocƉna Latvijas 

svƛtas eolie (vQ3ltv ), glaciolimniskie (glQ 3ltv) un glacigƉnie nogulumi (gQ3ltv ). Kvartƃra nogulumu 

karte skatƃma 2.12. attƉlƃ. 

HolocƉna purvu nogulumi (bQ4)  izvietojuġies reljefa  lokƃlos pazeminƃjumos. Purvu nogulumi 

pƃrsvarƃ pƃrstƃvƉti ar vƃji lƛdz vidƉji sadalƛtu kƸdru. Purvu nogulumi sporƃdiski izplatƃs vƉja parka 

izpƉtes teritorijƃ. Nogulumu biezums var svƃrstƛties no 0,8 lƛdz 2 -  4 m. Purvu nogulumi attiecinƃmi 

pie organogƉnƃm gruntƛm, kur organiskƃs vielas saturs ir lielƃks par 20 %. Ġƃdas gruntis atġƣiras ar 

pazeminƃtƃm nestspƉjas ƛpaġƛbƃm un attiecas pie Ʀoti vƃjƃm gruntƛm. 

BƸvniecƛbas vajadzƛbƃm ġƃdas gruntis bez speciƃliem inģenierƓeoloƓiskiem pasƃkumiem parasti 

netiek izmantotas kƃ pamatne. Speciƃli inģenierƓeoloƓiskie pasƃkumi var bƸt: 

Á grunts izƨemġana, 

Á grunts nomaiƨa, 

Á grunts pastiprinƃġana, 

Á pƃƦu pamatu izmantoġana. 

 

 
34  Z. Meirons, O. Ƃboltiƨġ. Latvijas ƓeoloƓiskƃ karte. Kvartƃra nogulumi. MƉrogs 1 : 200000. 33. 

lapa, Ogre, VALSTS ƒEOLOƒIJAS DIENESTS. Rƛga. 1997. 
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Teritorijƃs, kurƃs izplatƛti purvu nogulumi, pamatu veidoġana ir apgrƸtinƃta, lƛdz ar to prasa papildus 

materiƃli tehniskos ieguldƛjumus. TomƉr katrs gadƛjums izskatƃms atseviġƣi, pƉc detalizƉtas 

Ɠeotehniskƃs izpƉtes, kas veicama jau pƉc IVN pabeigġanas, t.i. BƸvprojekta izstrƃdes laikƃ. 

Zem purvu nogulumiem (bQ 4) izpƉtes teritorijƃ lielƃkoties ieguƦ augġƉjƃ PleistocƉna Latvijas svƛtas 

glaciolimniskie nogulumi (glQ 3ltv).  

 

AugġƉjƃ PleistocƉna Latvijas svƛtas nogulumi (Q3ltv)  

Eolie nogulumi (vQ 3ltv)  

Virs glaciolimniskƃ lƛdzenuma lƉzeniem pacƉlumiem smilts ir sapƸsta kƃpƃs, kurƃs eolo nogulumu 

biezums ir diezgan mainƛgs. Iekġzemes kƃpƃs tas ir no 4 ï 6 m lƛdz 10 -  15 m, retƃk sasniedzot pat 

25 ï 30 m. Eolƃm smiltƛm raksturƛga smalku smilts frakciju dominƉġana, un tƃm raksturƛgas neliel as 

granulometriskƃ sastƃva izmaiƨas35 . Smilġu blƛvums mainƃs no Ʀoti irdenƃm lƛdz blƛvƃm -  parasti tƃs 

ir vidƉji blƛvas smiltis ar samƉrƃ labƃm nestspƉjas ƛpaġƛbƃm. TomƉr, pie kƃpu saposmotƃ reljefa var 

bƸt raksturƛgi gravitƃcijas procesu attƛstƛbas riski. TomƉr tos var mazinƃt, stiprinot kƃpas ar 

apaugumu vai citiem risinƃjumiem, ja tas ir nepiecieġams. Kvartƃra nogulumu kartƉ, kura pievienota 

2.12. attƉlƃ, redzams, ka divas no turbƛnam plƃnotas iekġzemes kƃpu masƛvƃ ï VES-17 un VES -20, 

savukƃrt VES-3, VES -5, VES -7, VES -8, VES -9, VES -12 un VES -15 kƃpu masƛvu perifƉrijas daƦƃs. 

Turbƛnu pamatu konstrukcijas tehniskie risinƃjumi tiks noteikti BƸvprojekta sagatavoġanas etapƃ, 

veicot  detalizƉtu Ɠeotehnisk o izpƉti. IVN sagatavoġanas etapƃ norokamo eolo (resp., ġajƃ gadƛjumƃ 

ï iekġzemes kƃpu) nogulumu apjomus aprƉƣinƃt nav iespƉjams, jo izpƉtes darbi lauka apstƃkƦos nav 

veikti.  

Glaciolimniskie nogulumi (glQ 3ltv)  

Glaciolimniskie nogulumi ir ledƃja sprostbaseinu nogulumi. Tie sastopami visƃ vƉja parka bƸvniecƛbai 

paredzƉtajƃ teritorijƃ. Parasti tie atsedzas zemes virspusƉ. IzpƉtes teritorijas centrƃlajƃ un dienvidu 

daƦƃ tie pƃrklƃti ar augġƉjƃ PleistocƉna Latvijas svƛtas eoliem nogulumiem (vQ3ltv) . Sporƃdiski, reljefa 

lokƃlos pazeminƃjumos tie pƃrklƃti ar HolocƉna vecuma purvu nogulumiem (bQ4).  Glaciolimnisko 

nogulumu biezums parasti ir ap 2  -  3 m lƛdz 10 m, atseviġƣƃs vietƃs sasniedzot 10 -  20 m 35 . 

Nogulumi parasti pƃrstƃvƉti ar smalkƃm, smilġainƃm gruntƛm (parasti tƃs ir vidƉji blƛvas smiltis ar 

samƉrƃ labƃm nestspƉjas ƛpaġƛbƃm),  kuru pamatnƉ vietƃm sastopami arƛ neliela biezuma aleirƛta un 

mƃla slƃƨi.  

GlacigƉnie nogulumi (gQ3ltv)  

GlacigƉnie nogulumi izplatƛti visƃ izpƉtes teritorijƃ, zem glaciolimniskajiem nogulumiem, savukƃrt 

zem kuriem paguƦ pirmskvartƃra jeb pamat ieģi. GlacigƉnie nogulumi ir pƉdƉjƃ leduslaikmeta 

sarkanbrƸna un brƸna morƉnas mƃlsmilts vai smilġmƃls (morƉna), kas satur daģƃda biezuma 

glaciotektoniski deformƉtas smalkgraudainas smilts un aleirƛtu slƃƨkopas, retƃk smilts -  grants un 

mƃla slƃƨus, kƃ arƛ Devona ieģu atrauteƨus. Vietƃm morƉna ir daƦƉji izskalota un neviendabƛga. 

MorƉnas biezums ƓeoloƓiskajƃ griezumƃ parasti ir 5 -  10 m, daģviet samazinoties lƛdz 1 -  3 m.  Ġƛs 

gruntis attiecinƃmas pie smalkƃm putekƦainƃm gruntƛm ar smilġaina, mƃlaina un granġaina materiƃla 

piejaukumu . To apƸdeƨotƛbas ƛpaġƛbas atkarƛgas ne tikai no gruntsƸdens lƛmeƨa, bet arƛ no smilġaino 

starpslƃnƛġu klƃtbƸtnes. Lielƃkoties tƃs ir sƛkstas, vidƉji plastiskas putekƦainas gruntis ar samƉrƃ 

labƃm nestspƉjas ƛpaġƛbƃm.  

  

 
35  Z. Meirons, O. Ƃboltiƨġ. Latvijas ƓeoloƓiskƃ karte. Kvartƃra nogulumi. MƉrogs 1 : 200 000. 33. 

lapa, Ogre, VALSTS ƒEOLOƒIJAS DIENESTS. Rƛga. 1997. 
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2.1 2. attƉls. Kvartƃra (Q) nogulumu karte  

(Informƃcijas avots: Z. Meirons, O. Ƃboltiƨġ. Latvijas ƓeoloƓiskƃ karte. Kvartƃra nogulumi. MƉrogs 1 : 200 000. 

33. lapa, Ogre, VALSTS ƒEOLOƒIJAS DIENESTS. Rƛga. 1997.)  

 

Pamatieģi 

Zem Kvartƃra nogulumiem lƛdz ~385 m dziƦumam ieguƦ augġƉjƃ un vidƉjƃ Devona pamatieģi (D2-3) , 

lƛdz Narvas svƛtai (ieskaitot). Apskatƃmajƃ teritorijƃ pamatieģu virsma atrodas ~10 lƛdz 36 m dziƦumƃ. 

AugġƉjais Devons tiek pƃrstƃvƉts ar Katleġu (D3kt ), Daugavas (D 3dg ), Salaspils (D 3slp), PƦaviƨu 

(D 3pl ), Amatas (D 3am ) un Gaujas (D 3gj) svƛtƃm. VidƉjais Devons ir pƃrstƃvƉts ar Burtnieku (D2br ), 

Arukilas (D 2ar ) un Narvas (D 2nr) svƛtƃm. Pirmskvartƃra nogulumu karte ir sniegta 2. 13. attƉlƃ. 

Pamatieģi pƃrstƃvƉti ar daģƃdu veidu nogulumieģiem. Parastie tie ir saistƛti ar pusklinġainƃm, daģreiz 

ar klinġainƃm gruntƛm. PƉc stiprƛbas pamatieģu gruntis sadalƃs no vƃjas stiprƛbas lƛdz stiprƃm. 
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AugġƉjais Devons 

Á Katleġu (D3kt) svƛta ï apskatƃmajƃ teritorijƃ augġdevona Katleġu svƛta atsegta  pirms kvartƃra 

virsmƃ tikai rietumu un dienvidu daƦƃ (skat. 2. 13. attƉlu). Ieģi ir jaukta sastƃva -  mƃli, 

dolomƛtmerƓeƦi, aleirolƛti, smilġakmeƨi un dolomƛti. Svƛtas virsma ir daƦƉji erodƉta, atsedzas 

10 -  14 m dziƦumƃ. IzpƉtes teritorijas robeģƃs svƛtas slƃƨkopas kopƉjais biezums parasti lƛdz 

3 m.  

Á Daugavas ( D3dg) svƛta ï Daugavas svƛtas nogulumi atsedzas pirms kvartƃra virsmƃ lielƃkajƃ 

pƉtƃmƃs teritorijas daƦƃ (skat. 2. 13. attƉlu). Svƛtas virsma ir daƦƉji erodƉta, atsedzas parasti 

12 -  26 m dziƦumƃ. IzpƉtes teritorijƃ svƛtas slƃƨkopas biezums parasti mainƃs no 11 lƛdz 17 

m, izƨemot ziemeƦu daƦu, kur svƛtas ieģi ir pilnƛbƃ erodƉti. Daugavas svƛtas sastƃvƃ dominƉ 

plaisains, mƃlains dolomƛts, dolomƛtmerƓelis un mƃls.  

Á Salaspils ( D3slp) svƛta ï pirmskvartƃra virsmƃ atsedzas tikai teritorijas ziemeƦos, 12 -  26 m 

dziƦumƃ. PƃrƉjƃ izpƉtes teritorijas daƦƃ Salaspils svƛta pƃrsegta ar Daugavas svƛtas ieģiem un 

ieguƦ parasti 28 -  44 m dziƦumƃ (atkarƛbƃ no reljefa ƛpaġƛbƃm). IzpƉtes teritorijƃ svƛtas 

slƃƨkopas biezums svƃrstƃs no 9 lƛdz 16 m. Griezumu veido daudzveidƛga sastƃva ieģi -  

mƃlains dolomƛts, dolomƛts, dolomƛtmerƓelis, mƃls, Ɠipsis, Ɠipġdolomƛts un daģƃdi pƃrejas 

tipa ieģi. Ġeit ir novƉrojamas karsta parƃdƛbas, kas saistƛtas ar Devona Ɠipġaino un 

karbonƃtisko ieģu ġƣƛdinƃġanu un izskaloġanu. ƒipġaino ieģu izdalƛġana (izplatƛbas un 

biezuma) izpƉtes teritorijas ƓeoloƓiskajƃ griezumƃ ir apgrƸtinƃta, tomƉr ir jƃrƉƣinƃs, ka ġƃdi 

ieģi izpƉtes teritorijas robeģƃs ir sastopami (t.i. Salaspils svƛtƃ).  

Á PƦaviƨu (D3pl) svƛta ï PƦaviƨu svƛtas apakġƉjƃ daƦƃ ir raksturƛgi dolomƛtmerƓeƦi, mƃli un 

dolomƛti, bet pƃrƉjƃ daƦƃ dominƉ dolomƛti. IzpƉtes teritorijƃ svƛtas slƃƨkopas biezums 

svƃrstƃs ap 22 m un ieguƦ sƃkot no 43 -  55 m.  

Á Amatas ( D3am) svƛta ï svƛtu veido smilġaini un mƃlaini nogulumieģi ï vƃji cementƉti 

smilġakmeƨi, aleirolƛti un mƃli. IzpƉtes teritorijƃ svƛtas slƃƨkopas biezums svƃrstƃs no 27 lƛdz 

35 m un ieguƦ sƃkot no 55 -  68 m.  

Á Gaujas ( D3gj) svƛta ï to veido dzelteni, sarkani un raibi smilġakmeƨi, aleirolƛti un mƃli. IzpƉtes 

teritorijƃ svƛtas slƃƨkopas biezums svƃrstƃs ap 100 m un ieguƦ sƃkot no 82 -  113 m.  

 

VidƉjais Devons 

Á Burtnieku ( D2br) svƛta ï tƃs apakġƉjo daƦu pƃrsvarƃ veido smilġakmens, bet augġƉjƃ daƦƃ 

dominƉ aleirolƛts un mƃls. IzpƉtes teritorijƃ svƛtas slƃƨkopas biezums svƃrstƃs ap 67 m un 

ieguƦ sƃkot no 180 -  193 m.  

Á Arukilas ( D2ar) svƛta ï tƃs apakġƉjƃ daƦƃ vairƃk ir smilġakmens slƃƨu, bet augġƉjƃ biezƃkajƃ 

daƦƃ bieģi sastop sarkanus mƃlus un aleirolƛtus. Mƃlainajos nogulumieģos ir daudz 

smilġakmeƨu starpslƃƨu, bet smilġainajos sastopamas mƃlu un aleirolƛtu kƃrtas. IzpƉtes 

teritorijƃ svƛtas slƃƨkopas biezums svƃrstƃs ap 37 m un ieguƦ sƃkot no 250 -  263 m.  

Á Narvas ( D2nr) svƛta ï tƃs griezumu veido dolomƛts, dolomƛtmerƓelis un mƃls. Svƛtas pamatnƉ, 

vietƃm arƛ augstƃkos lƛmeƨos, ieguƦ brekļija (Narvas brekļija), kas sastƃv no mƃlaini 

karbonƃtiskƃ pamatmasƃ iekƦautƃm daģƃdu Narvas svƛtas nogulumu atlƸzƃm. IzpƉtes 

teritorijƃ svƛtas slƃƨkopas biezums svƃrstƃs ap 100 m. 
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2. 13. attƉls. Pirmskvartƃra nogulumu karte 

(Informƃcijas avots: A. MƸrnieks, A. J. Brangulis. Latvijas ƓeoloƓiskƃ karte. Pirmskvartƃra nogulumi. MƉrogs 1 : 
200  000. 33. lapa, Ogre, VALSTS ƒEOLOƒIJAS DIENESTS. Rƛga. 1997.)  

 

MƸsdienu ƓeoloƓiskie procesi 

IzpƉtes teritorijƃ ir iespƉjama mƸsdienu ƓeoloƓisko procesu attƛstƛba. Atkarƛbƃ no intensitƃtes, 

procesu attƛstƛbu var klasificƉt arƛ kƃ potenciƃli bƛstamu. Galvenie mƸsdienu ƓeoloƓiskie procesi, kas 

var izpausties izpƉtes teritorijƃ, ir karsta, pƃrpurvoġanƃs, gravitƃcijas un seismiskie procesi: 

1.  Karsta procesi.  Dabas procesu un parƃdƛbu kopums, kas noris Ƹdenƛ viegli ġƣƛstoġos ieģos 

(kaƦƣakmenƛ, dolomƛtos, krƛtƃ, Ɠipġakmenƛ, marmorƃ, sƃlƛ) Ƹdens ġƣƛdinoġƃs darbƛbas 

ietekmƉ. Ir vairƃki karsta procesu veidi -  karbonƃtu, sƃƦu, sulfƃtu karsts. Latvijas teritorijƃ 

visizplatƛtƃkie ir sulfƃtu karsta veidi, kas saistƛti ar Ɠipġa ġƣƛġanu (saskaƨƃ ar iepriekġ sniegto 

aprakstu, Ɠipġa nogulumi sastopami Salaspils svƛtas griezumƃ). ApƸdeƨotajos Ɠipġus 

saturoġajos ieģos saglabƃjas hidroƣƛmiski dabƛga bilance (Ƹdens ƣƛmiskais sastƃvs, Ƹdens 

plƸsmas ƛpaġƛbas). Pie bilances izmaiƨƃm, piemƉram, saldƸdeƨu pƃrtece no citiem Ƹdens 

horizontiem vai no atmosfƉras, virszemes Ƹdens objektiem, sƃkas Ɠipġu ġƣƛġanas procesi kƃ 

rezultƃtƃ grunts masƛvƃ veidojas tukġumi jeb izskalojumi. Reljefƃ tas izpauģas karsta formƃs 

-  karsta kritenƉs, karsta ielejƃs, alƃs u.c. Latvijas apstƃkƦos parasti sastopamas karsta 

kritenes. VƉja parka bƸvniecƛbai paredzƉtajƃ teritorijƃ Ɠipġus saturoġie nogulumi var 

atsegties zem plƃnas kvartƃra nogulumu segas. Viens no lielƃkajiem areƃliem, kur aktƛvi 
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notiek Ɠipġa karsts, iekƦauj arƛ Baldones apkƃrtni. Ġajƃ areƃlƃ var novƉrot atklƃtas virszemes 

karsta formas -  kritenes, piltuves un ielejas.  

DetalizƉtƃki karsta procesu pƉtƛjumi Latvijƃ tika veikti Padomju Savienƛbas laikƃ, kƃ daƦa no 

eksogƉno procesu izpƉtes. Ġƛ pƉtƛjuma pirmƃ daƦa36  ir balstƛta uz iepriekġƉjo Latvijas karsta 

pƉtƛjumu rezultƃtiem. Tajƃ iekƦauti arƛ lauka apsekoġanas rezultƃti no teritorijƃm, kur ziƨots 

par karsta procesiem, un 20. gadsimta 50., 60. un 70. gadu aerofotogrƃfiju apstrƃdes 

rezultƃti. VƉlƃkƃ publikƃcijƃ arƛ secinƃts, ka karsta procesu intensitƃte Skaistkalnes tuvumƃ 

un BaldonƉ ir aptuveni 1 karsta kritene uz 1 km2 10 lƛdz 20 gadu laikƃ. Baldones apkƃrtƉjƃ 

teritorijƃ tƃ ir zemƃka ï 1 karsta kritene uz 1 km 2 20 lƛdz 100 gados37 . Ġo procesu var strauji 

mainƛt tehnoloƓiskƃs slodzes palielinƃġanƃs38. ƒipġainos ieģos parasti ir paaugstinƃts 

sulfƃtjonu saturs (XA2 Ƹdens agresivitƃtes klase), kas savukƃrt var paƃtrinƃt betona 

konstrukciju mehƃnisko degradƃciju (bƸvniecƛbƃ jƃizmanto attiecƛgi betona veidi)39 ,40 . ƒipġu 

izplatƛbas teritorijƃs pastƃv karsta procesu attƛstƛbas risks, ko nepiecieġams ƨemt vƉrƃ, veicot 

projektƉġanas un bƸvniecƛbas darbus. IespƉjamƃ virszemes karsta izplatƛbas rajons sniegts 

2.1 3. attƉlƃ. 

JƃatzƛmƉ, ka arƛ IVN izpƉtes stadijƃ 2024.g. rudenƛ Baldones apkƃrtnƉ, netƃlu no 

Riekstukalna i zveidojƃs iegruvums  ï karsta kritene , ko publiskajƃ telpƃ apstiprinƃja arƛ 

Latvijas Universitƃtes Ɠeologs, norƃdot, ka Baldones apkƃrtne ir pakƦauta karst a proces a 

attƛstƛbas riskiem.  

Ƨemot vƉrƃ karsta procesus, visƃ Baldones pilsƉtas teritorijƃ pirms bƸvniecƛbas uzsƃkġanas, 

bƸvvietas izvƉles stadijƃ veicama vietas Ɠeotehniskƃ izpƉte, lai izvƉlƉtos grunts apstƃkƦiem 

piemƉrotu risinƃjumu (turbƛnu pamatu konstrukciju).  Ġƃda prasƛba ietverta arƛ ġobrƛd spƉkƃ 

esoġajƃ Baldones novada teritorijas plƃnojuma 2013. ï 2024. gadam Teritorijas 

izmantoġanas un apbƸves noteikumos (79.1.p.) 41 .  

2.  Pƃrpurvoġanƃs procesi lokƃlos pazeminƃjumos. Purvainie (purvu) nogulumi sporƃdiski 

izplatƛti vƉja parka bƸvniecƛbai paredzƉtajƃ teritorijƃ. Biezums var svƃrstƛties no 0,8 lƛdz 2 -  

4 m. BƸvniecƛbas vajadzƛbƃm parasti ġƃdas gruntis bez speciƃliem inģenierƓeoloƓiskiem 

pasƃkumiem kƃ pamatne netiek izmantota s. 

3.  Gravitƃcijas procesi nogƃzƉs. PƉtƃmajƃ teritorijƃ ir lƛdzenums, kas apgrƸtinƃts ar eolajƃm 

reljefa formƃm (skat.  Ziƨojuma 8. pielikuma 2. un 3. attƉlu). ĠƣƉrġƦu paredzƉtai bƸvniecƛbai 

ġo procesu izpausmes rezultƃtƃ nav. Vislielƃkie absolƸtie augstumu gradienti izpƉtes 

teritorijas robeģƃs novƉrojami tieġi eolo formu izplatƛbas areƃlos. ProjektƉġanas darbu gaitƃ 

lietderƛgi ƨemt vƉrƃ ievƉrojamo absolƸto augstumu starpƛbu. PƃrƉjƃ teritorijƃ (t.i. ƃrpus eolo 

formu izplatƛbas teritorijas) grunġu nogruvumu varbƸtƛba ir niecƛga. Zemes nogruvumi ġajƃ 

teritorijƃ nav zinƃmi. Erozijas un gravitƃcijas procesu attƛstƛbas riski pastƃv arƛ dabƛgo un 

mƃkslƛgo Ƹdensteļu krastos.  

 
36  V. Venska EksogƉno ƓeoloƓisko procesu pƉtƛjumi (I etaps) (I 

etaps) (krievu val., fondu #10081). ƒeoloƓijas pƃrvalde, Rƛga. 

1983.g.  
37  A. Tihaƨonoka, L. Tracevska, V. Venska Pƃrskats par eksogƉno 
ƓeoloƓisko procesu pƉtƛjumiem (II etaps) (krievu val., fondu 
#10375). ƒeoloƓijas pƃrvalde, Rƛga. 1986.g. 
38  Z. Meirons, O. Ƃboltiƨġ. Latvijas ƓeoloƓiskƃ karte. Kvartƃra 

nogulumi. MƉrogs 1 : 200 000. 33. lapa, Ogre, VALSTS 
ƒEOLOƒIJAS DIENESTS. Rƛga. 1997. 
39  LVS EN 1997 -1+A1+AC. 7. Eirokodekss. ƒeotehniskƃ 
projektƉġana 1. daƦa: Vispƃrƛgie noteikumi. 
40  RB Rail AS REMAINING FIRST STAGE GEOLOGICAL 
INVESTIGATIONS REPORT. DESIGN SECTION S4 (ƒeoloƓiskƃ izpƉte 
DPS4 posmam)  
41  Baldones novada teritorijas plƃnojuma 2013. ï 2024. gadam 
Teritorijas izmantoġanas un apbƸves noteikumi. Baldones novada 
dome, 2013.  
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4.  Seismiskie procesi.  Pamatojoties uz Latvijas seismiskƃs bƛstamƛbas pƉtƛjumu rezultƃtiem, ir 

pamats uzskatƛt par ticamu zemestrƛces raġanƃs scenƃriju ar ne mazƃk kƃ 5,2 magnitƸdu 

pƉc Rihtera skalas. Ƨemot vƉrƃ to, ka Baltijas reƓionƃ eksistƉ relatƛvi maza seismiskƃ 

aktivitƃte, Latvijƃ zemestrƛce ir vƉrtƉjama kƃ notikums ar maznozƛmƛgu risku42 . 

 

Tuvƃkƃs derƛgo izrakteƨu atradnes 

ParedzƉtƃs darbƛbas tuvumƃ ir vairƃkas derƛgo izrakteƨu atradnes43, kurƃs sastopamas bƸvmateriƃlu 

izejvielas -  grants un smilts , kƃ arƛ dolomƛts. Arƛ izpƉtes teritorijas robeģƃs sastopamas derƛgo 

izrakteƨu ï bƸvmateriƃlu izejvielu atradnes, kas  saistƛtas ar Kvartƃra nogulumu smilts un smilts -  

grants iegulƃm. Tƃ, piemƉram, valsts meģu 210. kv. atrodas aktƛvi izmantota derƛgo izrakteƨu 

ieguves vieta ï Gediƨu karjers. IzpƉtes teritorijƃ un tƃs tuvƃkajƃ apkƃrtnƉ esoġo derƛgo izrakteƨu 

atradƨu izvietojums un to raksturlielumi sniegti Ziƨojuma 8. pielikumƃ (attiecƛgi 5. attƉlƃ un 1. 

tabulƃ).  

 

VispƃrƉjs hidroƓeoloƓiskƃs situƃcijas raksturojums 

ParedzƉtƃs darbƛbas teritorija atrodas Baltijas artƉziskƃ baseina centrƃlajƃ daƦƃ, kur kristƃliskais 

pamatklintƃjs ieguƦ ap 1050 m dziƦumƃ. Latvijƃ Ƹdensapgƃdes vajadzƛbƃm tiek izmantota aktƛvƃs 

Ƹdens apmaiƨas zona, kuras biezums izpƉtes teritorijas apkƃrtnƉ ir 270 -300 m un kuru veido 

kvartƃra, augġdevona un vidus devona nogulumi. Zonas apakġƉjƃ robeģa ir vidus devona Narvas 

sprostslƃnis, kas sastƃv no Ƹdeni vƃji caurlaidƛgiem ieģiem, kuru vidƉjais biezums ir 100 m. DziƦƃkos 

slƃƨos sastopami mineralizƉti pazemes Ƹdeƨi, kas netiek izmantoti Ƹdens apgƃdƉ (t.i. ï dzeramas 

kvalitƃtes Ƹdens iegƸġanai). 

Kvartƃra nogulumu griezumƃ var izdalƛt divus slƃƨus ï morƉnnogulumus un tos sedzoġos daģƃdas 

ƓenƉzes smilts nogulumus. Smilts nogulumos ir sastopami gruntsƸdeƨi, bet morƉnnogulumos 

pazemes Ƹdeƨu izplatƛba ir sporƃdiska. Kvartƃra smilts nogulumu Ƹdens horizontu caurplƸdes 

koeficients (km) nepƃrsniedz 70 m2/dnn, urbumu ƛpatnƉjie debiti ir zemƃki par 0,5 l/s-m. Kopumƃ 

pazemes Ƹdeƨu resursi kvartƃra nogulumos ir nelieli, un tie var nodroġinƃt tikai individuƃlo patƉrƉtƃju 

vajadzƛbas. GruntsƸdens lƛmenis var mainƛties 2-  4 m dziƦumƃ nzv.  

Saskaƨƃ ar Interreg Baltijas jƸras reƓiona programmas projekta WAMBAF Tool Box (#X007) un LIFE 

programmas pƉtƛjuma "Klimata pƃrmaiƨu samazinƃġanas iespƉju demonstrƉġana auglƛgƃs 

organiskajƃs augsnƉs Baltijas valstƛs un Somijƃ" (LIFE OrgBalt, LIFE18 CCM/LV/001158) ietvaros 

veiktajiem gruntsƸdens lƛmeƨa modelƉġanas datiem44 , lielƃ daƦƃ paredzƉtƃs darbƛbas teritorijas 

gruntsƸdens lƛmenis ir salƛdzinoġi tuvs zemes virsmai. Lielƃkƃ dziƦumƃ gruntsƸdeƨi ir sastopami eolo 

nogulumu , t.i. iekġzemes kƃpu masƛvu izplatƛbas areƃlos un glaciolimnisko nogulumu pacƉlumu 

vietƃs, savukƃrt reljefa pazeminƃjumos un izpƉtes teritoriju ġƣƉrsojoġo Ƹdensteļu ielejƃs, kƃ arƛ Aklƃ 

ezera apkƃrtnƉ gruntsƸdens lƛmenis ir tuvs zemes virsmai (skat. 2.14. attƉlu). 

 

 
42  MK rƛkojums Nr. 476 ñValsts civilƃs aizsardzƛbas plƃnsò 

43  Informƃcijas avots: VSIA LVƒMC, Zemes dzƛƦu informƃcijas sistƉma: 
https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/zemes -dzilu - informacijas -sistema  

44  Latvijas Valsts meģzinƃtnes institƸts "Silava" (n.d.) Kartogrƃfiskie materiƃli. Pieejams: 
https://www.silava.lv/pakalpojumi/kartografiskie -materiali  

https://www.silava.lv/pakalpojumi/kartografiskie-materiali
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2.1 4. attƉls. GruntsƸdens lƛmenis paredzƉtƃs darbƛbas teritorijƃ (modelƉġanas dati) 

 

Pirmskvartƃra nogulumus aktƛvƃs Ƹdens apmaiƨas zonƃ var iedalƛt sekojoġos galvenajos Ƹdens 

horizontos: Daugavas Ƹdens horizontƃ (D3dg), PƦaviƨu Ƹdens horizontƃ (D3pl ), Amatas (D 3am ) un 

Gaujas Ƹdens horizontƃ (D3gj), vidus devona Burtnieku Ƹdens horizontƃ (D2br )  un Arukilas Ƹdens 

horizontƃ (D2ar ) . Teritorijas rietumu un dienvidu daƦƃ atsegtie Katleġu svƛtas (D 3kt) ieģi, kas ieguƦ 

virs Daugavas horizonta, izpƉtes teritorijas robeģƃs veido nelielu slƃnƛti (lƛdz 3 m) un praktiski nesatur 

Ƹdeni. 

Daugavas Ƹdens horizontƃ (D 3dg ) Ƹdeni saturoġie ieģi ir dolomƛti (bieģi vien plaisaini un kavernozi). 

Daugavas horizonta Ƹdeƨu ƣƛmisko sastƃvu bieģi ietekmƉ dziƦƃk ieguloġƃ Salaspils horizonta Ƹdeƨi, 

jo abi horizonti nereti ir hidrauliski saistƛti. TƃpƉc vietƃm Daugavas horizonta Ƹdeƨi neatbilst dzeramƃ 

Ƹdens kvalitƃtes prasƛbƃm (paaugstinƃta mineralizƃcija, sulfƃtu un dzelzs saturs). Ƨemot vƉrƃ 
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horizonta nelielo biezumu, ierobeģoto izplatƛbu un neatbilstoġo Ƹdens kvalitƃti, Daugavas Ƹdens 

horizont s izpƉtes teritorijas pieguƦoġajƃs zonƃs Ƹdensapgƃdes vajadzƛbƃm tiek izmantots minimƃli.  

Daugavas Ƹdens horizonts pƃrklƃj Salaspils svƛtas ieģus (D 3slp ), kuros , kƃ minƉts teritorijas 

ƓeoloƓiskajƃ aprakstƃ, sastopami arƛ Ɠipġaini nogulumi. Svƛtƃ izplatƛti sulfƃtiem bagƃti pazemes Ƹdeƨi 

(sulfƃtu saturs 300-1 000  mg/l 45 ), un Ƹdens apgƃdƉ netiek izmantoti . 

DziƦƃk, zem Salaspils svƛtas ieģiem, ieguƦ PƦaviƨu Ƹdens horizonts (D 3pl ) . Lƛdzƛgi kƃ Daugavas 

horizonta, arƛ PƦaviƨu horizonta Ƹdeƨu kvalitƃti bƸtiski ietekmƉ Salaspils horizonta Ƹdeƨi.  

Daugavas un PƦaviƨu Ƹdens horizontu urbumu tipiskie ƛpatnƉjie debiti ir 0,4-1,0 l/s -m. IzpƉtes 

teritorijas apkƃrtnƉ horizontos izplatƛti hidrogƉnkarbonƃtu kalcija tipa saldƸdeƨi ar paaugstinƃtu 

sulfƃtu saturu (50-150 mg/l , bet var sasniegt arƛ 300m un vairƃk mg/l), ar mineralizƃciju (pƉc 

sausnes) 0,31 -0,68 g/l, cietƛbu 4,2-11,6 mekv/l un dzelzs saturu 0,45 -0,56 mg/l.  Savukƃrt, virzienƃ 

uz dienvidiem no izpƉtes teritorijas sulfƃtu saturs ġajos horizontos samazinƃs. PiemƉram, 

Vecumnieku centralizƉtai Ƹdensapgƃdei tiek izmantots apvienotais augġdevona Daugavas un PƦaviƨu 

Ƹdens horizonts (sulfƃtu saturs mainƃs no 12 lƛdz 35 mg/l).  

Amatas Ƹdens horizonts (D 3am) ieguƦ zem PƦaviƨu Ƹdens horizonta. Kopumƃ Amatas horizonts ir 

nozƛmƛgs pazemes Ƹdeƨu kolektorslƃnis, lai gan izpƉtes teritorijas pieguƦoġajos apgabalos tas netiek 

izmantots kƃ atseviġƣs Ƹdens apgƃdes avots. To nosaka horizontu veidojoġo smilġakmeƨu vƃjƃ 

cementƃcija (kas rada problƉmas arƛ citur Latvijƃ), jo Ƹdens ieguves urbumu ekspluatƃcijas rezultƃtƃ 

no slƃƨa tiek iznestas ieģu daƦiƨas ï urbumi smilġo. Tai pat laikƃ, Amatas Ƹdens horizonta 

hidroƓeoloƓiskƃ nozƛme ir ievƉrojama, jo tas ir hidrauliski cieġi saistƛts ar dziƦƃk ieguloġo Gaujas 

Ƹdens horizontu, kas ir galvenais ekspluatƉtais horizonts izpƉtes teritorijas pieguƦoġajƃs zonƃs. 

Gaujas horizonta ekspluatƃcijas rezultƃtƃ notiek pazemes Ƹdeƨu pƃrtece no Amatas horizonta, 

papildinot Gaujas horizonta pazemes Ƹdeƨu resursus. 

Gaujas Ƹdens horizonts (D 3gj ) ir galvenais dzeramƃ Ƹdens ieguves horizonts, kas tiek ekspluatƉts 

izpƉtes teritorijas pieguƦoġajƃs teritorijƃs (centralizƉtƃs Ƹdens ieguves vajadzƛbƃm Baldones pilsƉtai 

un lielƃkiem raģoġanas uzƨƉmumiem). Ʒdeni saturoġo smilġakmeƨu filtrƃcijas ƛpaġƛbas var raksturot 

sekojoġi: caurplƸdes koeficients km = 300-600 m 2/dnn ., spiedienizmaiƨas koeficients a = vid. 2 x 

10 6 m 2/dnn. 46 . Urbumu ƛpatnƉjie debiti horizontƃ var sasniegt 1,5 -3 l/sek. Gaujas un Amatas Ƹdens 

horizontu Ƹdeƨi ir hidrogƉnkarbonƃtu kalcija tipa saldƸdeƨi ar mineralizƃciju 0,24-0,36 g/l, cietƛbu 

4,2 -6,2 mekv/l un dzelzs saturu 0,05 -0,70 mg/l.  

Aktƛvo Ƹdens apmaiƨas zonu noslƉdz vidus devona Burtnieku horizonts  (D 2br )  un Arukilas horizonts 

(D 2ar ) . HidroƓeoloƓiskajƃ ziƨƃ Burtnieku horizonts ir lƛdzƛgs Amatas Ƹdens horizontam ï Burtnieku 

horizonts tieġi netiek izmantots ƸdensapgƃdƉ, bet kalpo kƃ pazemes  Ƹdeƨu kolektors, kas nodroġina 

papildus pazemes Ƹdeƨu resursus Gaujas Ƹdens horizontam, ar ko tas ir hidrauliski saistƛts. Arukilas 

Ƹdens horizonts tƃ lielƃkajƃ griezumƃ raksturoj ams kƃ mƃlains, ƸdensapgƃdƉ ġajƃ reƓionƃ netiek 

izmantots.  

Aktƛvƃs Ƹdens apmaiƨas zonu no dziƦƃk ieguloġƃs palƉninƃtƃs Ƹdens apmaiƨas (sƃƦƸdeƨu) zonas 

atdala reƓionƃlais ï Narvas sprostslƃnis (D 2nr ). PalƉninƃtƃs Ƹdens apmaiƨas un dziƦƃk ieguloġƃ ï 

ñstagnanto ò Ƹdens apmaiƨas (sƃlsƸdeƨu) hidroƓeoloƓiskƃ situƃcija ġajƃ Ziƨojumƃ netiek apskatƛta, 

jo ParedzƉtƃ darbƛba to nekƃdƃ veidƃ neskars.  

 
45  Saskaƨƃ ar MK 26.09.2023. not. Nr. 547 ñDzeramƃ Ƹdens obligƃtƃs nekaitƛguma un kvalitƃtes 
prasƛbas, monitoringa un kontroles kƃrtƛbaò prasƛbƃm, sulfƃtu saturs dzeramajƃ Ƹdenƛ nedrƛkst 
pƃrsniegt 250 mg/l 

46  SIA ñGeo Conusltantsò ñƷdensapgƃdes avotu tehniskƃ izpƉte un pazemes Ƹdeƨu ekspluatƃcijas 
krƃjumu izvƉrtƉġana. Baldoneò. Rƛga, 2005. 
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Tuvƃkƃs Ƹdens ƨemġanas vietas un pazemes Ƹdeƨu atradnes 

Tuvƃkƃs Ƹdens ƨemġanas vietas ï dziƦurbumi (ekspluatƃcijas Ƹdensapgƃdes urbumi), kas reƓistrƉti 

LVƒMC datu bƃzƉ ñUrbumiò47 , izvietojuġies izpƉtes teritorijas pieguƦoġajƃs zonƃs, lielƃkoties Baldones 

pilsƉtƃ un Vecumniekos (skat. 2.1 5. attƉlu). Atseviġƣs urbums atrodas SpaƦeniekos, DB 12811 

(Platkƃji, ierƛkots 2019.g., 60 m dziƦumƃ, uz D3pl  Ƹdens horizontu). Trƛs ekspluatƃcijas Ƹdensapgƃdes 

urbumu grupa izvietojas Piebalgƃs (DB 13 283, DB  13284 un DB  26167, visi urbu mi ierƛkoti D3gj  

Ƹdens horizontƃ, attiecƛgi 127,5 m, 130  m un 133  m dziƦumƃ). IzpƉtes teritorijas robeģƃs nav 

reƓistrƉts neviens ekspluatƃcijas Ƹdensapgƃdes urbums.  

 

2.15. attƉls. Tuvƃkƃs pazemes Ƹdeƨu atradnes un Ƹdens ƨemġanas vietas 

 

 
47  Informƃcijas avots: VSIA LVƒMC, Zemes dzƛƦu informƃcijas sistƉma: 

https://www.meteo.lv/apex/f?p=117:4:416806755685901:clear:NO:RP,4,6::  
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Pazemes Ƹdeƨu atradnes ar akceptƉtiem pazemes Ƹdeƨu krƃjumiem izpƉtes teritorijas tuvumƃ ir 

vairƃkas (skat. 2.15. attƉlu). Tuvƃkƃs no tƃm, kuras tiek ekspluatƉtas, ir ï Baldones un Vecumnieku 

centra lizƉtai Ƹdensapgƃdei paredzƉtƃs ƸdensgƸtnes ñBaldoneò (akceptƉti A kategorijas pazemes 

Ƹdeƨu krƃjumi 565 m 3/dnn. apjomƃ Gaujas Ƹdens horizontam) un ñVecumniekiò (akcep tƉti A 

kategorijas pazemes Ƹdeƨu krƃjumi 605  m 3/dnn. apjomƃ PƦaviƨu-Daugavas  Ƹdens horizontam). Abu 

atradƨu aprƉƣinƃtƃs ƣƛmiskƃs aizsargjoslas izpƉtes teritoriju neskar. Baldones pilsƉtƃ ir vairƃkas 

neaktƛvas pazemes Ƹdeƨu atradnes (nedarbojas)  bijuġƃs sanatorijas "Baldone" ƃrstnieciskajƃm 

vajadzƛbƃm ï ñBaldone  1ò (sƃƦƸdens) un ñBaldone  2ò (sƃlsƸdens, ar augstu bromƛdu saturu). 

2.6.  Esoġƃs gaisa kvalitƃtes un trokġƨa lƛmeƨa novƉrtƉjums 

2.6.1.  Esoġƃs gaisa kvalitƃtes novƉrtƉjums 

IzvƉrtƉjot ParedzƉto darbƛbu ï VES parka Bauska -Ƣekava-Ogre  bƸvniecƛbu un tƃ turpmƃku 
ekspluatƃciju, potenciƃlas gaisu piesƃrƨojoġo vielu emisijas ir saistƃmas ar parka bƸvniecƛbas posmƃ 
plƃnotajiem procesiem, bet vƉja parka ekspluatƃcijas laikƃ emisijas gaisƃ neveidosies.  

Esoġajƃ situƃcijƃ ParedzƉtƃs darbƛbas teritorijas apkƃrtnƉ atrodas atseviġƣi nelieli stacionƃri emisiju 

avoti 48  (BaldonƉ esoġƃ katlu mƃja Ceriƨu ielƃ 1 un Baldones vidusskolas katlu mƃja Iecavas ielƃ 2, 
kƃ arƛ Piebalgƃs esoġƃ kokzƃƓƉtava (apsaimnieko SIA ñPiebalgasò) ï visas atbilst C kategorijas 
piesƃrƨojoġƃm  darbƛbƃm49 ), kas rada piesƃrƨojoġo vielu emisijas gaisƃ. Esoġo gaisa kvalitƃti izpƉtes 
teritorijas robeģƃs lielƃkoties nosaka satiksmes infrastruktƸras objekti, kur piesƃrƨojums rodas no 
mobilajiem piesƃrƨojuma avotiem ï automaġƛnƃm, kas pƃrvietojas pa autoceƦiem (t.sk. 
autotransports, kas pƃrvietojas uz un no izpƉtes teritorijƃ esoġƃ karjer a ñGediƨiò) .  

 

Gaisa kvalitƃtes normatƛvi 

MK 03.11.2009. not. Nr.  1290  ĂNoteikumi par gaisa kvalitƃtiò (turpmƃk ï MK not. Nr.  1290) ir noteikti 

gaisa kvalitƃtes robeģlielumi cietajƃm daƦiƨƃm PM10  un PM 2,5 , kƃ arƛ slƃpekƦa dioksƛdam -  NO2 . Tie ir 

zinƃtniski pamatoti piesƃrƨojuma lƛmeƨi, kas noteikti, lai novƉrstu, nepieƦautu vai mazinƃtu 

piesƃrƨojuma kaitƛgo iedarbƛbu uz cilvƉka veselƛbu vai uz vidi. Ġie robeģlielumi Ʀauj novƉrtƉt esoġo 

piesƃrƨojuma lƛmeni paredzƉtƃs darbƛbas teritorijƃ, kƃ arƛ bƸvniecƛbas laikƃ veidojoġo emisiju ƛslaicƛgo 

ietekmi uz ġo teritoriju. 

Saskaƨƃ ar Veselƛbas inspekcijas informƃciju, cietƃs daƦiƨas ir ieelpojamƃs daƦiƨas, kas var nonƃkt 

elpoġanas orgƃnu sistƉmas krƸġu daƦƃ, un to ƛslaicƛgƃ un ilglaicƛgƃ iedarbƛba uz veselƛbu  ietver tƃdus 

rƃdƛtƃjus, kƃ saslimstƛbu ar elpoġanas orgƃnu un sirds-asinsvadu slimƛbƃm. 

Gaisa kvalitƃtes robeģlielumi saskaƨƃ ar MK not. Nr. 1290 ir sekojoġi: 

Á cietajƃm daƦiƨƃm PM10 :  

o dienas robeģlielums cilvƉka veselƛbas aizsardzƛbai  (noteikġanas periods ï 24 stundas) 

ir 50µg/m 3 (nedrƛkst pƃrsniegt vairƃk kƃ 35 reizes kalendƃra gadƃ); 

o gada robeģlielums cilvƉka veselƛbas aizsardzƛbai (noteikġanas periods ïkalendƃra 

gads) ir 40 µg/m 3;  

Á cietajƃm daƦiƨƃm PM2,5 :  

 
48  Saskaƨƃ ar Valsts vides dienesta informƃcijas sistƉmu par operatoriem izsniegtajƃm atƦaujƃm 
https://registri.vvd.gov.lv/piesarnojoso -darbibu -vietu -karte/  (skatƛts 06.12.2024.) 

49  Saskaƨƃ ar likuma ñPar piesƃrƨojumuò (2001.) 19.p. (1) 

https://registri.vvd.gov.lv/piesarnojoso-darbibu-vietu-karte/
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o gada robeģlielums cilvƉka veselƛbas aizsardzƛbai (noteikġanas periods ïkalendƃra 

gads) ir 20 µg/m 3;  

Á slƃpekƦa dioksƛdam NO2 :  

o stundas robeģlielums cilvƉka veselƛbas aizsardzƛbai  (noteikġanas periods ï 1 stunda) 

ir 200 µg/m 3 (nedrƛkst pƃrsniegt vairƃk kƃ 18 reizes kalendƃra gadƃ); 

o gada robeģlielums cilvƉka veselƛbas aizsardzƛbai (noteikġanas periods ïkalendƃra 

gads) ir 40 µg/m 3. 

 

Esoġƃs gaisa kvalitƃtes novƉrtƉjums sagatavots, izmantojot 202 4. gada 1. februƃra LVƒMC vƉstulƉ 

Nr. 4 -6/1 48  sniegtos datus par esoġo piesƃrƨojuma lƛmeni izpƉtes teritorijas apkƃrtnƉ. LVƒMC sniegtƃ 

izziƨa pievienota Ziƨojuma 13. pielikumƃ. Saskaƨƃ ar LVƒMC sniegto informƃciju, daƦiƨu PM10  gada 

vidƉjƃ koncentrƃcija vƉja parka apkƃrtnƉ sasniedz 13.61  ȉg/m3 (gaisa kvalitƃtes gada robeģlielums 

40  ȉg/m3) , daƦiƨu PM2,5  gada vidƉjƃ koncentrƃcija vƉja parka apkƃrtnƉ sasniedz 7.75  ȉg/m3 (gaisa 

kvalitƃtes gada robeģlielums 20 ȉg/m3) , bet slƃpekƦa dioksƛda (NO2) gada vidƉjƃ koncentrƃcija vƉja 

parka apkƃrtnƉ sasniedz 4.33 ȉg/m3 (gaisa kvalitƃtes gada robeģlielums 40 ȉg/m3). MinƉto 

piesƃrƨojoġo vielu koncentrƃcijas izkliede attƉlota 2.16. ï 2. 18. attƉlos. LVƒMC sniegtƃ informƃcija 

balstƃs uz aprƉƣinu rezultƃtiem, kur piesƃrƨojuma modelƉġanai izmantota EnviMan  datorprogramma, 

lietojot Gausa matemƃtisko modeli. Atbilstoġi LVƒMC veikto aprƉƣinu rezultƃtiem, augstƃkƃs slƃpekƦa 

dioksƛda koncentr ƃcijas novƉrojamas pie autoceƦa P89  Ƣekava ï Skaistkalne , savukƃrt daƦiƨu PM10  un 

PM2,5  augstƃkƃs koncentrƃcijas ï Piebalgƃs, kur izvietojusies nodaƦas ievaddaƦƃ minƉtƃ kokzƃƓƉtava. 

Pamatojoties uz LVƒMC sniegto informƃciju, var secinƃt, ka ġobrƛd MK not. Nr. 1290 noteiktie 

robeģlielumi minƉtajƃm gaisu piesƃrƨojoġƃm vielƃm ParedzƉtƃs darbƛbas teritorijƃ un tƃs apkƃrtnƉ 

netiek pƃrsniegti. 

 

2. 16. attƉls. SlƃpekƦa dioksƛda fona piesƃrƨojuma izkliede ï gada vidƉjƃs koncentrƃcijas 










































































































































































































































































































































